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Tuhkan sulaminen ja tulipesän seinille osuvien tahmeiden tuhkapartikkelien aiheuttama 
kuonaantuminen synnyttävät ongelmia polttoprosesseissa. Seinillä olevat kerrostumat 
huonontavat lämmönsiirtoa, aiheuttavat korroosiota ja voivat suuriksi kasvaessaan ra-
joittaa kaasun virtausta. Kerrosleijukattiloissa myös petiin putoavat suuret kuonakappa-
leet aiheuttavat ongelmia. Tämän työn tavoitteena on testata kirjallisuudesta poimittujen 
kuonaantumismallien toimivuutta käytännön sovelluksissa. Mallien avulla tutkitaan, 
missä höyrystimen alueella on kuonaantumisen riski ja otetaan kuonaantuminen huomi-
oon tulipesän ja höyrypuolen välisessä lämmönsiirrossa. 
Työ jakaantuu kirjallisuusselvitykseen kuonaantumisesta ja siihen liittyvistä ilmiöis-
tä sekä mallinnusosioon, jossa sovelletaan kirjallisuusselvityksen perusteella valittuja 
malleja ja yritetään löytää biomassan leijupolttoon sopiva kuonaantumismalli. Mallin 
ensimmäinen osa on seinille osuvien partikkelien tarttumismalli, jonka perusteella voi 
päätellä, millä alueilla tulipesässä tapahtuu kuonaantumista. Toisessa osassa tarkastel-
laan kuonaantumisen vaikutusta lämmönsiirtoon ja tulipesän olosuhteisiin. 
Mallinnus tehdään kuorta sekä kuoren ja lietteen seosta polttavalle kerrosleijukatti-
lalle ja siinä käytetään virtauslaskentaohjelmaa FLUENT 12.1. Käytetty tarttumismalli 
perustuu pintaan osuvan partikkelin sisältämän tuhkan sulamisasteeseen ja partikkelin 
kineettiseen energiaan. Tarttumismallin mukaan kattila kuonaantuu eniten höyrystimen 
etu- ja takaseiniltä sekundääri-ilman korkeudelta ja sen alapuolelta.  
Tulipesän reunaehtoja mallinnettaessa lähdetään liikkeelle joko ennalta määrätyistä 
höyrystinpintojen lämpötiloista tai kuonakerroksen paksuuksista. Reunaehdot määritel-
lään niin, että lämmönsiirto pienenee eniten alueilla, joilla kuonaantumisnopeus on suu-
rin. Pintojen emissiviteettiä nostetaan, jotta saadaan kokonaislämmönsiirto vastaamaan 
todellisuutta. Tämä nostaa lämpövirran tiheyksiä puhtaammilla pinnoilla. Kuonaantu-
mismallin käyttö nostaa kaasun lämpötiloja tulipesän alaosassa. 
Tutkimuksen perusteella partikkelien tarttumismalli on helppo ottaa käyttöön. Tar-
kempi malli kuitenkin vaatii lisää tietoa tuhkan käyttäytymisestä palamisprosessissa. 
Kuonaantumisen vaikutusta lämmönsiirtoon on vaikeampi mallintaa, koska kuonaantu-
minen on todellisuudessa aikariippuva prosessi eikä kerrostuman paksuuteen vaikuttavia 
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Slagging caused by melting of ash and the impaction of sticky ash particles to furnace 
walls causes problems in combustion processes. Deposits on the wall reduce heat trans-
fer, cause corrosion, and if they grow large, they can restrict gas flow. In bubbling fluid-
ized bed boilers, the shedding of large deposits can also cause problems. The goal of 
this thesis is to test different slagging models taken from literature. With the models, the 
location of areas with a risk of slagging is studied, and slagging is taken into account in 
the heat transfer between combustion gases and steam. 
This work is divided into a literature review of slagging and the phenomena related 
to it and to a part where models from the literature review are chosen for the modeling 
of BFB boilers burning biomass. The first part of the slagging model is the sticking 
model of particles impacting to the evaporator walls. This is used to find the areas with 
a risk of slagging problems. In the second part, the effect of slagging to heat transfer and 
boiler conditions is studied.  
Modelling is performed with the CFD code FLUENT 12.1 for a BFB boiler burning 
bark as well as a mixture of bark and sludge. The sticking model used is based on the 
molten fraction of ash as well as the kinetic energy of the impacting particle. According 
to the model, slagging in the boiler mostly occurs in front and back walls of the boiler in 
the secondary air level and below it.  
When modelling the boundary conditions of the furnace, the approach is either to 
predefine the temperature of the evaporator walls or to predefine the thickness of the 
deposits on the walls. The boundary conditions are determined so that the heat transfer 
is reduced most where most slagging occurs. The emissivity of the walls is increased in 
order to make the total heat transfer rate correspond to reality. This increases heat trans-
fer in the areas with less slagging. The use of the slagging model increases the gas tem-
peratures in the lower part of the furnace. 
According to the study, the particle sticking model is easy to implement. However, a 
more precise model requires better knowledge of the behaviour of ash in the combustion 
process. The effect of slagging to heat transfer is more difficult to take into account be-
cause slagging is a time dependent process and the factors affecting the deposit thick-
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Kasvavan laskentatehon sekä tulipesäprosessien eri osa-alueiden, kuten virtauksen, pa-
lamisen ja lämmönsiirron tuntemuksen parantumisen myötä virtauslaskenta (CFD) on 
kehittynyt tehokkaaksi apuvälineeksi polttoprosessien suunnittelussa ja tutkimuksessa. 
Laskennan avulla saadaan tietoa muun muassa tulipesän virtausolosuhteista ja lämpöti-
loista sekä savukaasujen koostumuksesta. Tässä työssä mallinnetaan biopolttoaineiden 
polton aiheuttamaa kuonaantumista kerrosleijukattilassa (BFB). Tulokset lasketaan vir-
tauslaskentaohjelma ANSYS FLUENT 12.1:llä. Simuloitava kattila on Rauman kerros-
leijukattila, josta simuloidaan kahta ajotilannetta. Ensimmäisessä tilanteessa poltetaan 
kuorta ja toisessa kuoren ja lietteen seosta. Lisäksi mallia testataan myös toiselle bio-
massan ja turpeen seosta polttavalle kerrosleijukattilalle. 
Kuonaantuminen määritellään kattilan tulipesässä tapahtuvaksi tuhkan sulamiseksi 
ja jähmettymiseksi sen osuessa jäähdytetyille lämmönsiirtopinnoille. Likaantuminen on 
samankaltainen prosessi, joka tapahtuu kattilan konvektio-osassa, erityisesti tulistinpin-
noilla, mutta sitä ei käsitellä tässä työssä. (Jacobson 1998.) Vaikka termi kuona tarkoit-
taa sulanutta tai osittain sulanutta tuhkaa, kuonaantumisessa voi syntyä myös kiinteitä 
kerrostumia (Bryers 1996).  
Höyrystinpintojen kuonaantuminen huonontaa lämmönsiirtoa, mikä johtaa kohon-
neisiin lämpötiloihin sekä tulipesässä että savukaasukanavassa (Livingston 2006). Syn-
tyvät kerrostumat voivat myös aiheuttaa korroosiota ja kasvaessaan rajoittaa kaasun 
virtausta. Kun kerrostuman rakenne hajoaa sen kasvaessa liian suureksi, putoava kuona-
kappale voi leijupoltossa aiheuttaa pedin paikallista defluidisaatiota eli pedin leiju-
tusominaisuuksien katoamista. (Latva-Somppi et al. 1998.)  
Työn tavoitteena on verrata kirjallisuuteen perustuvia kuonaantumismalleja ja löytää 
käytännön sovelluksiin sopiva malli. Kuonaantumisen mallintaminen jaetaan tässä työs-
sä kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään partikkelien tarttumista höyrystin-
pinnoille, mitä on tutkittu paljon. Tarttumista käsittelevät mallit voidaan karkeasti jakaa 
hiilelle ja biomassoille kehitettyihin malleihin. Hiilen mallit perustuvat useimmiten 
Walshin et al. (1990) määrittelemään tarttumistodennäköisyyteen, joka riippuu tuhkan 
viskositeetista. Tässä työssä käytetty tarttumismalli perustuu muun muassa Kaerin 
(2001), Muellerin et al. (2005), Zhoun et al. (2007) ja Schulzen et al. (2011) 
soveltamaan menetelmään, jonka mukaan biomassan poltossa syntyvä tuhkapartikkeli 
on tahmea lämpötiloissa, joissa yli 15 % tuhkasta on sulanut. Partikkelien 
tarttumismallin tuloksena saadaan tarttuvien partikkelien massavirrat pinta-alaa kohti eli 
kuonaantumisnopeudet höyrystinpinnoilla. 
 2 
Kuonaantumismallin toisessa osassa asetetaan reunaehdot, jotka ottavat huomioon 
kuonaantumisen vaikutuksen lämmönsiirtoon. Tuloksia verrataan alkuperäiseen malliin, 
jossa reunaehtoina on käytetty vakiolämpötilaa ja -emissiviteettiä. Kuonaantumisen 
vaikutusten mallintamista on tutkittu vain vähän. Useimmat, kuten Richards et al. 
(1993) ja Kaer (2001) mallintavat kerrostuman kasvamisen aikariippuvana prosessina. 
Toisessa lähestymistavassa oletetaan, että kuonakerroksen paksuutta rajoittaa se kuona-
kerroksen pinnan lämpötila, jossa kuona muuttuu juoksevaksi ja valuu pois pinnalta. 
Tällaista mallia käyttävät esimerkiksi Li et al. (2009) soodakattiloissa, Wang et al. 
(2007) hiilen poltossa ja Yong et al. (2012) hiilen kaasutuksessa. Näistä lähestymista-
voista kumpikaan ei kuitenkaan sovi mallinnettavaan tapaukseen.  
Edellä selvitettyjen lähestymistapojen sijaan työssä kehitetään malli, jossa oletetaan 
lämmönsiirron pienenevän eniten alueilla, joilla partikkeleita tarttuu eniten. Höyrystin-
pintojen lämmönsiirtoa mallinnetaan asettamalla joko ennalta määritetty seinän lämpöti-
laprofiili tai kerrostuman paksuus seinien reunaehdoksi. Valitut lämpötilat perustuvat 
seinille osuvien partikkelien lämpötilaan ja tarttuvien partikkelien massavirtaan. Valitut 
kerrostuman paksuudet perustuvat kattilassa tehtyihin mittauksiin ja tarttuvien partikke-
lien massavirtaan. Koska kokonaislämmönsiirto kaasusta höyrypuolelle pienenee tulipe-
sän seinien lämpötilojen noustessa, käytetään lisäksi mallia, jossa kokonaislämmönsiirto 
pidetään todellisuutta vastaavassa arvossa seinän emissiviteettiä säätämällä. 
Työ alkaa kirjallisuusselvityksellä, jossa käsitellään tuhkapartikkelien muodostumis-
ta sekä niiden kulkeutumista ja tarttumista tulipesän lämmönsiirtopinnoille. Kirjalli-
suusselvityksessä käsitellään myös kuonakerroksen kasvamista ja sen vaikutusta läm-
mönsiirtoon sekä tuhkan ja kuonan ominaisuuksia. Kirjallisuusselvityksen jälkeen esi-
tellään työssä mallinnettava laskentatapaus ja käydään läpi työssä käytetyt kuonaantu-
miseen liittyvät mallit, jotka perustuvat kirjallisuusselvitykseen. Laskettuja tapauksia on 
useita ja niiden tulokset esitetään kirjallisesti ja kuvina. Tulosten esittelyn jälkeen tar-
kastellaan ja vertaillaan tuloksia ja tehdään niistä johtopäätöksiä.  
Tässä työssä käytetyt tuhkan sulamisanalyysit on tehnyt VTT:n tutkija Cyril 
Bajamundi. Tulipesän mallinnus on käyttämällä samanaikaisesti FLUENTin ja VTT:n 






2 KUONAANTUMISEN TEORIA 
Tässä luvussa käsitellään teoriaa kuonaantumisen taustalla. Kuonaantuminen tarkoittaa 
tulipesän säteilyalueella tapahtuvaa tuhkan tarttumista seinille. Likaantuminen on sa-
mankaltainen prosessi, joka tapahtuu tulipesän konvektio-osissa. Kuonaantumisessa 
syntyvät kerrostumat ovat yleensä osittain sulia kun taas likaantumisessa syntyy mata-
lampien lämpötilojen vuoksi kiinteitä kerrostumia. (Skrifvars & Hupa 2002.)  
Kuonaantumista ja likaantumista on mallinnettu paljon ja ne tapahtuvat suurelta osin 
samoilla mekanismeilla. Näiden prosessien tarkka mallintaminen koostuu monesta osa-
alueesta. On tunnettava polttoaineen koostumus ja palamisen aikana tapahtuva tuhka-
partikkelien muodostuminen. Muodostuneen lentotuhkan koostumus ei vastaa laborato-
riossa mitattua tuhkan koostumusta, koska siihen vaikuttavat palamisen aikana tapahtu-
vat reaktiot ja tuhkakomponenttien höyrystyminen. Virtaus- ja lämpötilakenttä sekä 
partikkelien liikeradat pitää ratkaista tarkasti, jotta tiedetään, missä partikkelit osuvat 
seinille. Partikkelit kulkeutuvat seinille useilla mekanismeilla ja niiden tarttuminen riip-
puu partikkelien ominaisuuksista. (Stam et al. 2009.) 
Syntyvän kerrostuman kasvunopeus riippuu tarttuvien partikkelien vuon lisäksi tuh-
kan ominaisuuksista ja pinnan ympäristön olosuhteista. Lämpötilalla ja tuhkan koostu-
muksella on suuri vaikutus kuonakerroksen ominaisuuksiin. Kerrostuman lämmönjoh-
tavuus ja emissiviteetti vaikuttavat kerrostuman läpi kulkevan lämpövuon suuruuteen. 
Kerrostuneiden partikkeleiden sintraantuminen eli hitsaantuminen yhteen taas vaikeut-
taa kerrostuman puhdistamista. Lika- tai kuonakerros vaikuttaa tulipesän lämmönsiir-
toon ja lämpötilajakaumaan. Lisäksi suureksi kasvaneet kerrostumat voivat vaikuttaa 
kaasun virtaukseen. (Stam et al. 2009.) 
Tässä kirjallisuusselvityksessä tarkastelu alkaa tuhkan vapautumisesta palamisen ai-
kana, minkä jälkeen käsitellään tuhkapartikkelien kulkeutumista lämpöpinnoille. Hiuk-
kasen osuessa pintaan selvitetään, tarttuuko vai heijastuuko se. Tämän jälkeen määrite-
tään, miten pintaan tarttuneiden hiukkasten synnyttämä kerrostuma kasvaa ja mitkä me-
kanismit pienentävät sitä. Viimeisessä osassa tarkastellaan tuhkan ja sen muodostaman 
kuonan ominaisuuksia, joilla voi olla suuri vaikutus kuonaantumiseen ja sen vaikutuk-
siin lämmönsiirrossa. 
2.1 Tuhkan käyttäytyminen palamisprosessissa 
Tuhkan alkuainekoostumuksen avulla voi saada suuntaa antavaa tietoa tuhkan käyttäy-
tymisestä palamisen aikana. Biomassan ja hiilen tuhkat käyttäytyvät eri tavalla, koska 
hiilen tuhka on pääosin mineraalimuodossa, kun taas biomassan tuhka on sitoutunut 
polttoaineen orgaaniseen osaan. Biomassan sisältämät orgaanisesti sitoutuneet alkalit 
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sekä kloori ja rikki voivat höyrystyä palamisen aikana. Hiilen poltossa tuhkan höyrys-
tyminen on sen sijaan vähäistä. Höyrystymisellä ja kemiallisilla reaktioilla on vaikutusta 
syntyvän kuonan koostumukseen. Sekä hiilen että biomassan tuhkat voivat sulaa pala-
misen aikana, mikä vaikuttaa tuhkapartikkelien tahmeuteen. Tuhkan sulamista voi seu-
rata sulaneen tuhkan osuuden tai tuhkapartikkelin viskositeetin avulla.  
2.1.1 Tuhkan koostumus 
Polttoainepartikkelin sisältämä tuhka jakaantuu orgaanisesti sitoutuneeseen osaan ja 
mineraalihiukkasiin. Biomassoissa tuhka on sitoutunut enimmäkseen polttoaineen or-
gaaniseen osaan, mutta joissakin biomassoissa on myös mineraalihiukkasia. Näistä osa 
on peräisin ulkopuolisista lähteistä, kuten polttoaineeseen käsittelyn aikana sekoittuvas-
ta hiekasta tai savesta. Turpeessa ja ruskohiilessä tuhka esiintyy sekä mineraalihiukka-
sina että orgaanisina yhdisteinä. Bitumisessa hiilessä ja antrasiitissä on vain vähän or-
gaanisessa muodossa olevaa tuhkaa ja suurin osa tuhkasta esiintyy niissä mineraalisul-
keumina. (Skrifvars & Hupa 2002.) Orgaanisesti sitoutuneilla yhdisteillä on suurempi 
taipumus höyrystyä palamisen aikana kuin mineraalimuodossa olevilla, joten tuhka-
komponenttien höyrystyminen on merkittävä tekijä biomassan poltossa (Lind 1999). 
Yleisimmät biopolttoaineet voidaan jakaa tuhkan koostumuksen mukaan karkeasti 
kolmeen ryhmään: ruohokasveihin, puuperäisiin polttoaineisiin sekä ulosteperäisiin jät-
teisiin, kuten lanta ja viemäriliete. Ruohokasveja yhdistää korkea pii- ja kaliumpitoisuus 
sekä matala kalsiumpitoisuus, mikä johtaa usein likaantumis- ja kuonaantumisongel-
miin. Puuperäiset polttoaineet sisältävät paljon kaliumia ja kalsiumia, mutta vähemmän 
piitä, minkä vuoksi ne aiheuttavat vähemmän ongelmia. Ulosteperäisissä polttoaineissa 
on paljon kalsiumia ja fosforia. (Bryers 1996; Nutalapati et al. 2007.) 
Tuhkan alkuainepitoisuus ilmoitetaan yleensä oksideina, minkä etuna on tieto hapen 
määrän suuruusluokasta tuhkassa. Aineet eivät kuitenkaan aina esiinny tuhkassa yksin-
kertaisia oksideina vaan monimutkaisempina yhdisteinä, kuten K2SiO3 ja Ca(PO4)2. 
Jotkut aineista voivat myös esiintyä klorideina, sulfideina tai karbonaatteina. Raudan 
hapetusluku vaihtelee olosuhteiden mukaan FeO:n ja Fe2O3:n välillä. (Hupa 2011.)  
Kemiallinen fraktionaatio eli tuhkakomponenttien erottelu liukenevuuden mukaan 
antaa pelkkää alkuainekoostumusta tarkempaa tietoa siitä, missä muodossa eri alkuai-
neet esiintyvät tuhkassa ennen palamista. Fraktionaatiossa liuotetaan polttoaine standar-
disoituihin vesiliuoksiin, joiden liuotusteho lisääntyy asteittain. Näin saadaan tuhkasta 
erotettua veteen, asetaattiin ja happoon liukenevat sekä näihin liukenemattomat osuudet. 
Liukenevuuden perusteella voidaan päätellä eri komponenttien kemialliset muodot. 
(Hupa 2011.) Kemiallinen fraktionaatio on alun perin kehitetty hiilen epäorgaanisten 
aineiden karakterisointiin, mutta sitä on myöhemmin muokattu sopimaan biomassojen 
tutkimiseen (Nutalapati et al. 2007). Fraktionaation haittapuolena on kuitenkin sen aikaa 
vievyys ja kalleus (Stam et al. 2009). 
Veteen ja asetaattiin liukenevat komponentit luokitellaan reaktiivisiksi komponen-
teiksi, jotka höyrystyvät helposti. Suolahappoon vain vähän liukenevat ja kokonaan liu-
kenemattomat luokitellaan vähemmän reaktiivisiksi ja ne päätyvät todennäköisemmin 
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karkeisiin tuhkapartikkeleihin. Veteen liukenevia komponentteja ovat alkalisuolat, rikki 
ja klooriyhdisteet. Orgaanisiin aineisiin sitoutuneet yhdisteet liukenevat asetaattiin. 
Happoon liukenevia aineita ovat karbonaatit ja sulfaatit. Liukenematon jäännös koostuu 
pääosin silikaateista ja muista mineraalimuodossa olevista aineista. (Stam et al. 2009.) 
Tuhkan alkuainekoostumuksen perusteella voidaan tehdä termodynaamisia tasapai-
nolaskuja, jotka kertovat tuhkassa olevien yhdisteiden tasapainokoostumuksen eri olo-
suhteissa. Tasapainolaskut perustuvat systeemin Gibbsin energian minimoimiseen. Ana-
lyysin avulla voi päätellä tuhkasta haihtuneiden kaasujen ja partikkeleissa olevien kiin-
teiden ja sulien yhdisteiden tasapainokoostumukset eri olosuhteissa. Analyysiin anne-
taan lähtöarvoina tuhkan alkuainekoostumus, käytettävä ilmakerroin sekä lämpötilaväli, 
jossa operoidaan. Jotkut prosessit ovat kuitenkin reaktiokinetiikan rajoittamia, jolloin 
tasapainoa ei välttämättä saavuteta. Tällaisten prosessien mallintaminen vaatii paljon 
tietoa reaktioista, mitä ei välttämättä ole saatavissa. Tasapainolaskuja käytetäänkin tällä 
hetkellä parhaana yksinkertaistuksena todellisesta tilanteesta. (Doshi et al. 2009; Stam et 
al. 2009.) 
Monet biomassan polton aiheuttamaa kuonaantumista ja likaantumista tarkastelevat 
mallit yhdistävät virtauslaskennan ja termodynaamiset tasapainolaskut (Stam et al. 
2009). Mueller et al. (2003) jakavat biomassan reaktiiviseen ja reagoimattomaan osaan 
kemiallisella fraktionaatiolla ja määrittävät tuhkan sulamiskäyttäytymisen reaktiiviselle 
osalle stökiömetrisissä olosuhteissa tehtävien tasapainolaskujen avulla. Reagoimatto-
man osan oletetaan olevan kokonaan inertti. Nutalapati et al. (2007) mallintavat oljen 
aiheuttamaa kuonaantumista samalla tavalla, mutta testaavat mikä vaikutus sulamiskäyt-
täytymiseen on sillä, että reaktiiviseen osaan lisätään pieni määrä reagoimatonta osaa. 
Reagoimattoman osan lisääntyminen lisää sulaneen tuhkan osuutta tulipesän säteilyosan 
lämpötila-alueella 1300–1600 ℃, koska nestemäisessä muodossa olevan kaliumin mää-
rä lisääntyy.  
2.1.2 Tuhkakomponenttien höyrystyminen 
Jos halutaan tuntea tuhkan käyttäytyminen palamisprosessissa tarkasti, pitää tietää, mit-
kä tuhkan komponentit pysyvät kiinteänä ja mitkä höyrystyvät palamisen aikana. Tuh-
kan höyrystynyt osa riippuu polttoaineen koostumuksesta, lämpötilasta ja ilmakertoi-
mesta. (Lind 1999; Hupa 2011.) Hiilen poltossa höyrystymistä tapahtuu vain vähän 
(noin 1 % tuhkan massasta höyrystyy) ja suurin osa tuhkasta muodostuu polttoaineessa 
olevien mineraalipartikkelien fragmentoituessa eli hajotessa ja agglomeroituessa eli 
liimautuessa yhteen. Biomassan poltossa haihtuvien tuhkakomponenttien määrä on sen 
sijaan merkittävä. (Doshi et al. 2009.) 
Doshi et al. (2009) tutkivat eri elementtien vapautumista puun ja kuoren poltossa. 
Näiden, kuten useimpien muidenkin biomassojen, tuhkat sisältävät paljon enemmän 
alkalimetalleja, eli kaliumia ja natriumia, kuin hiilen. Alkalit ovat sitoutuneet orgaani-
sesti ja höyrystyvät suurelta osin tuhkasta polttoprosessin aikana. Rikki ja kloori vapau-
tuvat täysin kaasumaiseen muotoon. Palamisen aikana vapautuvia alkalien, rikin ja 
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kloorin yhdisteitä ovat muun muassa HCl, KCl, K2SO4, Na2SO4 ja NaCl. Piin ja alumii-
nin määrä on puussa pienempi kuin hiilessä. Nämä metallit ovat mineraalimuodossa 
eivätkä vapaudu tuhkasta palamisen aikana. Puupohjaisissa biomassoissa on myös kal-
siumia ja magnesiumia, joista puolet on orgaanisessa ja puolet mineraalimuodossa. 
Näistä noin puolet vapautuu palamisen aikana. Vapautuvien kaasujen koostumuksen voi 
määrittää termodynaamisilla tasapainolaskuilla. (Doshi et al. 2009.) 
Kattilan konvektio-osissa savukaasun lämpötilan laskiessa höyrystyneet yhdisteet 
kondensoituvat, jos niiden höyrynpaine on riittävän matala. Kondensaatio jakaantuu 
heterogeeniseen ja homogeeniseen kondensaatioon, joista heterogeeninen on yleensä 
hallitseva. Heterogeenisessa kondensaatiossa höyry tiivistyy kiinteille partikkeleille tai 
pinnoille. Tämä voi tehdä partikkelin tai kerrostuman pinnasta tahmean lisäten partikke-
lien tarttumista. Homogeenisessa kondensaatiossa kaasu tiivistyy ilman pinnan apua 
synnyttäen alle mikrometriluokan partikkeleita. Kondensaation aiheuttamaa kerrostu-
man syntyä käsitellään enemmän luvussa 2.2.4. (Doshi et al. 2009; Stam et al. 2009.) 
2.1.3 Tuhkapartikkelien mallinnus 
Kiinteään muotoon jäävät osat tuhkasta muodostavat partikkeleita, jotka altistuvat sula-
miselle, agglomeraatiolle ja fragmentaatiolle. Kiinteiden lentotuhkapartikkelien kokoja-
kauma ja koostumus riippuvat siitä, mitä palamisen aikana tapahtuu. Tuhkaa muodosta-
vat yhdisteet yhdistyvät palavan koksipartikkelin sisällä ja pinnalla. Partikkelien kokoon 
vaikuttaa koksin fragmentoituminen. Fragmentaatiota aiheuttaa koksin nopean lämpe-
nemisen synnyttämä paine ja sen purkautuminen. Myös koksin palaessa niin, että par-
tikkelista tulee huokoinen, se voi hajota mekaanisten voimien, kuten kaasun virtauksen 
ja törmäysten johdosta. Jos koksi ei fragmentoidu, kaikki mineraalipartikkelit polttoai-
nepartikkelin sisällä voivat muodostaa yhden tuhkapartikkelin. Fragmentaation tapahtu-
essa mineraalipartikkelit joutuvat eri polttoainepartikkeleihin, minkä seurauksena syn-
tyy pienempiä tuhkapartikkeleita. (Lind 1999; Doshi et al. 2009.) 
Weberin et al. (2013) mukaan lentotuhkapartikkelien kokojakauma pitää tuntea tar-
kasti, koska koolla on vaikutusta partikkelien liikeratoihin ja niiden kulkeutumiseen 
pinnoille. Artikkelin mukaan hiilen koksin palamista seuraavat mallit yliarvioivat par-
tikkelikoot, koska ne eivät yleensä huomioi partikkelin kutistumista ja fragmentaatiota. 
Koska prosessi tunnetaan huonosti, on vaikeaa saada tarkkoja tuloksia seuraamalla polt-
toainepartikkelin rataa polttoaineen syötöstä kerrostumispinnoille. Tämä vaatii tarkkaa 
tuntemusta polttoaineen käyttäytymisestä palamisen aikana.  
Sen sijaan että seurattaisiin partikkelin palamista ja siinä syntyvää tuhkaa, joissain 
malleissa lentotuhka syötetään tulipesään valmiilla kokojakaumalla. Tämä on yleistä 
biomassan polttoa tarkastelevissa malleissa. Yleisin tapa on valita mittausten perusteella 
muutama eri kokoluokka mallinnettaville tuhkapartikkeleille. Tällaista mallia käyttävät 
Mueller et al. (2003), Kaer et al. (2006), Schulze et al. (2006), Zhou et al. (2007), Mu et 
al. (2012) ja Borello et al. (2013).  
Kreutzkam et al. (2012) ovat selvittäneet tarkemmin hiilipartikkelin fragmentaation 
vaikutusta kerrostumien syntyyn. Yleisesti käytössä oleva tapa syöttää lentotuhkan ko-
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kojakauman mukaisia partikkeleita polttoaineen syötössä on puutteellinen, koska se 
antaa väärät partikkeliradat. Kreutzkamin mallissa polttoainepartikkelien ratojen lasken-
ta loppuu pisteessä, jossa fragmentaatio tapahtuu ja uusia partikkeleita injektoidaan sa-
massa pisteessä. Mallissa oletetaan fragmentaation tapahtuvan partikkelin massan pie-
nennyttyä 15 %:iin alkuperäisestä. Todellisuudessa fragmentaation ajankohtaan vaikut-
taa haihtuvien määrä, lämmitysnopeus ja koksin palanut osuus. Tulosten mukaan frag-
mentoituneet partikkelit ovat täysin palaneita seinälle saapuessaan, kun taas fragmentoi-
tumattomissa partikkeleissa on yhä palamatonta koksia jäljellä. Lisäksi fragmentoitu-
neet partikkelit osuvat epätodennäköisemmin pinnoille kuin fragmentoitumattomat, 
koska ne seuraavat paremmin virtaviivoja. Myös Erickson et al. (1995) ottavat huomi-
oon fragmentaation. 
2.1.4 Tuhkan sulamiskäyttäytyminen 
Tuhka koostuu suuresta määrästä yhdisteitä, joilla on eri sulamispisteet. Siksi ei voi 
puhua täsmällisestä sulamispisteestä vaan sulaminen tapahtuu tietyllä lämpötila-
alueella. Tuhkayhdisteet voivat myös muodostaa eutektisia systeemejä, joissa eri yhdis-
teistä koostuvan seoksen sulamispiste on alhaisempi kuin komponenttien erilliset sula-
mispisteet. (Moilanen et al. 2002.) 
Tuhkan sulamiskäyttäytymistä voidaan selvittää eri standardimenetelmien avulla. 
Näissä menetelmissä tuhkasta valmistetaan näytekappaleita, jotka kuumennetaan. Kuu-
mentamisen aikana seurataan, missä lämpötiloissa tuhkapartikkelin muodossa tapahtuu 
tietyt muutokset. Standardimenetelmä ATSM-D1857 on kehitetty hiilen tuhkan sula-
miskäyttäytymisen tutkimiseksi. Menetelmän tunnuslämpötilat ovat muodonmuutos-
lämpötila, pehmenemislämpötila, puolipallolämpötila ja juoksevuuslämpötila. 
(Moilanen et al. 2002.) Ne on esitetty kuvassa 2.1.  
 
Kuva 2.1. Tuhkan sulamiseen liittyvät lämpötilat: 1. tuhka ennen lämmittämistä, 2. IDT muo-
donmuutoslämpötila, 3. ST pehmenemislämpötila, 4. HT, puolipallolämpötila, 5. FT juokse-
vuuslämpötila (Hansen et al. 1999). 
Standardimuotoisia testejä on kritisoitu niiden huonosta toistettavuudesta. Lisäksi 
testeillä on vaikea kuvata tuhkan aiheuttamaa likaantumista ja kuonaantumista. Sulamis-
ta voi joillakin polttoaineilla tapahtua jo paljon ensimmäisen muodonmuutoslämpötilan 
alapuolella (Mu et al. 2012).  
Kirjallisuudesta löytyy tuhkan kemiallisesta koostumuksesta riippuvia korrelaatioita 
sulamiselle. Suurin osa niistä on kehitetty hiilelle eikä niitä välttämättä voi käyttää bio-
polttoaineille tuhkan erilaisen koostumuksen vuoksi. (Skrifvars & Hupa 2002; 
Strömberg 2006.) Garba et al. (2013) ovat kehittäneet biomassan pehmenemispisteelle 
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korrelaation. Tutkimuksen mukaan partikkeli on täysin tahmea tuhkan pehmenemispis-
teessä. Pehmenemislämpötila riippuu eri komponenttien massaosuuksista seuraavasti 
                                                       (1) 
Korrelaation perusteella kalium alentaa tuhkan sulamislämpötilaa, kun taas kalsium, 
alumiini ja fosfori nostavat sitä. 
Tuhkan muodonmuutoslämpötilojen lisäksi voi sulamista kuvata sulan prosentuaali-
sen osuuden avulla. Tätä voidaan tarkastella kemiallisilla tasapainomalleilla, joiden 
avulla saadaan tietoa siitä, kuinka suuri osa tuhkasta on sulanut tietyssä lämpötilassa. 
(Mu et al. 2012.) Kuonaantumisen kannalta tärkeitä lämpötiloja ovat lämpötilat joissa 
10–15 % tuhkasta on sulanut ja lämpötilat, joissa 70–75 % tuhkasta on sulanut. Tätä 
käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.2. Zhou et al. (2007) esittävät korrelaation biomasso-
jen tuhkien sulamiskäyttäytymiselle, joka riippuu emäksisten ja happamien komponent-
tien suhteellisesta määrästä tuhkassa sekä klooripitoisuudesta seuraavasti 
          
 
  
   
 
  
            (2) 
missä yCl tarkoittaa kloorin massaosuutta tuhkassa, ai, bi, ci ja di ovat vakioita, jotka on 
määritetty lämpötiloille T0, T10, T70 ja T100. Emäksisten ja happamien oksidien suhteet 
lasketaan seuraavilla kaavoilla 
  
 
   
 
                
            
      (3) 
  
 
   
 
          
            
         (4) 
Koska ci:n kerroin on aina negatiivinen, lisääntyvä kaliumin ja natriumin sekä vähe-
nevä piin ja alumiinin määrä laskee tuhkan sulamislämpötilaa. Kertoimen bi arvo taas 
on osassa sulamispisteitä negatiivinen ja osassa positiivinen. 
Artikkelissaan Hansen et al. (1999) vertaavat standardimuotoista sulamistestiä tut-
kimuksessa tehtyyn oljen tuhkan kokeelliseen termiseen analyysiin (STA), jolla määri-
tetään tuhkan sulamiskäyrä. Kuvassa 2.2 on esitetty Hansenin et al. määrittämä oljen 
sulamiskäyrä, jolle on sijoitettu standardilämpötilat. 
 
Kuva 2.2. Oljen tuhkan eri tunnuslämpötilat ja sulanut osuus (Hansen et al. 1999). 
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Kuvan mukaan sulaminen alkaa paljon ennen muodonmuutoslämpötilaa. Muodon-
muutoslämpötilan kohdalla tuhkasta on sulanut jo 51 % ja sen juoksevuuslämpötilassa 
vasta 62 %. Käyrän muodon perusteella todetaan oljen tuhkan sulamisen jakaantuvan 
matalassa lämpötilassa tapahtuvan eutektisten kalium- ja kalsiumsuolojen sulamiseen ja 
korkeassa lämpötilassa tapahtuvaan silikaattien sulamiseen. Standardimuotoinen testi 
kuvaa hiilen tuhkan sulamisprosessia paremmin.  
Tuhkan sulamista voidaan kuvata myös tuhkan viskositeetin avulla. Kriittisen visko-
siteetin lämpötilassa hiilen poltossa syntyvien tuhkapartikkelien oletetaan olevan tah-
meita. Kriittistä viskositeettia käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.1.  
2.1.5 Kuonan koostumus 
Kuonakerroksen koostumus eroaa jonkin verran tuhkan koostumuksesta. Helposti höy-
rystyviä aineita, kuten alkalimetalleja, klooria ja rikkiä on sulassa kuonassa vähemmän 
kuin tuhkassa. Nämä aineet voivat kuitenkin kondensoitua kylmille pinnoille, jolloin 
niitä on kondensoitumalla syntyneessä kerrostumassa suurempi osuus kuin alkuperäi-
sessä tuhkassa. Leijupoltossa kerrostumista löytyy myös pedin hiekkaa. Hiekkaa voi 
päätyä seinille myös polttoaineen seassa kulkeutuvasta hiekasta.  
Silvennoinen & Hedman (2013) tutkivat kuonaantumista puuta ja peltobiomassoja 
polttavassa BFB:ssä. Kattilassa oli kuonaantumisongelma. Tutkitulla kuonalla oli huo-
koinen rakenne ja se sisälsi tuhkan yhteen liimaamia hiekkapartikkeleita. Hiekka oli 
peräisin puusta, joka oli kontaminoitunut polttoaineen käsittelyn aikana. Artikkelin mu-
kaan kattilan kuonaantumista aiheuttaa peltobiomassojen korkea kalium- ja fosforipitoi-
suus. Kaasumaiset kaliumyhdisteet reagoivat hiekassa olevan kvartsin kanssa muodos-
taen tahmean sulavan kerroksen. Samanaikaisesti fosforia, kalsiumia ja magnesiumia 
sisältävät tuhkapartikkelit tarttuvat siihen. 
Latva-Somppi et al. (1998) tutkivat puun ja paperinjalostusteollisuuden lietteen yh-
teispoltossa tapahtuvaa kuonan muodostumista leijupetikattiloissa. Seinillä olevista ker-
rostumista löytyneitä yhdisteitä ovat SiO2, Ca2Al(Al,Si)2SiO7 ja CaCO3. Kuona koostui 
hiekkapartikkeleista, jotka olivat tarttuneet sintraantuneeseen tuhkaan. Hiekan osuus 
kerrostumista oli noin 25–30 %. Lentotuhkaan verrattuna kerrostumissa oli hieman 
enemmän kaliumia, mutta vain vähän klooria ja rikkiä. Kerrostuman rakenne oli hauras. 
Artikkeleissa (Miles et al. 1995) ja (Miles et al. 1996) tutkittiin biomassan aiheutta-
maa likaantumista ja kuonaantumista BFB:ssä. Kattilassa poltettiin puuta ja maatalous-
jätteitä. Muurauksen alueella olevat kerrostumat olivat kovia ja yhteen sulautuneita la-
simaisia kerrostumia, petipartikkeleiden agglomeraatteja ja lentotuhkan kertymiä. Tuli-
pesän seinille kertyneen kuonan koostumus muistutti polttoaineen tuhkan koostumusta, 
mutta siinä oli vähemmän klooria, rikkiä, fosforia ja alkaleita. Kerrostumat sisälsivät 
paljon piitä alkuperäiseen koostumukseen verrattuna. Tämä viittaa siihen, että kerros-
tuma on petihiekan ja polttoaineen tuhkan yhdistelmä, josta helposti haihtuneet yhdis-
teet ovat poistuneet. 
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2.2 Hiukkasten kulkeutuminen lämmönsiirtopinnoille 
Partikkelien kulkeutumiseen tulipesän seinille on löydetty viisi eri mekanismia: hitaus-
voimien aiheuttama iskeytyminen, turbulentti iskeytyminen, termoforeesi, kondensaatio 
ja kemiallinen reaktio. Monien lähteiden, kuten (Baxter 2000), (Mueller et al. 2005), 
(Livingston 2006), (Kaer et al. 2006) ja (Degereji et al. 2012), mukaan partikkelin hi-
tausvoimien aiheuttama iskeytyminen seinille aiheuttaa suurimman osan likaantumiseen 
ja kuonaantumiseen johtavasta partikkelien massavirrasta lämpöpinnoille. Muut meka-
nismit ovat vallitsevia pienille (halkaisija alle 1-10 µm) partikkeleille ja niiden vaikutus 
kokonaismassavirtaan on yleensä pieni.  Mueller et al. (2005) määrittelevät termoforee-
sin merkittävimmäksi mekanismiksi halkaisijaltaan alle 1 µm partikkeleille, 1-10 µm 
partikkeleille turbulentin iskeytymisen ja sitä suuremmille hitausvoimien aiheuttaman 
iskeytymisen.  
2.2.1 Hitausvoimien aiheuttama iskeytyminen 
Hitausvoimien aiheuttama iskeytyminen on seurausta siitä, että hitausvoimien vuoksi 
partikkeli ei seuraa täysin kaasuvirtausta vaan osuu tulipesän pinnoille (Jokiniemi & 
Kauppinen 2002). Tulistinputkia mallintaessa voidaan määrittää iskeytymistodennäköi-
syys, joka määrittelee, kuinka suuri osa putkiston läpi virtaavista hiukkasista osuu put-
kiin. Tämä todennäköisyys lasketaan yleensä Stokesin luvun funktiona, joka kuvaa hita-
us- ja vastusvoimien suhdetta. Tämä on esitetty muun muassa lähteissä (Huang et al. 
1996), (Weber et al. 2013) ja (Jacobson 1998). Tulipesän seiniä mallinnettaessa tätä 
todennäköisyyttä ei kuitenkaan tarvita vaan partikkelin voidaan todeta osuvan seinään, 
jos sen liikerata saavuttaa seinän. Tämän ennustuksen tarkkuuteen vaikuttaa laskenta-
verkon tiheys ja seinän läheisen virtauskentän mallinnuksen tarkkuus. (Jacobson 1998.) 
Iskeytyminen tapahtuu pääosin suurille, yli 10 µm partikkeleille ja se synnyttää suu-
rimman osan kerrostuman massasta (Mu et al. 2012).  Iskeytymällä syntyvä kerrostuma 
on karkea, kun taas muut mekanismit muodostavat pienistä partikkeleista koostuvan 
tiheän ja tasaisen likakerroksen. Tulistinputkiin iskeytyminen aiheuttaa kerrostumia 
vain ylävirran puolelle putkea, kun taas muut mekanismit synnyttävät kerrostuman ta-
saisesti putken ympärille. (Zbogar et al. 2009.)  
Hitausvoimista johtuvaan kerrostuvien partikkelien massavirtaan vaikuttavat partik-
keliradat, jotka riippuvat virtauskentästä, kohteen geometriasta sekä partikkelin koosta 
ja tiheydestä. Kaikki pinnalle osuvat partikkelit eivät kuitenkaan tartu vaan osa heijastuu 
takaisin tulipesään. Heijastuva partikkeli saattaa samalla aiheuttaa eroosiota likakerrok-
sessa. (Baxter 2000.) Partikkelien tarttumista pinnoille käsitellään tarkemmin luvussa 
2.3. 
2.2.2 Turbulentti iskeytyminen 
Turbulentissa iskeytymisessä kevyet partikkelit saavat inertiaa pyörteistä ja iskeytyvät 
seinille. Pyörteet kasvattavat partikkelin liikemäärää ja muuttavat rajakerroksen pak-
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suutta niin, että liikemäärä riittää pintaan osumiseen, vaikka keskimääräisten nopeuksi-
en perusteella partikkelin hitausvoimat olisivat liian pienet. Tämä prosessi tunnetaan 
huonosti. Sitä ei kuitenkaan pidetä merkittävänä ellei turbulenssin intensiteetti ole eri-
tyisen suuri. (Baxter 2000.) 
Turbulentin iskeytymisen mallintaminen on vaikeaa, koska siihen liittyy rajaker-
rosilmiöitä, jotka riippuvat pinnan geometriasta. Geometriat voivat kuitenkin olla mo-
nimutkaisia, kuten muuratut ja membraanipinnat. Lisäksi pinnalla oleva kerrostuma 
muuttaa pinnan muotoa tavalla, jota on vaikea ennustaa. (Jacobson 1998.) 
2.2.3 Termoforeesi 
Termoforeesissa hiukkaset siirtyvät kuumasta ympäristöstä kohti kylmempää, koska 
korkeassa lämpötilassa kaasumolekyylien törmäykset hiukkasiin ovat voimakkaampia 
kuin kylmässä (Jokiniemi & Kauppinen 2002). Termoforeesi tapahtuu, jos lämmönsiir-
topinnan ja kaasun välillä on jyrkkiä lämpötilagradientteja eli pintojen ollessa vielä puh-
taita. Kerrostuman kasvaessa lämpötilaero pienenee ja termoforeesin merkitys pienenee. 
(Baxter 2000.) 
Termoforeesi on merkittävä mekanismi alle 3 µm hiukkasille seinien tai lämmön-
siirtopintojen lähellä (Weber et al. 2013). Termoforeesi ja turbulentti iskeytyminen eli 
rajakerroksen ohjaamat kerrostumismekanismit ovat Kaerin et al. (2006) mukaan suu-
ruudeltaan kertaluokkaa pienempiä kuin hitausvoimien aiheuttama iskeytyminen. 
2.2.4 Kondensaatio 
Kiinteän partikkelin poltossa kaasufaasiin vapautuu tuhkaa muodostavia höyryjä, joiden 
määrä riippuu polttoaineesta ja palamislämpötilasta. Jäähdytettyjen pintojen lähellä höy-
ryt jäähtyvät ja niiden kyllästyshöyrynpaine pienenee. Kaasun osittaispaineen ylittäessä 
kyllästyshöyrynpaineen höyryn kyllästystila ylittää arvon yksi ja höyryt kondensoituvat 
joko homogeenisesti alle mikrometrin kokoluokan aerosoleiksi tai heterogeenisesti tuh-
kapartikkelien pinnalle. Kondensaatio voi myös tapahtua suoraan pinnalle, jos kaasun 
kyllästystila pinnalla on yli yhden. (Schulze et al. 2010; Doshi et al. 2009; Jokiniemi & 
Kauppinen 2002.) Kondensaation mallintamiseen tarvitaan tietoa siitä, missä muodossa 
kondensoituvat tuhkakomponentit, kuten alkalit, sulfaatit ja kloori esiintyvät kaasufaa-
sissa. Kondensaation merkitys biomassojen poltossa on suurempi kuin hiilen poltossa, 
koska helposti höyrystyvien alkalimetallien määrä biomassojen tuhkassa on suurempi. 
(Baxter 2000; Weber et al. 2013.)  
Kondensaatio, kuten termoforeesikin, tapahtuu lämmönsiirtopintojen ollessa melko 
puhtaita ja tarpeeksi viileitä höyryjen kondensoitumiseen. Kondensoituvia yhdisteitä 
ovat pääosin alkaliyhdisteet. (Weber et al. 2013.) Kondensaation synnyttämä kerrostu-
ma ei ole rakeinen kuten termoforeesin ja iskeytymisen muodostamat kerrostumat vaan 
se on yhtenäinen ja tiivis. Kerrostuma on tahmea ja muodostaa liiman, johon suuremmat 
partikkelit voivat tarttua. Partikkelin pinnalle tapahtuva kondensaatio tekee myös sen 
pinnasta tahmean, mikä kasvattaa iskeytyvien partikkelien tarttumisen todennäköisyyttä. 
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Pinnan tahmeuden lisäksi kondensoitunut aine lisää kerrostuneiden partikkelien välistä 
kontaktipintaa, mikä vaikeuttaa likakerroksen poistamista ja parantaa sen lämmönjohta-
vuutta. Kondensoituminen ei ole massavirran kannalta merkittävä kerrostumismekanis-
mi kuonaantumisessa, mutta sen merkitys pinnan ja partikkelien tahmeuteen voi olla 
huomattava kattilan viileämmissä osissa, joissa lämpötila on tarpeeksi matala konden-
saatiolle. (Baxter 2000.) 
2.2.5 Kemiallinen reaktio 
Kaasujen reaktiot kerrostuman pinnalla olevien yhdisteiden kanssa vaikuttavat kerros-
tuman ominaisuuksiin. Alkalisulfaatteja syntyy kaliumhydroksidin tai -kloridin sulfaati-
ossa. Sulfaattien muodostuminen voi edistää kerrostuneiden partikkeleiden sintraantu-
mista. Myös karbonaattien muodostus pinnalle voi lisätä partikkelien sintraantumista, 
mikä taas vaikeuttaa kerrostuman poistamista pinnalta. (Skrifvars & Hupa 2002, Garba 
et al. 2012.) Näiden lisäksi muita reaktioita ovat alkalien absorptio silikaatteihin sekä 
kerrostuneissa partikkeleissa olevan palamattoman hiilen hapettuminen (Baxter 2000). 
2.3 Hiukkasten tarttuminen pinnoille 
Osuessaan tulipesän seinään tai muuhun lämmönsiirtopintaan partikkeli voi joko tarttua 
tai heijastua. Tämä riippuu monesta tekijästä, kuten tuhkan ja iskeytymispinnan viskosi-
teeteista, partikkelin koosta, pintajännityksestä, iskeytymisnopeudesta ja -kulmasta, 
pinnankarheudesta sekä tuhkassa olevan sulan aineen määrästä. Useimmissa malleissa 
otetaan kuitenkin vain osa näistä tekijöistä huomioon. (Wang & Harb 1997.)  
Tarttumismallit voidaan jakaa myös probabilistisiin ja deterministisiin malleihin. 
Probabilistisissa malleissa lasketaan todennäköisyys, jolla partikkeli tarttuu seinään 
osuessaan siihen. Deterministisessä mallissa määritellään kriteerit, joiden perusteella 
partikkeli joko heijastuu tai tarttuu osuessaan seinään. 
Hiilen ja biomassojen poltossa syntyvien tuhkapartikkelien tarttumisen mallintami-
seen käytetään useimmiten erilaisia malleja. Hiilen poltossa ja kaasutuksessa käytettävät 
mallit perustuvat yleensä partikkelin viskositeettiin, joka kuvaa hyvin silikaattipitoisten 
partikkelien sulamista. Biomassapartikkelit sisältävät hiiltä vähemmän silikaatteja, mut-
ta niissä on sen sijaan enemmän alkaliyhdisteitä, jotka sulavat ja höyrystyvät palamisen 
aikana. Biomassan tuhkan tarttumista käsittelevät mallit käyttävät tarttumiskriteerinä 
useimmiten tuhkan sulanutta osuutta. Myös kondensaatio on monesti otettu huomioon 
biomassan tuhkan mallinnuksessa. Tuhkan tahmeuden lisäksi pintaan osuvan partikkelin 
kineettisellä energialla on merkitystä. 
2.3.1 Hiilen poltossa ja kaasutuksessa käytetyt mallit 
Montagnaro & Salatino (2010) esittivät hiilipartikkelin jäävän pysyvästi kuonakerrok-
seen, jos se uppoaa kerroksen sisään. Jotta partikkeli uppoaisi, on sen kineettisen ener-
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gian on oltava suurempi kuin pinnan viskoosit ja pintavoimat. Näitä vertaamalla saa-
daan määriteltyä uppoamiskriteeri 
       
    
  
          (5) 
joka riippuu partikkelin halkaisijasta, nopeudesta, viskositeetista ja tiheydestä. Tämä 
kriteeri ei kuitenkaan toteudu normaaleissa olosuhteissa ellei kyseessä ole suuret partik-
kelit (dp > 200 µm) tai erittäin pienet tuhkan viskositeetit (µp < 1 Pa*s). Tutkimuksessa 
ei käsitellä, tarttuuko partikkeli kerrostuman pinnalle, jos se ei mene kuonakerroksen 
läpi. Tuloksen perusteella Yong et al. (2012) valitsevat partikkelin tarttumisen kuonan 
pinnalle riittäväksi mekanismiksi eikä pinnan läpi tunkeutumista tarvitse tarkastella. 
Myös useimmat muut mallit tarkastelevat vain partikkelin tarttumista kuonan pinnalle. 
Monissa tutkimuksissa, kuten (Huang et al. 1996), (Garba et al. 2013), (Degereji et 
al. 2012), (Richards et al. 1993) ja (Lee & Lockwood 1999), partikkelin tahmeus riip-
puu tuhkan viskositeetista. Nämä mallit määrittelevät partikkelin tahmeuden kriittisen 
viskositeetin avulla. Viskositeetin ollessa pienempi kuin määritelty kriittisen viskositee-
tin arvo, partikkeli on täysin sulanut ja se tarttuu seinään aina osuessaan siihen. Partik-
kelin viskositeetin kasvaessa tarttumisen todennäköisyys pienenee kääntäen verrannolli-
sesti kohti nollaa yhtälön 
         
   
  
             (6) 
mukaisesti, jossa µcr on kriittinen viskositeetti. Tämä malli on alun perin artikkelista 
(Walsh et al. 1990). Tuhkan viskositeetin määrittämistä on käsitelty tarkemmin luvussa 
2.4.3. 
Kriittinen viskositeetti tarkoittaa viskositeettia, jonka kohdalla kuonan ominaisuudet 
muuttuvat newtonilaisesta fluidista Bingham-plastiseksi nesteeksi. Se on kohta, jossa 
nestemäinen tuhka alkaa kiteytyä ja viskositeetti nousee nopeasti lämpötilan laskiessa. 
Newtonilaisen fluidin leikkausjännitys on riippumaton leikkausnopeudesta, kun taas 
Bingham-plastisella nesteellä näiden välillä on riippuvuus. (Arvelakis et al. 2006.) 
Kriittiselle viskositeetille käytetyt arvot vaihtelevat 1 Pa*s ja 10
9 
Pa*s välillä, mikä 
vaikuttaa paljon tuloksiin (Weber et al. 2013). Mallia onkin tästä syystä kritisoitu epä-
tarkaksi. Kirjallisuudessa käytettyjä eri arvoja kriittiselle viskositeetille on kerätty tau-
lukkoon 2.1. Lisäksi Kreutzkam et al. (2012) kritisoivat tuhkan viskositeetin arvojen 
tarkkuutta, koska niiden laskemiseen käytetään empiirisiä korrelaatioita.  
Monissa malleissa on muokattu kaavaan (6) perustuvaa tarttumisen todennäköisyyt-
tä. Schulze et al. (2006) tutkivat kriittisen viskositeetin arvon vaikutusta kerrostunee-
seen massavirtaan biomassan poltossa. Seinälle tarttuneiden partikkelien massa kaksin-
kertaistuu nostettaessa kriittistä viskositeettia 8 Pa*s:sta 10
6.44
 Pa*s:iin. Kriittisen visko-
siteetin ollessa yli 10
6
 lähes kaikki partikkelit tarttuvat seinään. Jotta päästäisiin kriitti-
sen viskositeetin arvon valinnasta, artikkelissa käytetään sen laskemiseen korrelaatiota, 
jossa kriittisen viskositeetin arvo on partikkelin kineettisen energian funktio 
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            (7) 
jossa kineettisen energian arvo normalisoidaan arvolla Ekin,0 = 4,35*10
-11 
J, joka vastaa 
pienimmän partikkelin kineettistä energiaa. Tämä korrelaatio antaa kriittisen viskositee-
tin arvoksi 30–104 Pa*s. 
Tuhka voidaan jakaa sen fysikaalisen muodon perusteella kolmeen osaan: höyryihin, 
hienojakoisiin partikkeleihin sekä karkeisiin partikkeleihin. Rushdi et al. (2005) oletta-
vat että hienojakoiset partikkelit, joiden säde on alle 3 µm, ovat aina tahmeita, koska 
niiden pintavoimat ovat suuret kineettiseen energiaan verrattuna. Suurempien partikke-
lien tarttuminen selvitetään viskositeetin avulla. Taha et al. (2013) käyttää kriittistä vis-
kositeettia tarttumiskriteerinä, mutta olettaa vain tuhkassa olevan sulaneen osan jäävän 
kerrostumaan. Sulaneen osan massa ja koostumus sekä samalla viskositeetti lasketaan 
termodynaamisen tasapainon avulla. 
 





10 (Abbas et al. 1996) Biomassan poltto 
100 (Tominaga et al. 2000) Hiilen kaasutus 
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 (Huang et al. 1996) Hiilen pölypoltto 
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 (Richards et al. 1993) Hiilen pölypoltto 
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 (Wang & Harb 1997) Hiilen pölypoltto 
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 (Lee & Lockwood 1999) Hiilen pölypoltto 
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 (Erickson et al. 1995) Hiilen poltto 
10
5
 (Fang et al. 2010) Hiilen pölypoltto 
10
5
 (Jacobson 1998) Silikaattipitoiset polttoainepartikkelit 
10
5 
(Taha et al. 2013) Hiilen ja jätteen yhteispoltto 
10
8 
(Degereji et al. 2012) Hiilen pölypoltto 
10
8 
(Rushdi et al. 2005) Hiilen pölypoltto 
 
Osassa malleista otetaan huomioon myös seinällä olevan likakerroksen viskositeetti 
yhtälön 
                              (8) 
mukaan, missä p(Tp) on partikkelin tarttumistodennäköisyys ja p(Tk) on kuonan tarttu-
mistodennäköisyys. Kerrostuman pinnan viskositeetti voidaan määrittää samoilla tuhkan 
koostumukseen perustuvilla korrelaatioilla kuin partikkeleidenkin viskositeetit. Tämän 
jälkeen pinnan tarttumistodennäköisyys voidaan laskea kaavalla (6).  
Fang et al. (2010) valitsevat seinän tarttumistodennäköisyyden sijaan sen kriittiseksi 
lämpötilaksi 1450 K. Jos likakerroksen pinnan lämpötila on sitä korkeampi, seinän tart-
tumistodennäköisyys on 1, jos se on alempi, todennäköisyys on 0. Partikkelin tarttumis-
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todennäköisyys määritetään viskositeetin avulla. Shimizu & Tominaga (2006) sen sijaan 
ehdottavat tarttumiskriteeriksi, että joko likakerroksen tai partikkelin viskositeetin on 
oltava kriittisen arvon alapuolella. Jos molempien viskositeetti on kriittistä arvoa suu-
rempi, partikkeli heijastuu.  
Jotkut mallit, kuten (Seggiani 1998) ja (Yong et al. 2012) käyttävät kriittisen visko-
siteetin arvon sijaan sitä lämpötilaa, jossa tuhkan rakenteen äkillinen muutos kiinteästä 
juoksevaksi tapahtuu. Tämän lämpötilan arvo riippuu tuhkan koostumuksesta. Kriittisen 
viskositeetin lämpötilan alapuolella viskositeetti riippuu vahvasti lämpötilasta, kun taas 
sen yläpuolella riippuvuus on heikko, mikä on havainnollistettu kuvassa 2.3 (Vargas et 
al. 2001).  
 
Kuva 2.3. Tuhkan viskositeetin suhde lämpötilaan ja kriittisen viskositeetin sijoittuminen käy-
rälle (Vargas et al. 2001). 
Kriittisen viskositeetin lämpötilojen ja kokeellisesti määritettyjen tuhkan muodon-
muutoslämpötilojen välille on yritetty löytää yhteys, koska kriittisen viskositeetin läm-
pötilan mittaaminen viskometrin avulla on hidasta ja kallista. Lämpötila on yritetty las-
kea lisäämällä 117 ℃ tuhkan puolipallolämpötilaan tai käyttämällä suoraan tuhkan 
pehmenemislämpötilaa. (Bryers 1996.) Seggianin (1999) mukaan kriittinen lämpötila on 
aiemmin laskettu myös lisäämällä 111 ℃ tuhkan pehmenemislämpötilaan, minkä on 
kuitenkin huomattu antavan huonoja tuloksia.  
Kriittisen viskositeetin lämpötilalle on kehitetty myös koostumuksesta riippuvia kor-
relaatioita. Tuhkassa olevat oksidit voidaan jakaa happamiin ja emäksisiin. Happamat 
yhdisteet pääsääntöisesti nostavat tuhkan sulamislämpötilaa kun taas emäksiset laskevat 
sitä. Seggiani (1998) määrittelee kriittisen viskositeetin lämpötilan tuhkan happo-





                  
                           
       (9) 
Jos happo-emässuhde on välillä 1-7, kriittisen viskositeetin lämpötila saadaan seuraa-
vasta kaavasta  
                  
 
 
           (10) 
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Biomassat sisältävät usein fosforia, joka kuuluu happamiin komponentteihin. Sen 
vaikutusta kuonaantumiseen ei tunneta kovin hyvin. Vaikutus riippuu myös fosforin 
esiintymismuodosta lentotuhkassa. Fosforipentoksidi P2O5 alentaa tuhkan sulamisläm-
pötilaa, joten Probnosis (2005) ehdottaa, että fosfori lisätään nimittäjään kaavassa (9), 
jos suurin osa fosforista esiintyy tässä muodossa. 
Seggiani (1999) esittää 49 tuhkan alkuainekoostumukseen liittyvästä muuttujasta 
riippuvan korrelaation kriittisen viskositeetin laskemiseen sekä hiilelle että biomassoil-
le. Wang et al. (2007) taas laskevat kriittisen viskositeetin lämpötilan tuhkan peh-
menemispisteen avulla seuraavasti 
                                    (11) 
Tämä empiirinen yhtälö perustuu bitumisen hiilen poltossa syntyvän kuonan viskosi-
teettimittauksiin. 
Tomeczek et al. (2004) ovat tyytymättömiä suureen määrään kriittisen viskositeetin 
arvoja ja määrittävät seuraavan lämpötilariippuvuuden partikkelin tahmeudelle 






                                                   
                                          
      
       
  
               
                                                    
     (12) 
missä Tm on tuhkan sulamislämpötila, joka tarkoittaa tässä yhteydessä lämpötilaa, jonka 
yläpuolella viskositeetti on alle 9 Pa*s. Mallissa on mukana myös natrium- ja kalium-
sulfaatin sekä vesihöyryn kondensaatio partikkelien pinnalle, mikä vaikuttaa kerrostu-
man paksuuteen kattilan konvektiivisessa osassa. Siellä kaasun lämpötilat ovat niin ma-
talia, etteivät partikkelit tartu putken pinnalle ellei niissä ole kondensoituneen höyryn 
muodostamaa tahmeaa pintaa.  
Yong et al. (2012) ottavat huomioon sekä partikkelin että seinän tahmeuden tarkas-
tellessaan partikkelin tarttumista. Partikkeli tai seinämä on mallin mukaan sula, jos sen 
lämpötila on kriittisen viskositeetin lämpötilan yläpuolella. Partikkelin tahmeus vaatii 
lisäksi hiilen konversion, joka on kriittisen konversion yläpuolella. Li et al. (2010) ovat 
tutkineet hiilipartikkelin olevan tahmea, jos 88 % hiilestä on palanut. Tällöin sulanut 
tuhka on korvannut hiilen tarpeeksi suurella alueella partikkelin pinnalla tehdäkseen 
siitä tahmean. Tällaista kriteeriä ei ole käytetty muissa malleissa. Yongin et al. (2012) 
mallissa partikkeli tarttuu seinään jos sekä partikkeli että seinä ovat tahmeita. Jos kum-
pikaan eivät ole tahmeita, partikkeli kimpoaa aina. Muulloin partikkelin kohtalo riippuu 
sen kineettisestä energiasta, mitä käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.3. 
Shimizu & Tominaga (2006) esittävät hiilen kaasutukseen mallin, jossa tarttuminen 
ei riipu partikkelin ominaisuuksista. Tarkasteltaessa pintaa, joka on osittain peittynyt 
reagoimattomiin partikkeleihin, partikkeli tarttuu osuessaan sellaiseen kohtaan pinnassa, 
jossa on vain sulaa kuonaa. Osuessaan kohtaan jossa on reagoimattomia partikkeleita, 
partikkeli kimpoaa seinältä. Seinällä olevan partikkelin oletetaan kelluvan täysin kuonan 




. Jos seinää kohti tulevan partikkelin keskipiste tulee tämän alueen sisäl-
le, partikkeli heijastuu. Pinta muuttuu vapaaksi partikkelissa olevan hiilen kaasuunnut-
tua kokonaan.  
2.3.2 Biomassan poltossa käytetyt mallit 
Joidenkin lähteiden, kuten Garba et al. (2013), mukaan viskositeetin käyttö biomassan 
poltossa syntyvien tuhkapartikkelien tahmeuden tarkasteluun on kyseenalaista. Viskosi-
teetti mittaa silikaattipitoisten partikkelien tahmeutta hyvin, mutta biomassat sisältävät 
yleensä hiileen verrattuna paljon alkaleja ja vähän silikaatteja. Borello et al. (2013) ja 
Abbas et al. (1996) käyttävät kuitenkin kriittistä viskositeettia tarttumiskriteerinä bio-
massan poltossa. Hiiltä käsittelevät mallit tutkivat yleensä pelkästään hitausvoimien 
aiheuttamaa iskeytymistä, kun taas monet biomassaa käsittelevät mallit ottavat huomi-
oon myös muita mekanismeja. Erityisesti kondensaatiolla on todettu olevan merkitystä 
biomassan sisältämien höyrystyvien tuhkakomponenttien vuoksi. Kondensaatio vaikut-
taa sekä lämmönsiirtopintojen että partikkelien pintojen tahmeuteen tulipesän konvek-
tiivisessa osassa, missä kaasun lämpötilat ovat tarpeeksi viileitä höyryjen kondensoitu-
miseen. 
Monet biomassaa käsittelevät likaantumis- ja kuonaantumismallit, kuten (Kaer et al. 
2006), (Mueller et al. 2003) ja (Zhou et al. 2007), perustuvat siihen, kuinka suuri osuus 
tuhkapartikkelista on sulanut. Kreutzkam et al. (2012) käyttävät sulaneeseen osuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa myös hiilen poltossa. Yleensä partikkeli määritellään tah-
meaksi tuhkan sulaneen osuuden ylittäessä 15 %. Tuhkan sulaneen osuuden ylittäessä 
70 % tuhkasta tulee juoksevaa ja pinnalle kertyvä tuhka alkaa valua pintaa pitkin eikä 
kerrostuma enää kasva. Puhutaan tuhkan lämpötiloista T0, T15, T70 ja T100, joista T0 on 
tuhkan ensisulamispiste ja T100 tuhkan täydellinen sulamispiste (Skrifvars & Hupa 
2002). T70-lämpötilan sijaan Strömberg (2006) määrittää tuhkan valumislämpötilaksi 
lämpötilan, jossa 75 % partikkelista on sulanut. Zhou et al. (2007) taas käyttävät tah-
meuden määrittämiseen lämpötilaa, jossa 10 % tuhkasta on sulanut. T15-menetelmä pe-
rustuu empiirisiin tuloksiin tuhkan tahmeudesta. Sulanut tuhka toimii liimana, joka 
kiinnittää partikkelin seinään, ja 15 % sulaneen osuuden kohdalla tämän liiman määrä 
on riittävä tarttumisen mahdollistamiseksi. 
Mueller et al. (2005) tutkivat alkalisuolapartikkelien tarttumista. Mallissa oletetaan, 
että partikkelin lämpötilan ollessa korkeampi kuin T15 partikkeli tarttuu aina osuessaan 
seinään ja että kerrostuma kasvaa, kunnes tuhka muuttuu juoksevaksi. Koska malli yli-
arvioi mittauksiin verrattuna tarttuneiden partikkelien massavirran, otetaan tutkimukses-
sa käyttöön myös tarttumiskriteeri, joka riippuu partikkelin kineettisestä energiasta. 
Tämä kriteeri on esitetty tarkemmin luvussa 2.3.3. 
Kaer et al. (2006), Zhou et al. (2007) ja Schulze et al. (2011) olettavat tarttumisen 
todennäköisyyden ηt nousevan lineaarisesti arvosta 0 arvoon 1 sulaneen tuhkan massa-
osuuden kasvaessa. Todennäköisyyksiä 0 ja 1 vastaavat lämpötilat ovat yleensä T15- ja 
T70-lämpötilat seuraavan yhtälön mukaisesti  
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 ,     (13) 
missä f on sulaneen tuhkan massaosuus. Zhou et al. (2007) käyttävät biomassan 
arinapolton tulistinten likaantumista tarkastellessaan tarttumisehtona 10 % sulanutta 
osuutta 15 % sijaan ja soveltavat tarttumistodennäköisyyteen yhtälöä (13). Todennäköi-
syyden siis oletetaan kasvavan lineaarisesti arvosta 0 arvoon 1 sulaneen osuuden nous-
tessa 10 %:sta 70 %:iin. T10- ja T70-lämpötilat lasketaan yhtälöistä (2)-(4). Mallissa ote-
taan huomioon myös termoforeesi ja turbulentti iskeytyminen.  
Artikkeleissa (Schulze et al. 2006) ja (Schulze et al. 2011) kehitetään biomassan 
polttoon CFD-mallia, jossa otetaan huomioon sekä lentotuhkapartikkelien että tuhkaa 
muodostavien höyryjen aiheuttama kuonaantuminen ja likaantuminen. Höyryjä muodos-
taville aineille lasketaan erilliset siirtoyhtälöt ja niiden muodostamien yhdisteiden pitoi-
suudet lasketaan termodynaamisten tasapainolaskujen ja reaktiokinetiikan avulla. Höy-
ryjen kondensoituminen pinnoille lasketaan käyttämällä massansiirron ja konvektiivisen 
lämmönsiirron analogiaa.  
Schulzen et al. artikkelien mukaan silikaattipitoisen tuhkan tahmeus on viskositeetin 
ja alkalipitoisen tuhkan sulaneen osuuden funktio. Koska partikkeli ja kerrostuma sisäl-
tävät sekä alkali- että silikaattipitoista materiaalia, tarttumistodennäköisyys lasketaan 
kaavojen (6) ja (13) antamien todennäköisyyksien massakeskiarvona. Mu et al. (2012) 
käyttävät myös sulamisasteen ja viskositeetin yhdistelmää tarttumiskriteerinä, mutta 
asettaa pinnan tahmeudeksi arvon 0. Plaza et al. (2012) kertovat viskositeettiin perustu-
van tarttumistodennäköisyyden tuhkan sulaneella osuudella mallintaessaan biomassan ja 
hiilen polttoa. Malleissa yhdistyvät viskositeettiin ja tuhkan sulamiseen perustuvat tart-
tumiskriteerit.  
Kaer et al. (2001) mallintaa oljen palamista arinakattilassa. Malli ottaa huomioon 
sekä turbulentin että hitausvoimien aiheuttaman iskeytymisen ja termoforeesin. Oljen 
tuhka sisältää paljon alkalisuoloja, jotka vapautuvat polttoaineesta höyrystymällä jo 
200–400 ℃ lämpötiloissa. Nämä kondensoituvat partikkelien ja putkien pinnoille pää-
osin KCl:na. Tämän prosessin mallintaminen tarkasti on kuitenkin vaikeaa, koska ka-
liumin vapautumista polttoaineesta ei tunneta tarpeeksi hyvin.  
Seinän ja partikkelin pinnalle kondensoitunut sulanut alkalisuola parantaa piipitois-
ten partikkelien tarttumista pinnalle. Mallissa partikkelin sulamisen oletetaan koostuvan 
kahdesta osasta: alkalisuolojen sulamisesta ja silikaattien sulamisesta. Tämä oletus pe-
rustuu oljen poltossa tulistinpinnoilta, tulipesän seiniltä ja pohjatuhkasta otettujen näyt-
teiden sulamisen tarkasteluun. Periaate on esitetty seuraavassa yhtälössä 
             
    
    
                
           
    
      (14) 
johon sulaneen tuhkan osuudet eri lämpötiloissa saadaan kuvasta 2.4.  
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Kuva 2.4. Kaliumsuolojen ja silikaattien sulaminen lämpötilan funktiona (Kaer 2001). 
Tarttumistodennäköisyys nousee lineaarisesti sulaneen osuuden noustessa 0 %:sta 
100 %:iin. Seinän ja partikkelin tahmeus otetaan huomioon yhtälön (8) mukaan. Myös 
Garba et al. (2013) käyttävät tätä mallia biomassan tuhkalle mallintaessaan hiilen ja 
biomassan yhteispolttoa. Kaer (2001) vertaa yllä esitettyä menetelmää kriittisen viskosi-
teetin avulla laskettuun tarttumistodennäköisyyteen käyttäen kriittisen viskositeetin ar-
voa 10
3 
Pa*s. Nämä menetelmät antavat samankaltaiset todennäköisyydet tarttumiselle, 
mutta erityisesti viskositeettiin perustuva lähestymistapa on hyvin herkkä valituille pa-
rametreille, kuten kriittisen viskositeetin arvolle. 
Petersen (2012) käyttää myös Kaerin (2001) mallia partikkelin tahmeuden ennusta-
miseen tarkastellessaan karkeiden partikkelien kerrostumista biomassaa polttavan katti-
lan tulistimille. Petersen kuitenkin epäilee kaavan (8) tuottavan liian suurta likaantumis-
ta tulipesän säteilyosassa, jossa kaasun lämpötilat ovat suuria ja ehdottaa käytettävän 
todennäköisyyttä, jossa sekä partikkelin että seinän on oltava tahmeita. Malliin on lisät-
ty iskeytymiskulman vaikutus seuraavan kaavan mukaisesti 
                            (15) 
Iskeytymiskulmasta riippuva todennäköisyys on Gaussin käyrä, jossa todennäköisyys 
on 0 iskeytymiskulman ollessa 0° ja 1 kulman ollessa 90°. 
2.3.3 Hiukkasen kineettisen energian vaikutus tarttumiseen 
Joissakin malleissa partikkelin tahmeus ei ole ainoa tarttumiskriteeri. Jos partikkelilla 
on enemmän kineettistä energiaa kuin törmäyksessä dissipoituva energia, partikkelin voi 
olettaa heijastuvan. Näiden energioiden suhdetta on kuvattu ainakin kahdella eri tavalla. 
Iskeytyvän partikkelin kineettisen energian sekä partikkelin ja seinän välisen pinta-
energian suhdetta voidaan kuvata yksinkertaisimmin Weberin luvun avulla (Yong et al. 
2012) 
     
    
   
   
         (16) 
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jossa pintajännitys σk,p on partikkelin pintajännitys, jos pelkästään partikkeli on sulanut, 
tai kuonakerroksen, jos pelkästään se on sula. Jos sula partikkeli iskeytyy märkään sei-
nään, pintajännityksen arvo saadaan Youngin yhtälön avulla 
                        (17) 
missä σp ja σk ovat partikkelin ja kuonan pintajännitykset. Suure θ on kuonan ja partik-
kelin välinen kontaktikulma. Lähteen Ni et al. (2011) mukaan kontaktikulma kasvaa 
50°:sta 120°:een lämpötilan noustessa. Kontaktikulmaan vaikuttaa myös lämpötila ja 
tuhkan koostumus. Mueller et al. (2005) sen sijaan käyttävät kulmaa 37°, joka perustuu 
kokeellisiin tutkimuksiin. 
Yong et al. (2012) valitsevat kriittiseksi Weberin luvun arvoksi 1. Weberin luvun 
saadessa suurempia arvoja, partikkeli kimpoaa, kun taas pienemmillä arvoilla partikkeli 
tarttuu. Tätä kriteeriä käytetään kuitenkin vain tahmean partikkelin osuessa ei-tahmeaan 
seinään tai ei-tahmean partikkelin osuessa tahmeaan seinään. Muissa tapauksissa partik-
kelin kineettisellä energialla ei ole merkitystä. 
Nin et al. (2011) mukaan ennen iskeytymistä partikkelin energia koostuu sen kineet-
tisestä energiasta sekä pinta- ja potentiaalienergiasta. Pisara saavuttaa maksimihal-
kaisijansa seinällä sen pintaenergian ollessa pienimmillään ja kineettisen energian olles-
sa nolla. Tätä seuraa joko partikkelin hajoaminen, heijastuminen tai tarttuminen. Ha-
joamista ei ole kuitenkaan tarkasteltu tarkemmin Nin et al. tutkimuksessa.  
Mueller et al. (2005), Ni et al. (2011), Degereji et al. (2012) ja Garba et al. (2013) 
käyttävät tarttumiskriteerinä samaa lauseketta, joka on alun perin lähteestä (Mao et al. 
1997). Kuonapisaran iskeytymisnopeus, iskeytymiskulma, kuonan kontaktikulma ja 
seinälämpötila muuttuvat olosuhteiden muuttuessa ja ne pitäisi ottaa huomioon heijas-
tumista tarkasteltaessa. Partikkelin iskeytymisenergia esitetään riippuvaisena sen mak-
simaalisesta halkaisijasta iskeytymisen aikana. 
Maksimaalisen ja alkuperäisen halkaisijan suhde D saadaan partikkelin ja kerrostu-
man välisen kontaktikulman sekä partikkelin Reynoldsin ja Weberin lukujen funktiona 
yhtälöstä (Mueller et al. 2005) 
     
     
           
  
   
         (18) 
Tarttumiskriteerinä käytetään iskeytymisenergiaa. Jos partikkelilla on ylimääräistä ki-
neettistä energiaa sen iskeytyessä seinään eli 
       
  
 
         
     
  
             
 
  
    (19) 
on suurempi kuin 0, partikkeli heijastuu (Mueller et al. 2005).  
Näiden sijaan Weber et al. (2013) käyttävät tarttumiskriteerinä partikkelin nopeutta, 
jonka on oltava pienempi kuin kriittinen nopeus tai partikkeli kimpoaa. Mu et al. (2012) 
taas käyttävät kriittistä seinämän leikkausnopeutta. Paikallisen turbulentin leikkausno-
peuden on oltava tätä pienempi partikkelin tarttumiseksi. Myös kaavan (7) antama kriit-
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tisen viskositeetin riippuvuus partikkelin kineettisestä energiasta voidaan laskea mallei-
hin, jotka ottavat huomioon tahmeuden lisäksi partikkelin kineettisen energian. 
2.4 Kuonakerroksen kasvu 
Pinnalle tarttuva partikkeli aiheuttaa kerrostuman kasvua. Useimmiten tätä mallinnetaan 
vain laskemalla partikkelien massat yhteen ja määrittelemällä tämän avulla kerroksen 
paksuus. Todellisuudessa kerrostuman ominaisuudet muuttuvat ajan kuluessa. Partikke-
lien sintraantuminen vaikuttaa kerrostuman huokoisuuteen ja samalla lämmönjohtavuu-
teen, tiheyteen sekä lujuuteen. Kerroksen kasvunopeuteen vaikuttavat myös likakerrok-
sen sulaminen, eroosio ja irtoaminen, likaisten pintojen puhdistus sekä sulan kuonan 
valuminen pintaa pitkin. (Abbas et al. 1996; Lee & Lockwood 1999; Weber et al. 2013.) 
2.4.1 Kerrostuman kasvu 
Richards et al. (1993) mallintavat kerrostuman kasvua aikariippuvana prosessina. Ensin 
lasketaan kerrostuman ominaisuudet aika-askeleen alussa. Partikkelien kertymisnopeu-
desta saadaan aika-askeleen aikana kertyneen kerrostuman paksuus yhtälön 
     
     
        
        (20) 
avulla, missä ϕk on kerrostuman huokoisuus. Tämän jälkeen lasketaan lämmönsiirto 
likakerroksen pintaan ja sen läpi jäähdytettyyn seinään. Seggiani (1998) ja Kaer et al. 
(2006) laskevat likakerroksen kertymistä vastaavalla menetelmällä. Kerrostuman pak-
suuden kasvaessa sen pintalämpötila kasvaa, mikä lisää partikkelien tarttumista pinnalle 
malleissa, jotka ottavat seinän lämpötilan huomioon. Kasvava pintalämpötila nostaa 
lisäksi kaasun lämpötilaa lämmönsiirron heikentyessä, mikä lisää partikkelien tarttumis-
ta. 
Cundick et al. (2007) jakavat kerrostuman osiin, joilla on eri ominaisuudet, kuten ti-
heys ja lämmönjohtavuus. Lähimpänä seinää on irtonainen kerros, jossa partikkelit eivät 
ole sintraantuneita. Tämän päällä on sintraantuneista kiinteistä partikkeleista koostuva 
kerros. Päällimmäisenä on kuonakerros, joka koostuu kaasun kanssa vuorovaikutukses-
sa olevasta sulasta osasta ja sen alla olevasta osittain jähmettyneestä osasta. 
Kiinteän kerroksen maksimipaksuutena pidetään paksuutta, jossa kerrostuman pinta 
saavuttaa tuhkan T70-lämpötilan, jolloin tuhka alkaa valua pintaa pitkin. Tämän perus-
teella Mueller et al. (2005) ovat määrittäneet kuonakerrokselle tasapainopaksuuden 
       
         
               
     
  
       (21) 
jossa osoittaja kuvaa lämmön johtumista kerrostuman läpi ja nimittäjä konvektion ja 
säteilyn summaa. T70-lämpötilan sijaan virtauslämpötilana käytetään myös kriittisen 
viskositeetin lämpötilaa (Wang et al. 2007; Yong et al. 2012). Muellerin et al. malli pe-
rustuu oletukseen, että tuhkan muuttuessa juoksevaksi se valuu pois seinältä vaikutta-
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matta lämmönsiirtoon. Jos sulaa tuhkaa on paljon, on kuonan virtaus hyvä ottaa huomi-
oon, koska valuvan kerroksen ollessa paksu kerroksella on vaikutusta lämmönsiirtoon. 
2.4.2 Kuonan virtausmallit 
Kuona virtaa pois pinnalta, jos sen lämpötila on T70-lämpötilan tai kriittisen viskositee-
tin lämpötilan yläpuolella. Kuonan pinnan saavuttaessa tämän lämpötilan kiinteän ker-
roksen ei katsota enää kasvavan. Jos partikkeleita tarttuu pinnalle vähän, on virtaavan 
kuonan määrä hyvin pieni. Lisäksi monissa sovelluksissa kaasun lämpötilat eivät ole 
niin suuria, että kuonan pintalämpötila saavuttaisi lämpötilaa, jossa se on juoksevaa. 
Muun muassa Seggiani (1998), Wang et al. (2007), Li et al. (2009), Yong et al. (2012) 
ja Li et al. (2013) ovat kehittäneet malleja kuonan virtaukselle ja virtaavan kerroksen 
paksuudelle. Niitä käsitellään tässä tarkemmin. Li et al. (2013) käyttävät tulistinputkien 
pinnalle syntyvän valuvan kerroksen mallintamiseen Lin et al. (2009) mallia, joka pe-
rustuu suoraan Seggianin (1998) artikkeliin. Wang et al. (2007) ja Yong & Ghoniem 
(2012) ottavat kuonan valumisen lisäksi huomioon myös partikkelien palamisen seinäl-
lä.  
Yong et al. (2012) mallintavat hiilen kaasutuksessa tapahtuvaa kuonaantumista ja 
lähtevät liikkeelle oletuksista, että kuonan virtauksella on vain yksi suunta ilman ta-
kaisinvirtausta eikä virtausta rajoita esteet. Laskemalla kuonalle massa-, voima- ja ener-
giataseet seinillä olevissa laskentakopeissa saadaan määritettyä kuonan paksuus sekä 
nopeus- ja lämpötilaprofiilit. Yong et al. (2012) ja Wang et al. (2007) määrittävät seu-
raavan massataseen laskentakopille 
        
          
     
        
            (22) 
missä ulos ja sisään tulevien massavirtojen erotus on tarttuvien partikkelien ja reagoi-
neen hiilen massavirtojen erotus ja Δx on laskentakopin leveys. Kopista ulos virtaava 
massavirta voidaan määrittää myös kerroksen paksuuden ja kuonan keskimääräisen va-
lumisnopeuden avulla seuraavasti 
        
           
  
 
              (23) 
Kaikki mallit käyttävät samankaltaista massatasetta. Yongin et al. mukaan reagoiva 
massavirta on kaasuuntuneiden hiilipartikkelien massa, Wangin et al. mukaan taas polt-
toaineesta haihtuvien yhdisteiden ja palavan koksin massa. Seggiani (1998) olettaa, että 
seinällä oleva palamaton polttoaine ei reagoi ollenkaan. Seggiani laskee virtauksen aika-
riippuvana prosessina, joten sekä massa- että energiataseessa on aikariippuvuus muka-
na. 




   
  
  
                 (24) 
Kulma α on pinnan kaltevuus. Reunaehto valuvan kuonan ja kiinteän pinnan rajalla on 
u=0. Kuonan ja ilman rajalla reunaehto on Seggianin mallissa du/dy=0. Wangin et al. 
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mukaan pinnalle iskeytyvät partikkelit hallitsevat kuonan pinnan leikkausjännitystä seu-
raavasti  
    
  
  
      
  
    
  
    
       (25) 
Tämän reunaehdon ovat myös Yong et al. ottaneet käyttöön.    
Yong et al. ja Wang et al. käyttävät kuonan viskositeetille sen arvoa kerrostuman 
keskilämpötilassa ja laskevat edellisten yhtälöiden perusteella valuvan kuonan nopeu-
den ja paksuuden 
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       (27) 
Seggiani taas käyttää viskositeetille lämpötilariippuvuutta. Käytettäessä kuonaker-
rokselle lineaarista lämpötilaprofiilia, saadaan viskositeetille riippuvuus sijainnista ker-
rostuman sisällä 
                
  
  
        (28) 
Käytettäessä voimatasapainosta saatua reunaehtoa ja yhtälöitä (24) ja (28) saadaan kuo-
nan valumisnopeudeksi 
       
     
     
     






   
  
   
 




      (29) 
Keskinopeuden laskeminen on yksinkertaista, kun saadaan kopista ulos virtaava 
massavirta massataseesta 
       
      
 
    
         (30) 
Wang et al. eivät määrittele kuonakerrokselle lämpötilaprofiilia. Artikkelissa olete-
taan seinällä olevan hiilen palamisessa syntyvän energian siirtyvän suoraan kaasufaa-
siin. Seggiani ottaa energiatasapainossa huomioon säteilyn ja konvektion lisäksi seinälle 
tarttuvien partikkelien mukana tulevan lämpöenergian. Yong et al. ottavat huomioon 
lisäksi kaasutusreaktiossa kuluvan energian ja kuonan jähmettyessä tai sulaessa synty-
vän faasimuutosenergian. 
       
         
               
         
           (31) 
Seggiani olettaa kuonakerroksen lämpötilaprofiilin lineaariseksi. Myös Yong et al. 
olettavat kiinteän kuonakerroksen lämpötilaprofiilin lineaariseksi, mutta ehdottaa valu-
valle kerrokselle kuutiollista profiilia. Lämpötila- ja nopeusprofiilin perusteella saadaan 
laskettua yhdestä kopista lähtevä lämpövuo seuraavan kaavan mukaisesti 
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      .     (32) 
2.4.3 Kerrostuman poistomekanismit 
Kaavan (8) tarrautumistodennäköisyyteen voidaan myös lisätä eroosion vaikutus seu-
raavalla yhtälöllä (Petersen, 2012; Kaer, 2001) 
                                                (33) 
Kerroin ep kertoo, kuinka paljon heijastuvat partikkelit aiheuttavat eroosiota. 
Eroosiota tapahtuu partikkelin kimmotessa seinältä. Strandström et al. (2007) tutki-
vat hiekkapartikkelien aiheuttamaa eroosiota tekijänä kerrostuman pienenemisessä. Tu-
lipesään syötetään hiekkapartikkeleita, jotka ovat kovia ja abrasiivisia ja joilla on korke-
at sulamislämpötilat. Osuessaan seinään partikkeli joko tarttuu tai heijastuu irrottaen 
samalla pinnalta materiaalia. Eroosiokriteerinä käytetään hiekkapartikkelin kineettisen 
energian ja pintaenergian suhdetta. Jos kineettinen energia on suurempi kuin pintaener-
gia, hiekkapartikkeli irrottaa seinällä olevan kuonapartikkelin. Koska iskeytyvät partik-
kelit ovat paljon pienempiä kuin laskentakoppi, on määritettävä myös todennäköisyys, 
jolla hiekkapartikkeli osuu kerrostuneeseen partikkeliin. Malli kuitenkin aliarvioi tarttu-
neiden hiekkapartikkelien määrän. Zbogar et al. (2009) toteavat, että ajan kuluessa sei-
nällä olevat partikkelit sintraantuvat ja vastustavat eroosiota paremmin, joten tämänkal-
tainen lähestymistapa sopii vain erillisistä partikkeleista koostuvaan kerrostumaan.   
Myös Schulze et al. (2010) ovat tutkineet likapinnan eroosiota. Artikkelin mukaan 
eroosionopeus riippuu partikkelin nopeudesta ja iskeytymiskulmasta. Sen voi jakaa hau-
raaseen ja sitkeään osaan. Hauras eroosio tapahtuu partikkelin iskeytyessä pinnalle ja 
sen kineettisen energian vaimentuessa aiheuttaen pinnan muodonmuutosta tai säröilyä. 
Hauras eroosio on suurimmillaan partikkelin iskeytyessä seinään kohtisuoraan. Pienillä 
iskeytymiskulmilla sitkeän eroosion merkitys kasvaa. Sitä voi kuvailla materiaalin leik-
kaamisena kerrostumasta. Näiden prosessien suuruus riippuu partikkelin ja kerrostuman 
ominaisuuksista, iskeytymiskulmasta sekä partikkelin kineettisestä energiasta (Zbogar et 
al. 2009). Kerrostuman käyttäytyminen on kiinteänä haurasta. Tuhkan sulaminen muut-
taa käyttäytymisen sitkeäksi. (Strandström et al. 2007.) 
Eroosiota tapahtuu enimmäkseen tulipesän konvektiivisessa osassa, missä kerrostu-
mat eivät ole sulaneita. Prosessi liittyy enimmäkseen koviin partikkeleihin. Biomassan 
tuhkat aiheuttavat vähemmän eroosiota kuin hiilen, koska niissä on vähemmän kovaa 
kvartsia ja pyriittiä kuin hiilen tuhkissa. (Livingston 2006.) 
Kuonaa voi irrota seinältä muillakin mekanismeilla. Kaasun virtaus irrottaa seinillä 
olevia partikkeleita (Kaer 2001). Gravitaatio voi irrottaa kerrostuman, jos se on tarpeek-
si voimakas aiheuttamaan särön kerrostuman sisälle tai ollessaan voimakkaampi kuin 
kuonan ja pinnan välinen adheesio. Myös sulan kuonan virtaus pinnalla on gravitaation 
aiheuttama poistomekanismi. Gravitaation aiheuttamaa irtoamista tapahtuu yleensä ker-
rostumien kasvaessa suuriksi. Esimerkiksi yhtäkkinen lämpötilagradientti voi aiheuttaa 
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erisuuruisen lämpölaajenemisen kerrostuman ja pinnan välillä, mikä voi johtaa kerros-
tuman irtoamiseen pinnalta. (Zbogar et al. 2009.) 
Likakerrosten poistoon käytetään useimmiten puhallusnuohousta, jossa ohjataan 
suurinopeuksinen höyry-, vesi- tai ilmavirta tulistinputkilla oleviin kerrostumiin, mikä 
johtaa niiden rikkoutumiseen ja irtoamiseen. Puhallin synnyttää sekä paineen aiheutta-
man mekaanisen voiman että termisen voiman, joka aiheutuu puhalluksen synnyttämäs-
tä paikallisesta jäähtymisestä. Puhdistustehokkuus riippuu kerrostuman paksuudesta ja 
lujuudesta, mutta myös puhaltimen ominaisuuksista. Irtonainen likakerros on helppo 
poistaa pinnalta, kun taas sintraantunut kerrostuma voi tuottaa ongelmia. (Vargas et al. 
2001; Livingston 2006; Pophali et al. 2013.) 
Seinältä eri mekanismeilla irronneet partikkelit voivat tarttua uudelleen pinnoille tu-
lipesän muissa osissa. Tämä voi myös olla merkittävä mekanismi pitkäaikaisessa kuo-
naantumisen ja likaantumisen mallintamisessa. (Stam et al. 2009.) 
Eräs kuonaantumisen aiheuttama ongelma leijupoltossa ovat seinille syntyvät paksut 
kuonakerrokset, jotka voivat murtuessaan pudota suurina kappaleina petiin. Tämä saat-
taa aiheuttaa paikallista pedin defluidisaatiota, joka voi johtaa petipartikkeleiden agglo-
meraatioon. Tätä voidaan ehkäistä puhdistamalla seiniä säännöllisesti, esimerkiksi vesi-
tykillä kerrostumien ollessa vielä pieniä. Irronneet kappaleet voidaan poistaa pedistä 
pohjatuhkan mukana. (Silvennoinen & Hedman 2013.) 
2.5 Tuhkan ja kuonan ominaisuudet 
Tuhkan ominaisuudet, kuten sen pintajännitys ja viskositeetti vaikuttavat tuhkan tah-
meuteen. Kuonakerroksen ominaisuuksista tärkeimmät ovat tiheys, lämmönsiirtokerroin 
ja emissiviteetti, jotka vaikuttavat kerrostuman paksuuteen ja lämmönsiirtoon. Nämä 
ominaisuuden riippuvat tuhkan kemiallisesta koostumuksesta ja tulipesän olosuhteista. 
2.5.1 Tiheys 
Tulipesään syötettävän polttoainepartikkelin tiheys riippuu polttoaineesta. Biomassa ei 
yleensä ole niin tiheää kuin hiili. Seinään osuvan partikkelin mallinnettuun tiheyteen 
vaikuttaa käytetty palamismalli (Mills 1986). Jos oletetaan partikkelin palavan vakio-
halkaisijalla, tiheys on pienempi kuin jos sen oletettaisiin palavan vakiotiheydellä. Myös 
palamattoman koksin määrä vaikuttaa tiheyteen. Mallinnettaessa kuonaantumista syöt-
tämällä tulipesään lentotuhkaa valmiilla kokojakaumalla, tiheyden arvot vaihtelevat 
arvosta 1500 kg/m
3
 (Borello et al. 2013) arvoon 2600 kg/m
3
 (Mu et al. 2012). 
Pinnalle syntyvän kuona- tai likakerroksen tiheys ei ole sama kuin pinnalle osuvien 
partikkelien. Tämä johtuu partikkelien hajoamisesta, sintraantumisesta ja sulamisesta. 
Jos halutaan laskea pinnalle tarttuvien partikkelien massavirran avulla kuonakerroksen 
paksuus, täytyy kuonan tiheys tuntea. Kirjallisuudesta löytyvät arvot kuonan tiheydelle 
vaihtelevat paljon, mutta ne ovat pääosin lentotuhkan tiheyttä suurempia. Joitakin arvoja 
eri lähteistä on esitetty taulukossa 2.2. 
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1050–1375 (Kosmatka et al. 2002) Jähmettynyt seinältä poistettu kuona 
2400–3000 (Shannon et al. 2008) Sula kuona, hiilen poltto 
2000 (Kekkonen et al. 2012) Sula kuona, hiilen poltto 
1200 (Borello et al. 2013) Puun poltossa syntyvä kuonakerros 
1500 (Zhou et al. 2007) Biomassan poltto, tulistinputket 
2500 (Petersen 2012) Biomassan poltto, tulistinputket 
2200 (Robinson et al. 2001) Hiilen ja oljen poltto 
1923 
2500 
(Li et al. 2009) 
(Li et al. 2009) 
Soodakattilan kuona 
Hiilen poltossa syntyvä kuona 
2200 (Baxter 2000) Kiinteä kerrostuma, hiilen poltto 
1500 (Venturini et al. 2012) Kiinteä kerrostuma tulistinputkella 
 
Kuonan tiheyteen vaikuttaa muun muassa sen alkuainekoostumus. Tiheys kasvaa 
kuonan sisältäessä paljon rauta- tai mangaanioksideja (Mills 1986). Tämän perusteella 
Ni et al. (2010) käyttävät seuraavaa korrelaatiota kuonan tiheyden laskemiseksi 
                                
  
  
     (34) 
Kiinteän kerrostuman tiheyteen vaikuttaa alkuainekoostumuksen lisäksi sen huokoi-
suus. Kerrostuman pinnan saavuttaessa lämpötilan, jossa tuhka on juoksevaa, kerrostu-
ma lakkaa kasvamasta. Sen tiheys voi kuitenkin kasvaa partikkelien sintraantuessa ja 
huokoisuuden pienentyessä. Sintraantumisella tarkoitetaan partikkelien hitsautumista 
yhteen lämpötilan lähestyessä tuhkan sulamislämpötilaa. Lentotuhkan huokoisuuden 
vuoksi partikkelin tiheys kasvaa huomattavasti myös sen sulaessa, mutta sulan kuonan 
tiheys muuttuu vain lämpölaajenemisen seurauksena. (Erickson et al. 1995; Baxter 
2000; Vargas et al. 2001; Shannon et al. 2008.) 
2.5.2 Pintajännitys 
Pintajännityksen arvoa käytetään partikkelien tarttumista tarkasteltaessa Weberin luvun 
laskemiseen. Se riippuu lämpötilasta ja tuhkan kemiallisesta koostumuksesta ja lämpöti-
lan nousu laskee sitä (Mills 2011). Kirjallisuudesta löytyy vain vähän tietoa sulaneen 
tuhkan pintajännityksestä. Mueller et al. (2005) käyttävät sulaneiden alkalisuolojen pin-
tajännitykselle arvoa 0,15 N/m, joka on saatu lähteestä (Tanaka & Hara 1999). 
Melchiorin et al. (2011) mukaan hiilen kuonan arvot ovat 0,4-0,7 N/m yli 1300 ℃ läm-
pötilassa pelkistävissä olosuhteissa. Montagnaron & Salatinon (2010) mukaan hiilen 
tuhkalle tyypillinen pintajännitys on 0,2 N/m.  
Nin et al. (2011) mukaan hiilen kuonan pintajännityksen arvon voi laskea suoraan 
sen sisältämien oksidien pintajännitysten avulla seuraavasti 
                  (35) 
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Yhtälössä xi on oksidin mooliosuus. Mallin mukaan pintajännitys riippuu myös lämpöti-
lasta nousten 0,004 N/m 100 ℃ lämpötilan nousua kohden. Erityisesti kaliumilla, mutta 
jonkin verran myös titaanilla, piillä ja natriumilla on matalat pintajännitykset, kun taas 
raudalla ja mangaanilla on erityisen korkeat pintajännitykset. 
Millsin (2011) mukaan pintajännitys ei kuitenkaan ole tasa-aineinen ominaisuus. 
Pinta-aktiivisilla komponenteilla, kuten B2O3, K2O, Na2O ja SiO2, on alhainen pintajän-
nitys ja ne esiintyvät pinnalla paljon suuremmissa konsentraatioissa kuin keskimäärin 
muualla. Lisäksi pintajännitykseen vaikuttaa raudan hapetusluku, joka riippuu ilmaker-
toimesta ja lämpötilasta (Mills 1986). Lähteen (Mills 2011) mallilla, joka ottaa huomi-
oon pinta-aktiiviset komponentit, laskettuna tuhkan pintajännitys on kuoren alku-
ainekoostumusta käyttämällä tulipesän lämpötiloissa 0,3-0,4 N/m. Lämpötilan muutos 
ei aiheuta suurta muutosta höyrystimen alueen lämpötiloissa. 
Zhoun et al. (2007) mukaan osittain sulaneen tuhkan tehollisen pintajännityksen las-
kemiseen pitäisi ottaa mukaan myös kiinteän aineen vaikutus seuraan kaavan mukaan 
       




         (36) 
missä kiinteän faasin vaikutus lasketaan sulaneen osuuden avulla. 
2.5.3 Viskositeetti 
Monissa malleissa käytetään tuhkan tahmeuden osoittajana viskositeettia, joka on tärkeä 
suure myös mallinnettaessa kuonakerroksen valumista seinää pitkin. Viskositeetti voi-
daan määrittää kokeellisesti ja sille on olemassa useita empiirisiä lämpötilasta ja koos-
tumuksesta riippuvia korrelaatioita. 
Eniten likaantumisen ja kuonaantumisen mallintamisessa käytetty malli on Urbain-
malli, joka on alun perin lähteestä (Urbain 1981). Tätä mallia käyttävät muun muassa 
Abbas et al. (1996), Lee & Lockwood (1999), Schulze et al. (2006), Sandberg (2007), 
Zhou et al. (2007), Schulze et al. (2011), Venturini et al. (2012) ja Borello et al. (2013). 
Mallissa yhdisteet jaetaan lasia muodostaviksi, lasia muokkaaviksi sekä amfoteerisiksi 
yhdisteiksi, joiden mooliosuudet lasketaan seuraavasti 
                         (37) 
                                            
                             (38) 
                                (39) 
Viskositeetin laskemiseen käytetään seuraavia brittiläisten kivihiilien tuhkien visko-
siteettien mittauksiin perustuvia korrelaatioita: (Vargas et al. 2001) 
    
     
          
       (40) 
                          
      (41) 
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     (42) 
                               
     (43) 
                                
    (44) 
                      
         
     (45) 
                             (46) 
       
     
          (47) 
Tuhkapartikkeli ei välttämättä ole täysin sula osuessaan seinään. Zhou et al. (2007) 
ovat lisänneet Urbain-mallilla laskettuun viskositeettiin kaavalla (36) lasketun kiinteän 
aineksen vaikutuksen, koska heidän mukaansa Urbain-malli on tarkoitettu vain täysin 
sulaneelle tuhkalle. 
Muokatussa Urbain-mallissa, joka on alun perin lähteestä Kalmanovitch & Frank 
(1988), on mittausten perusteella määritelty A:n ja b:n suhde uudelleen 
                              (48) 
Tätä mallia käyttävät Richards et al. (1993) ja Ni et al. (2011). 
Seniorin & Srinivasacharin (1995) mukaan Urbain-malli kattaa vain pienet viskosi-
teetit. He kehittivät korrelaation, joka kattaa myös korkeampia viskositeetteja määrittä-
mällä erilliset kertoimet yli ja alle 10
4 
Pa*s viskositeeteille. Pienillä viskositeeteilla ar-
vot ovat huonompia kokeellisiin tuloksiin verrattuna kuin muokatulla Urbain-mallilla, 
kun taas välillä 10
4–109 Pa*s ne ovat parempia. Tätä suuremmille viskositeeteille kum-
pikaan malli ei anna hyviä tuloksia. Seniorin ja Srinivasacharin mallia käyttävät Kweon 
et al. (2003), Fang et al. (2010) ja Losurdo et al. (2012). 
Huang et al. (1996), Degereji et al. (2012), Degereji et al. (2013) ja Garba et al. 
(2013) käyttävät Watt-Fereday-mallia, joka on alun perin lähteestä (Watt & Fereday 
1968), tuhkan viskositeetin laskemiseen. Mallissa lasketaan viskositeetti seuraavien 
yhtälöiden avulla (Garba et al. 2013) 
                 (49) 
    
    
        
         (50) 
                                       (51) 
                                                 
                       (52) 
                                                 (53) 
Nämä mallit on kehitetty hiilen poltossa syntyvien tuhkien viskositeettien mallinta-
miseen. Biomassojen tuhkien erilaisen koostumuksen vuoksi mallit eivät anna välttä-
mättä yhtä tarkkoja arvoja niiden viskositeeteille. Sandberg (2007), Zhou et al. (2007) ja 
Borello et al. (2013) kuitenkin käyttävät yllä esitettyjä malleja biomassan poltossa. 
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Biomassan ja hiilen yhteispolttoon ovat Garba et al. (2013) kehittäneet seuraavan 
muunnoksen Watt-Fereday-mallista 
       
    
  
           (54) 
missä pehmenemispiste Ts riippuu biomassan ja hiilen tuhkien pehmenemispisteistä 
    




    
        (55) 
ja κ on sulavien ja sintraantuvien oksidien suhde 
    
                                    
                   
     (56) 
Tämän luvun korrelaatioita käytetään yleensä laboratoriossa mitatulle tuhkan koos-
tumukselle. Näin saadaan viskositeetille lämpötilariippuvuus, jonka mukaan voi määrit-
tää tarttumistodennäköisyyden partikkelin osuessa pintaan. Tällainen menetelmä ei kui-
tenkaan ota huomioon palamisen aikana tapahtuvia muutoksia tuhkan koostumuksessa 
tai paikallisen ilmakertoimen vaikutusta. Taha et al. (2013) laskevat tämän vuoksi tuh-
kan tasapainokoostumuksen eri olosuhteissa termodynaamisilla tasapainolaskuilla ja 
määrittävät viskositeetin tämän koostumuksen avulla. 
2.5.4 Lämmönjohtavuus 
Kuonan lämmönjohtavuuteen vaikuttaa monta tekijää, joista tärkeimpiä ovat kerrostu-
man huokoisuus, partikkelien sintraantuminen, kerrostuman kemiallinen koostumus, 
lämpötila ja partikkelikoko. 
Paikallinen huokoisuus on tärkeä ominaisuus kerrostuman mallintamisessa, koska se 
vaikuttaa kerrostuman paksuuteen, lämmönjohtavuuteen ja lujuuteen. Huokoisesta eril-
lisistä partikkeleista koostuvan kerrostuman lämmönjohtavuus on pienempi kuin sulan 
tai osittain sulan kuonan. (Zbogar et al. 2005.) Lämmönsiirto huokoisen väliaineen läpi 
voi olla jopa kertaluokkaa pienempi kuin vastaavan aineen, joka ei ole huokoinen. En-
simmäinen puhtaalle ja kylmälle pinnalle syntyvä kerrostuma koostuu yleensä irrallisis-
ta sintraantumattomista partikkeleista. Kerrostuman kasvaessa sen pintalämpötila nou-
see ja partikkelit alkavat sintraantua ja sulaa. Sintraantuminen saa partikkelit tarttumaan 
kiinni toisiinsa, mikä kasvattaa partikkelien välistä kontaktipinta-alaa. Tällä on positii-
vinen vaikutus lämmönjohtavuuteen. (Baxter 2000.) Kuonan sulaminen pienentää huo-
koisuutta nesteen täyttäessä kiinteiden partikkelien väliin jäävät raot (Richards et al. 
1993; Sandberg 2007). 
Lämmönjohtavuus on vain vähän riippuvainen lämpötilasta ensimmäisen sintraan-
tumislämpötilan alapuolella. Tämän lämpötilan yläpuolella lämpötilan ja lämmönjohta-
vuuden välillä on vahva riippuvuus. Lämpötilan noustessa ensimmäisen sintraantumis-
lämpötilan yläpuolelle partikkelit alkavat sintraantua, minkä aiheuttama lämmönjohta-
vuuden kasvaminen on irreversiibeli prosessi. Hiilen tuhka sintraantuu 900–1200 ℃ 
lämpötilassa. Lämpötilan kasvaessa myös huokoisen materiaalin sisällä tapahtuva sätei-
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ly kasvaa merkittäväksi tekijäksi kokonaislämmönsiirtoa tarkasteltaessa. (Zbogar et al. 
2005.)  
Sulamattomista partikkeleista koostuvassa kerrostumassa suuret partikkelit nostavat 
kerrostuman lämmönjohtavuutta (Rezaei et al. 2000). Tuhkan kemiallinen koostumus 
vaikuttaa lämmönjohtavuuteen sekä suoraan että epäsuorasti. Tuhkan sisältämillä oksi-
deilla on erisuuruiset lämmönjohtavuudet, millä on pieni vaikutus kokonaislämmönsiir-
toon. Epäsuora vaikutus on suoraa vaikutusta suurempi, sillä kemiallisella koostumuk-
sella on suuri vaikutus partikkelien sintraantumis- ja sulamislämpötiloihin. (Robinson et 
al. 2001.) 
Kirjallisuudessa on raportoitu kerrostuman lämmönjohtavuudelle välillä 0,012-15 
W/mK vaihtelevia arvoja. Irrallisten sintraantumattomien partikkelien muodostaman 
kerrostuman keskimääräisen lämmönjohtavuuden on mitattu olevan 0,14±0,03 W/mK 
(Robinson et al. 2001). Taulukossa 2.3 on esitetty eri malleissa käytettyjä arvoja lika- tai 
kuonakerroksen lämmönjohtavuudelle. 
 
Taulukko 2.3. Kirjallisuudessa käytettäviä lika- tai kuonakerroksen lämmönjohtavuuksia. 
 
Kiinteän kerroksen lämmönjohtavuuteen vaikuttaa sekä kiinteän että kaasufaasin 
lämmönjohtavuus. Zbogar et al. (2005) toteavat kiinteän faasin lämmönjohtavuuden 
olevan jopa 2-3 kertaluokkaa suurempi kuin kaasufaasin, joten lämmön johtuminen ta-
pahtuu pääosin kiinteän faasin läpi. Artikkelissa esitellään monta eri mallia huokoisen 
kerroksen lämmönjohtavuuden laskemiseksi. Näistä yksinkertaisimmat ovat huokoisen 
aineen lämmönjohtavuuden ylä- ja alarajat. Ylärajalla oletetaan, että kaasu ja kiinteä 
faasi on kytketty rinnan, kun taas alarajalla ne oletetaan sarjaan kytketyiksi. Rajat voi 




0,01-2 (Furmanski 1995) Hiilen poltossa syntyvät kerrostumat 
1,89 (Seggiani 1998) Hiilen kaasutuksessa syntyvä kuona 
1,73–1,80 (Yong et al. 2012) Hiilen kaasutuksessa syntyvä kuona 
0,5-2 (Mueller et al. 2005) Biomassan alkalipitoisen lentotuhkan  
synnyttämä kerrostuma 
0,14-3 (Robinson et al. 2001) Hiilen tuhka, pienimmät arvot irrallisille, 
suurimmat sintraantuneille partikkeleille 
0,4-1,5 (Sandberg 2007) Kovat kerrostumat korkeassa lämpötilassa 
5,5–6,7 (Zhou et al. 2007) Kiinteän faasin arvo, tehollinen arvo  
lasketaan kaavalla (61), biomassan poltto 
arinakattilassa 




(Li et al. 2013) Kiinteä kerros, soodakattila 
Nestemäinen kerros, soodakattila 
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        (58) 
Näissä yhtälöissä ei kuitenkaan oteta huomioon säteilyn vaikutusta, joten ne eivät ole 
absoluuttinen ylä- ja alaraja vaan suuntaa antavia arvoja. Kuvassa 2.5 on havainnollis-
tettu lämmönjohtavuuden ylä- ja alarajoja. 
Kuvassa 2.5 on myös esitetty Rayleighin malli kolmiulotteiselle samankokoisista 
palloista koostuvalle kerrostumalle. Malli käy arvoa 0,52 suuremmille huokoisuuksille 
niin kuin useimmat samankokoisia palloja käsittelevät mallit. Vaikka tämä malli on ma-
temaattisesti eksakti, se on keinotekoinen, koska huokoiset aineet eivät todellisuudessa 
järjestäydy kuvan mukaisesti. Kyseisen asetelman efektiivisen lämmönjohtavuuden voi 
laskea partikkelien säteen avulla seuraavasta yhtälöstä 
  
   
  
 
   
   
        
   
   
      
        (59) 
Yhtälön voi muokata kattamaan matalampiakin huokoisuuden arvoja.  
 
 
Kuva 2.5. Kerrostuman lämmönjohtavuuden laskemiseksi käytettäviä konfiguraatioita. Nuolet 
osoittavat lämmönsiirron suunnan. Muokattu lähteestä (Zbogar et al 2005). 
Kiinteän ja kaasufaasin yhdistävien lämmönsiirtokertoimien mallien käyttämiseksi 
on tunnettava kerrostuman huokoisuus, jolle löytyy hyvin vähän korrelaatioita. Richards 
et al. (1993) ehdottavat huokoisuuden laskemiseksi seuraavaa yhtälöä 
               
  
  
            (60) 
jossa huokoisuus riippuu kiinteän ja nestemäisen faasin tilavuuksien suhteesta. Kerros-
tuman lähtöhuokoisuuden ϕ0 arvon oletetaan olevan 0,6. Richardsin et al. (1993) mal-
lissa lämmönjohtavuuden oletetaan riippuvan huokoisuudesta seuraavan yhtälön mukai-
sesti 
                      (61) 
missä F riippuu huokoisuudesta seuraavalla tavalla 
    
    
      
   
 
         
        (62) 
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Valuva kuona on enimmäkseen sulaa, joten huokoisuudella ei ole merkitystä sen 
lämmönjohtavuuteen. Valuvan kuonan lämmönjohtavuuden riippuvuudelle lämpötilasta 
ovat Wang et al. (2007) esittäneet seuraavat yhtälöt 
                                                (63) 
                                  
             
     
                         (64) 
joissa Tk on kuonan keskilämpötila. 
2.5.5 Emissiviteetti 
Lämmönsiirto savukaasuista kuonan pinnalle tapahtuu säteilemällä ja konvektiolla. 
Näistä säteily on hallitseva mekanismi höyrystimen alueella, kun taas konvektion mer-
kitys kasvaa mentäessä tulistinalueelle. Koska tässä työssä käsitellään tulipesän sätei-
lyosaa, on emissiviteetti tärkeä muuttuja tarkasteltaessa lämmönsiirtoa kuonakerroksen 
läpi. Kirjallisuuden antamia arvoja kuonaantuneille ja likaantuneille lämmönsiirtopin-
noille on koottu taulukkoon 2.4. 
 
Taulukko 2.4. Kirjallisuudessa käytettäviä arvoja kerrostuman pinnan emissiviteetille. 
 
Kuonaantuneen pinnan emissiviteetti eroaa puhtaan seinän emissiviteetistä. Otsin, 
(2011) mukaan puhtaan putken emissiviteetti on 0,8. Putken, jossa on irrallisista partik-
keleista koostuva kerrostuma, emissiviteetti on 0,3-0,4. Sintraantuneen tai sulaneen ker-
rostuman emissiviteetti on 0,8-0,95 eli jopa suurempi kuin täysin puhtaan putken. 
Emissiviteetin arvoon vaikuttaa muun muassa partikkelikoko, likakerroksen pinnan 
lämpötila, partikkelien sintraantuminen ja sulaminen sekä tuhkan kemiallinen koostu-
mus. Useimmissa malleissa oletetaan likakerros harmaaksi kappaleeksi eli kuonan emis-
siviteetin olevan riippumaton säteilyn aallonpituudesta. Furmanski (1995) olettaa ker-
Emissiviteetti Lähde Sovellus 
0,83 (Yong et al. 2012) Hiilen kaasutuksessa syntyvä valuva kuona 
0,75 (Mueller et al. 2005) Biomassan alkalipitoisen lentotuhkan  
synnyttämä kerrostuma 
0,8±0,1 (Mills 1986) Hiilen polton ja metallurgian kuonat  
lämpötiloissa 1100–1900 K 
0,4 (Wang et al. 2007) Hiiltä polttava kuonaava poltin 
0,83 (Seggiani 1998) Hiilen kaasutus 
0,8 (Kaer et al. 2006) Olkea polttava kattila 
0,8 (Zhou et al. 2007) Biomassan poltto arinakattilassa 
> 0,9 (Wall et al. 1995) Sulanut kuona hiilen poltossa 
0,8 
0,83 
(Li et al. 2009) 
(Li et al. 2009) 
Soodakattila 
Hiilen kaasutus 
0,8-0,95 (Ots 2011) Sintraantunut tai sulanut kuona 
0,3-0,4 (Ots 2011) Kerrostuma irrallisista partikkeleista 
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rostuman olevan myös täysin läpinäkymätön säteilylle sen paksuuden ollessa yli 0,7 
mm.  
Lämpötilan nousu laskee emissiviteetin arvoa sintraantumislämpötilan alapuolella. 
Tämä johtuu siitä, että kuonan emissiviteetti ei todellisuudessa ole riippumaton aallon-
pituudesta. Lämpötilan noustessa pinnan emittoima säteily siirtyy kohti pieniä aallonpi-
tuuksia, joilla emissiviteetin arvo on pienempi kuin suurilla aallonpituuksilla. 
(Furmanski 1995.) Sintraantumisen edetessä emissiviteetti kuitenkin nousee pinnan 
muuttuessa yhtenäisemmäksi. Kerrostuman sulaessa emissiviteetti lähestyy arvoa 0,9. 
Sulaneen pinnan emissiviteetti on kuitenkin vain vähän suurempi kuin pinnan, jossa 
kiinteät partikkelit ovat sintraantuneet täysin. (Zbogar et al. 2005.) 
Likakerroksen väri riippuu sen kemiallisesta koostumuksesta. Kalsium-, pii- ja alu-
miinioksidi tekevät pinnasta vaalean, rautaoksidit taas punertavan tai keltaisen. Korkea 
hiilipitoisuus tekee pinnasta tumman. Näiden aineiden emissiviteetin riippuvuus aallon-
pituudesta on erilainen. (Furmanski 1995.) Värillisten yhdisteiden, erityisesti rautaoksi-
din, on todettu nostavan emissiviteettiä (Zbogar et al. 2005).  
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3 LÄHTÖTIEDOT JA KÄYTETYT MALLIT 
Työn tavoitteena on mallintaa kuonaantumista BFB-kattilan tulipesässä ja verrata kirjal-
lisuuteen perustuvien mallien toimivuutta käytännön sovelluksissa. Esimerkkitapaukse-
na käytetään Rauman BFB-kattilaa, jossa poltetaan kuorta sekä kuoren ja lietteen seosta. 
Kuonaantumismalli koostuu partikkelien tarttumismallista ja höyrystimen seinille ase-
tettavista reunaehdoista, jotka ottavat huomioon kuonaantumisen vaikutukset tulipesäs-
sä. Tarttumismallilla mallinnetaan, kuinka höyrystimen seinille osuvat partikkelit tarttu-
vat seiniin. Sen jälkeen kun on laskettu tarttuvien partikkelien määrä, voidaan mallintaa 
kuonakerroksen paksuutta tulipesän eri osissa ja kuonaantumisen vaikutusta tulipesän 
lämmönsiirtoon.  Kuonaantumismalli on kehitetty, jotta saataisiin tietoa mahdollisten 
kuonaantumisongelmien sijainnista kattilassa. Lisäksi sen tavoitteena on saada määritet-
tyä vakiolämpötilaa ja -emissiviteettiä tarkemmat reunaehdot tulipesän seinille. 
Malli on toteutettu CFD-ohjelmisto FLUENT 12.1:llä käyttäen UDF-funktioita (user 
defined function). Käytetyssä laskentaverkossa on 1,1 miljoonaa koppia. Partikkelien 
tarttumista tarkastellaan partikkelien jälkilaskentana tasapainotilaan ratkaistusta tapauk-
sesta. Partikkelien tarttumismallin tulosten perusteella määritetään paikallinen kuona-
kerroksen pintalämpötila tai paksuus, minkä jälkeen lasketaan kerrostuman vaikutus 
lämmönsiirtoon ja kaasun lämpötilaan. 
3.1 Rauman laskentatapauksen kuvaus 
Mallinnettavassa Rauman BFB-kattilassa on tehty kolmena eri päivänä mittauksia läm-
pötiloista, lämpövirran tiheyksistä ja eri kaasujen konsentraatioista. Ensimmäisenä päi-
vänä polttoaineena oli kuori, toisena päivänä kattilassa poltettiin kuoren ja lietteen seos-
ta ja kolmantena päivänä käytetyt polttoaineet olivat kuori, liete sekä kierrätyspolttoai-
ne. Tarkemmat kuvaukset polttoaineista, kattilan ajotilanteista ja mittauksista löytyvät 
artikkeleista (Vainio et al. 2012) ja (Vainio et al. 2013). Kolmen mittauspäivän tapauk-
sista palamista on mallinnettu päivinä 1 ja 2 ja näiden päivien mittaustuloksia on käytet-
ty tulosten validointiin. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta simuloinnin tulokset vas-
taavat melko hyvin mittauksia. Mittauksista tämän työn kannalta keskeisiä ovat ensim-
mäisenä päivänä tehdyt höyrystimen seinien lämpötilojen mittaukset, joiden avulla on 
arvioitu myös kerrostumien paksuutta. 
3.1.1 Kattilan mitat ja ilman jako 
Ilman syöttö kattilaan on vaiheistettu leijutus-, sekundääri- ja tertiääri-ilman avulla. Li-
säksi ilmaa syötetään polttoaineen syötössä heittoilmana, muurauksen alueella olevista 
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starttipolttimista sekä etuseinällä olevista kuormapolttimista. Kokonaisilmakerroin on 
molemmissa tapauksissa 1,34. Ilman syöttö on esitetty tarkemmin taulukossa 3.1. Polt-
toaineen syöttö tapahtuu kahdesta aukosta vasemmalla seinällä ja kahdesta aukosta oi-
kealla seinällä. Kaaviokuva kattilasta, johon on merkitty ilma-aukkojen ja polttoaineen 
syötön sijainnit, on esitetty kuvassa 3.1. 
 













Kuva 3.1. Kattilan periaatekuva, jossa näkyy ilman ja polttoaineen syötöt. 
Kattilan leveys ja syvyys ovat 7,8 ja 7,4 metriä, ja korkeus on noin 40 metriä. Seini-
en lämpötilaksi on alkuperäisessä laskentatapauksessa asetettu 327 ℃, mikä vastaa höy-
rystinputkissa kulkevan veden lämpötilaa. Pedin yläpuolisen tilan eli freeboardin ala-
osassa seinillä on muuraus, jossa seinälämpötilat nousevat tätä korkeammiksi. Tulisti-
met ovat nokan tason yläpuolella, mutta niiden likaantumista ei käsitellä tässä työssä 
vaan keskitytään höyrystimen alueella eli tulipesässä tapahtuvaan kuonaantumiseen. 




Primääri-ilma 21,0 0,50 
Heittoilma 2,1 0,55 
Starttipoltin 1,9 0,59 
Sekundääri-ilma 13,9 0,92 
Kuormapolttimet 3,2 1,00 
Tertiääri-ilma 14,5 1,34 











Muuraus, jossa polttoaineen syöttö ja starttipolttimet 
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3.1.2 Polttoaineet 
Ensimmäisenä päivänä polttoaineena oli kuusen kuori, jonka massavirta on 14,2 kg/s. 
Alempi polttoaineteho on 107 MW. Toisena päivänä poltettiin kuoren ja lietteen seosta. 
Seoksessa on 13,2 kg/s kuorta ja 2,5 kg/s lietettä. Seoksessa kuoren polttoaineteho oli 
103 MW ja lietteen 4 MW. Lietteen pieni osuus tehosta johtuu sen suuresta kosteus- ja 
tuhkapitoisuudesta. Kuoren ja lietteen koostumukset ja lämpöarvot on esitetty taulukos-
sa 3.2. Taulukossa 3.3 on esitetty polttoaineiden tuhkan koostumus. 
 
Taulukko 3.2. Kuoren ja lietteen koostumus massaosuuksina sekä niiden lämpöarvot.  
 Kuori Liete 
Kuiva-ainetta (%) 48,0  24,4 
Kosteutta (%) 52,0  75,6 
Kuivan polttoaineen LHV (MJ/kg) 18,1 13,2 
Kostean polttoaineen LHV (MJ/kg) 7,5 1,5 
Kuiva-aineen koostumus (%)   
Koksi  15,0 7,1 
Haihtuvat  80,0 61,5 
Tuhka (sisältää myös N ja S)  5,0 31,4  
Alkuainekoostumus (%)   
C 51,2 38,2 
H 5,7 4,6 
N 0,38 1,9 
O 38,1 25,8 
S 0,044 0,9 
Tuhka 4,5 28,6 
 





Si 28,3 33,2 
Al 5,41 23,1 
Ca 44,8 8,40 
Fe 2,95 23,6 
K 9,05 2,39 
Mg 4,13 29,0 
Mn 1,30 8,60 
Na 1,82 2,55 
P 2,31 2,35 
Cl 0 0,590 
Br 0 0,0627 
Yhteensä 100 100 
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Koska kuori ja liete ovat biopolttoaineita, niitä yhdistää suuri haihtuvien aineiden pi-
toisuus. Molemmilla on myös suuri kosteuspitoisuus. Kuoren tuhka sisältää paljon kal-
siumia, piitä ja kaliumia. Lietteen tuhkan tärkeimmät komponentit ovat pii, magnesium 
ja alumiini ja lisäksi sen tuhkassa on paljon mangaania ja kalsiumia. Huomionarvoista 
polttoaineiden alkuainekoostumuksessa on kuoren tuhkan piipitoisuus, joka on lähes 30 
% kuoren tuhkan massasta. Se on moninkertainen kuoren normaaliin piipitoisuuteen 
verrattuna, minkä seurauksena tuhkan koostumus vaikuttaa oljen tuhkan koostumukselta 
verrattaessa esimerkiksi lähteeseen (Skrifvars & Hupa 2002). Oljen poltto aiheuttaa 
kuonaantumisongelmia korkeiden silikaatti- ja alkalipitoisuuksien vuoksi. Lisäksi kuo-
ren alkuaineanalyysin antama tuhkapitoisuus on korkeampi kuin kuorella yleensä. Tä-
män vuoksi epäiltiin, että kuoren sekaan olisi prosessoinnin aikana sekoittunut hiekkaa.  
Kuori- ja lietepartikkelien kokojakauma on esitetty kuvassa 3.2. Kuoripartikkelien 
halkaisijat vaihtelevat välillä 0,25–30 mm. Näistä suurimmat päätyvät kuitenkin petiin 
heti polttoaineen syötön jälkeen ja palavat siellä. Kuonaantumismallin kannalta kiinnos-
tavimpia ovat suurimmaksi osaksi freeboardiin jäävät ja siellä palavat partikkelikoot, 
joita ovat halkaisijaltaan 0,25–1 mm partikkelit. 
 
Kuva 3.2. Tulipesään syötettävien polttoainepartikkelien kokojakaumat. 
Tässä työssä puhutaan yksinkertaisuuden vuoksi lietepartikkeleista, vaikka liete 
esiintyy suuren kosteuspitoisuutensa vuoksi ennemmin pisaroina. Lietepartikkelit ovat 
kuoripartikkeleita pienempiä. Niiden koot vaihtelevat 0,0625 ja 25 mm välillä. Näistä 
freeboardiin jäävät pääosin 0,0625–0,5 mm partikkelit. Lietepartikkeleilla on suurempi 
tiheys kuin kuoripartikkeleilla, mikä selittää miksi petiin päätyy pienempiä liete- kuin 
kuoripartikkeleita.  
3.1.3 Tulipesän seinien lämpötilamittaukset 
Ensimmäisen ja kolmannen mittauspäivän aikana oli tehty mittauksia höyrystimen sei-






























(Koschack 2009) ja (Brink et al. 2011). Näiden mittausten perusteella on myös arvioitu 
kerrostumien paksuutta ja höyrypuolelle siirtyvää lämpövirtaa. Kuonan pintalämpötilat 
on mitattu lämpökameralla ja suurin osa esitetyistä mittaustuloksista on sekundääri-
ilman ja nokan tason välissä. Mittauksia on paljon sivuseiniltä ja takaseinältä, kun taas 
etuseinältä ja tulipesän alaosista on vain vähän tuloksia. Tieto höyrystimen seinän läm-
pötiloista ja kerrostumien paksuuksista auttaa arvioimaan, kuinka hyvin kuonaantumis-
mallit vastaavat todellisuutta. 
Kuonan pintalämpötilojen suuruusluokkaa ensimmäisenä päivänä tulipesän eri osis-
sa on havainnollistettu taulukossa 3.4. Tarkat mitatut lämpötilat vaihtelivat välillä 510–
840 ℃. Seinälämpötilojen mittaustarkkuuden on arvioitu olevan ± 20–40 ℃. Tulosten 
perusteella pintalämpötilat eivät ole koko seinällä läheskään vakioita, mutta muutokset 
eivät kuitenkaan ole kovin jyrkkiä. Lämpötilat seinillä ovat korkeimmillaan takaseinällä 
sekundääri- ja tertiääri-ilmojen tasolla. Sivuseinien lämpötilat ovat takaseinän puolella 
selvästi korkeammat kuin etuseinän puolella ja etuseinä on selvästi takaseinää kylmem-
pi. Mittausten mukaan pintalämpötilat myös vaihtelevat nopeasti ajan funktiona savu-
kaasujen lämpötilan vaihdellessa ja tulokset onkin annettu aikakeskiarvoina. 
 
Taulukko 3.4. Kuonan mitattujen pintalämpötilojen suuruusluokka tulipesän eri osissa ensim-
mäisenä mittauspäivänä. 
 Vasen seinä Takaseinä Oikea seinä Etuseinä 
Tertiääri-ilman ja 
nokan välinen taso 
~550–750 ℃ ~650–750 ℃ ~500–700 ℃ ~550–650 ℃ 
Tertiääri-ilman 
taso 




~500–800 ℃ ~700–800 ℃ ~650–700 ℃  
Sekundääri-ilman 
taso 
~800 ℃ ~800 ℃ ~700–850 ℃  
 
Mitattujen seinien lämpötilojen ja seinälle tulevien lämpövirtojen avulla on raportis-
sa (Koschack 2009) myös arvioitu kuonakerroksen paksuuksia. Nämä arviot on tehty 
olettamalla kerrostuman lämmönjohtavuudeksi 1 W/mK. Mittaustulosten mukaan kuo-
nakerroksen paksuudet vaihtelevat välillä 3–20 mm. Kohtia, joissa paksuutta on arvioi-
tu, on melko vähän, joten on mahdotonta arvioida millä alueilla kuonaantumista tapah-
tuu eniten. Mittauksista on hyötyä ennemmin kuonakerroksen paksuuden suuruusluokan 
arvioinnissa. 
3.2 Laskentatapausten yleinen mallinnus ja 
 kuonaantumismallin lähtöoletukset 
Tulipesän virtauslaskenta perustuu FLUENT-version 12.1 malleihin ja VTT:n omiin 
alimalleihin. Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti periaatteet, joihin tulipesän mallinnus 
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perustuu. Käytettyjä malleja ei käsitellä tässä työssä tarkemmin lukuun ottamatta kuo-
naantumismalleja. Kuonaantumismallit on toteutettu luomalla partikkelien tarttumiseen 
sekä seinän lämpötilalle ja emissiviteetille UDF-mallit, joiden periaatteet esitellään lu-
vuissa 3.3–3.5. Tässä luvussa käydään myös läpi yksinkertaistukset, joista kuonaantu-
mismallin kehityksessä lähdetään liikkeelle. 
3.2.1 Tulipesän virtauslaskenta 
Palavien virtausten mallinnus perustuu jatkuvuus-, liike- ja energiayhtälöiden sekä las-
kennassa mukana olevien yhdisteiden siirtoyhtälöiden ratkaisemiseen. Samalla ratkais-
taan yhtälöt säteilylämmönsiirrolle ja polttoainepartikkelien liikkeelle. Virtausta kuvaa-
vat yhtälöt voidaan esittää yleisesti seuraavassa muodossa 
  
     
  
                        (65) 
jossa ϕ on tarkasteltava suure. Yhtälön ensimmäinen termi kuvaa tarkasteltavan suureen 
aikariippuvuutta, toinen termi konvektiota ja kolmas diffuusiota. Yhtälön oikealla puo-
lella oleva termi kuvaa lähdetermejä. Näiden virtausta kuvaavien yhtälöiden ryhmä on 
ratkaistava iteratiivisesti. (Kjäldman 2002; Versteeg & Malalasekera 2007.) 
Polttoainepartikkelien liikeradat mallinnetaan Lagrangen menetelmällä eli partikke-
leille annetaan kokojakauma ja koostumus ja ne kuvataan diskreetteinä partikkeleina, 
joiden liikeradat ja vuorovaikutus kaasufaasin kanssa ratkaistaan. Liikeradalla lasketaan 
partikkelin kuivuminen, pyrolyysikaasujen haihtuminen ja kiinteän aineen palaminen. 
Kuivumisen, pyrolyysin sekä kaasumaisen ja kiinteän polttoaineen palamisen mallinta-
misessa käytettiin VTT:n omia malleja. Palamisen jälkeen partikkelista jää jäljelle pelk-
kä tuhkajäännös. Alkuperäisessä mallissa partikkelin osuessa tulipesän seiniin reunaeh-
tona on partikkelin heijastuminen, kun taas työssä kuvatussa partikkelien tarttumismal-
lissa vaihtoehtona on myös tarttuminen. 
3.2.2 Kuonaantumismallissa tehdyt oletukset 
Tässä työssä käytetyissä kuonaantumismalleissa on tehty yksinkertaistavia oletuksia. 
Työn laajuus ei esimerkiksi riitä ottamaan huomioon tuhkakomponenttien höyrystymis-
tä ja kondensaatiota, mitä tapahtuu biomassaa poltettaessa. Tässä työssä käytetty malli 
ottaa huomioon vain hitausvoimien aiheuttaman iskeytymisen. Toisaalta luvun 2.2 mu-
kaan partikkelien kokojakaumaa tarkasteltaessa iskeytyminen on tässä tapauksessa sel-
västi hallitseva mekanismi, koska pienin tarkasteltava partikkelikoko on 62,5 µm. Muita 
yksinkertaistuksia on tehty myös lähtöarvoja valittaessa, kuten esimerkiksi kuonaker-
roksen lämmönjohtavuuden on oletettu olevan vakio, vaikka luvun 2.5.4 mukaan tämä 
ei pidä paikkaansa. 
Partikkelit mallinnetaan Lagrangen menetelmällä niin, että saman polttoaineen kai-
killa partikkeleilla on sama koostumus. Ne syötetään tulipesään kuvan 3.2 mukaisesti 15 
eri kokoluokassa. Petiin osuvien partikkelien oletetaan jäävän petiin ja niissä olevan 
koksin palavan siellä niin, ettei tuhka enää päädy freeboard-tilaan. Partikkelin halkaisi-
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jan oletetaan pysyvän vakiona palamisen aikana eli syntyvällä tuhkapartikkelilla on siis 
sama halkaisija kuin alkuperäisellä polttoainepartikkelilla. Tuhkapartikkelien agglome-
raatiota ja fragmentaatiota ei oteta huomioon vaan partikkelin sisältämän tuhkan olete-
taan pysyvän yhtenä kappaleena. Kuoren ja lietteen tuhkan ei oleteta myöskään vuoro-
vaikuttavan ennen partikkelien tarttumista höyrystimen seinille. Siksi toisena päivänä 
kuori- ja lietepartikkelien tarttuminen ja heijastuminen käsitellään niiden erillisten T15-
lämpötilojen avulla eikä niiden seoksen T15-lämpötilalla. Seinillä oleva tuhka käsitellään 
ensimmäisenä päivänä kuoren tuhkana ja toisena päivänä kuoren ja lietteen tuhkan 
seoksena. Seinillä olevan tuhkan sulamisen tarkastelussa oletetaan kuonan koostuvan 
vain sillä hetkellä poltettavan polttoaineseoksen tuhkasta. Näinhän ei todellisuudessa 
ole, koska mittausten aikana polttoaineseos vaihtuu kerran vuorokaudessa ja seinillä on 
myös aiempina päivinä kertynyttä kuonaa. 
Täydellisesti palaneiden partikkelien tiheydet ovat melko pieniä, koska partikkelin 
halkaisijan ei oleteta muuttuvan palamisen edetessä. Tämä tehdään, koska käytössä ole-
vassa palamismallissa on tehty tällainen oletus eikä tämän työn laajuus riitä aiheen kä-
sittelyyn. Kuoren tiheys on 700 kg/m
3
, kun se syötetään tulipesään, mutta kun siitä on 
jäljellä vain tuhka, tiheys on 18 kg/m
3





. Nämä tiheydet ovat pieniä verrattuna lentotuhkan tiheyteen, joka on 
luvun 2.5.1 mukaan yli 1000 kg/m
3
. Seinälle tarttuvassa partikkelissa voi olla jäljellä 
reagoimatonta koksia, mikä lisää partikkelin tiheyttä. Partikkelin tartuttua seinään kok-
sin ei kuitenkaan oleteta enää reagoivan eikä sen myöskään oleteta vaikuttavan partik-
kelien tahmeuteen. 
Tuhkan koostumuksen oletetaan pysyvän vakiona palamisen ajan eikä sen höyrys-
tymistä oteta huomioon partikkelien massassa. T15- ja T70-lämpötilojen löytämiseksi 
tehtyjen tasapainolaskujen mukaan tuhkassa oleva kalium ja natrium höyrystyvät pala-
mislämpötiloissa. Tasapainolaskujen mukaan kalium höyrystyy 750–1300 ℃ ja natrium 
800–1200 ℃ lämpötiloissa. Höyrystyminen on kuitenkin otettu huomioon T15- ja T70-
lämpötilojen laskennassa. Kattilan konvektiivisessa osassa höyrystyneet kaasut voivat 
kondensoitua joko suoraan lämmönsiirtopinnoille tai polttoainepartikkelien pinnalle 
tehden niistä tahmeita matalissakin lämpötiloissa. Tällä ei oleteta olevan merkitystä 
höyrystimen alueella, missä kaasun lämpötilat ovat korkeita. 
3.3 Partikkelien tarttumismalli 
Jotta voidaan mallintaa kuonaantumisen vaikutusta tulipesän olosuhteisiin, on ensin 
selvitettävä, millä alueilla kuonaantumista tapahtuu. Partikkelien tarttumismallin tavoit-
teena on kvalitatiivisesti löytää alueet, joilla kuonaantumista tapahtuu. Tulosten antamat 
lukuarvot tarttuvien partikkelien massavirrasta ovat vain viitteellisiä. Tarttumisen olete-
taan riippuvan tuhkan tahmeudesta ja iskeytyvien partikkelien kineettisestä energiasta. 
Käytetyt tarttumiskriteerit perustuvat luvussa 2.3.2 esitettyihin malleihin. 
 41 
3.3.1 Tarttumiskriteerit 
Partikkeliratojen laskentaan ei tässä työssä oteta kantaa vaan tarttumismallin tarkastelu 
lähtee pisteestä, jossa partikkeli osuu seinään. Partikkeleille on määritelty oma reunaeh-
tofunktionsa, joka suoritetaan aina partikkelin osuessa tulipesän seinään. Alkuperäisessä 
mallissa kaikki seinälle osuvat partikkelit heijastuvat, kun taas kuonaantumisen huomi-
oonottavassa mallissa asetetaan vaihtoehdoksi myös partikkelin tarttuminen. Jos partik-
kelin ja seinän ominaisuudet mahdollistavat tarttumisen, partikkeliradan laskenta loppuu 
siihen pisteeseen. Partikkelin heijastuessa radan laskenta jatkuu kuten alkuperäisessäkin 
mallissa.  
Käytetyssä mallissa otetaan huomioon vain hitausvoimien aiheuttama iskeytyminen. 
Muiden mekanismien mallintaminen olisi monimutkaista verrattuna iskeytymiseen ja 
niiden vaikutus seinille osuvaan massavirtaan olisi todennäköisesti luvun 2.2 perusteella 
pieni. Partikkelin oletetaan osuvan seinään, jos sen liikerata tavoittaa seinän. 
Partikkelin tarttumisen mallintaminen perustuu Yongin et al. (2012) ja Muellerin et 
al. (2005) deterministisiin malleihin. Tuhkan tahmeuden mallintamiseen käytetään T15- 
ja T70-lämpötiloihin perustuvaa menetelmää, koska se on yleisin biomassojen tuhkille 
käytettävä menetelmä. Sekä tuhkan että seinän lämpötilan ollessa T15-lämpötilan ylä-
puolella, partikkeli tarttuu aina. Jos partikkelin lämpötila on T15-lämpötilan yläpuolella 
ja seinän lämpötila taas sen alapuolella tai päinvastoin, partikkelin tarttuminen riippuu 
Weberin luvusta. Weberin luku, kaava (16), kuvaa seinään osuvan partikkelin kineetti-
sen ja pintaenergian suhdetta. Jos sen arvo on kriittisen arvon alapuolella, partikkeli 
tarttuu, kun taas sen ollessa kriittisen arvon yläpuolella, partikkelin kineettinen energia 
on niin suuri, että se heijastuu. Kriittisenä Weberin lukuna käytetään arvoa 1 Yongin et 
al. (2012) mukaan. Jos sekä partikkelin että seinän lämpötila on pienempi kuin T15, par-
tikkeli heijastuu. Nämä kriteerit on koottu taulukkoon 3.5.  
 
Taulukko 3.5. Koonti partikkelien tarttumismallissa käytettävistä kriteereistä. 
 Tahmea partikkeli 
We < Wecr        We > Wecr 
Ei-tahmea partikkeli  
We < Wecr         We > Wecr 
Tahmea seinä Tarttuu Tarttuu Tarttuu Heijastuu 
Ei-tahmea seinä Tarttuu Heijastuu Heijastuu Heijastuu 
 
Höyrystimen seinä mallinnetaan tasaisena pintana. Weberin luvun laskentaan käyte-
tään nopeutta, joka on seinää vasten kohtisuora. Tämä lähestymistapa on hieman keino-
tekoinen, koska höyrystimen seinä ei todellisuudessa ole tasainen pinta. Rakenteiden 
muodon lisäksi pinnalle kertyneet kerrostumat muuttavat pinnan muotoa. Mallinnettua 
tasaista pintaa vasten kohtisuoraa nopeutta kuitenkin käytetään, koska pinnan muodon 
tarkempi mallintaminen olisi liian monimutkaista. 
Weberin luvun laskemiseen tarvitaan tietoa tuhkapartikkelin pintajännityksestä. Pin-
tajännityksen arvoksi valittiin kuorelle 0,35 N/m, joka on keskiarvo Millsin (2011) 
korrelaatioiden antamista arvoista kaliumia ja natriumia sisältäville tuhkille 1000 ℃ 
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lämpötilassa. Käyttämällä lietteen koostumusta saatiin pintajännitykseksi 0,3 N/m. Kor-
relaatiot on tarkoitettu hiilen tuhkalle, mutta saadut arvot ovat samaa suuruusluokkaa 
muiden kappaleessa 2.5.2 esitettyjen arvojen kanssa. Jos halutaan tarkentaa Weberin 
luvun arvoa selvittämällä pintajännityksen lämpötilariippuvuus, saadaan Weberin luvul-
le lämpötilariippuvuus. Koska tarkkoja lämpötilariippuvuuksia on vaikea löytää kirjalli-
suudesta sulaneen tuhkan pintajännitykselle, käytetään tässä työssä yksinkertaistuksena 
lämpötilasta riippumatonta vakioarvoa. 
Weberin luvun lisäksi tässä työssä testattiin kineettisen energian vaikutusta myös 
yleisemmin käytetyn kaavan (19) energian avulla, jonka arvon on oltava pienempi kuin 
nolla partikkelin tarttumiseksi. Kriteerin perusteella tässä sovelluksessa kaikki seinälle 
osuvat partikkelit heijastuvat, joten sitä ei tarkastella tarkemmin Tulokset-luvussa. 
Vertailuksi käytetään tarttumiskriteerinä myös Kaerin et al. (2006), Zhoun et al. 
(2007) ja Schulzen et al. (2011) käyttämää menetelmää (kaava (13)) niin, että osuvan 
partikkelin tarttumistodennäköisyys nousee lineaarisesti arvosta 0 arvoon 1 sulaneen 
osuuden noustessa 15 %:sta 70 %:iin. Sulaneen osuuden oletetaan kasvavan lineaarisesti 
lämpötilan noustessa, mikä ei vastaa todellisuutta. Tarkemman tuhka-analyysin avulla 
todellinen sulamiskäyrä voitaisiin huomioida. Tässä mallissa ei yksinkertaisuuden 
vuoksi oteta huomioon seinän lämpötilaa vaan todennäköisyys perustuu pelkästään par-
tikkelin lämpötilaan. 
3.3.2 Tuhkan sulamislämpötilat 
T15-lämpötilan sijaan tarttumiskriteerinä käytettiin aluksi kaavan (2) antamaa T10-
lämpötilaa (Zhou et al. 2007), jonka arvoksi saatiin kuorelle 628 ℃ ja lietteelle 645 ℃. 
T70-lämpötilan arvoksi saatiin samalla kaavalla kuorelle 1271 ℃ ja lietteelle 1252 ℃. 
T10-lämpötilaa käytettiin, koska Zhoun et al. korrelaatio oli ainoa biomassan tuhkan 
sulamiskäyttäytymiselle kirjallisuudesta löytynyt korrelaatio ja siinä tarttumislämpöti-
laksi oli valittu T10-lämpötila. Kirjallisuudesta löytyvien arvojen ja korrelaatioiden vä-
häisyyden vuoksi turvauduttiin termodynaamisiin tasapainolaskuihin sulamislämpötilo-
jen löytämiseksi. 
Lopullisissa laskuissa käytetään termodynaamisella tasapainoanalyysillä saatuja ar-
voja kuorelle ja lietteelle. Analyysin teki VTT:n tutkija Cyril Bajamundi ohjelmalla 
FactSage
 
6.3 ja siihen annettiin lähtötiedoksi polttoaineen alkuainekoostumus, kokonai-
silmakerroin ja lämpötilaväli, jolla kattilassa operoidaan. Tulokset on koottu taulukkoon 
3.6. Kuorelle saadut arvot käyttämällä tulipesän kokonaisilmakerrointa 1,34 ovat T15 = 
694 ℃ ja T70 = 1272 ℃. Lietteelle arvot ovat T15 = 860 ℃ ja T70 = 1285 ℃. Kuorelle 
nämä arvot vastaavat Zhoun et al. kaavan antamia arvoja, mutta lietteelle lämpötilat 
ovat erisuuruiset. Koska kuori ja liete todennäköisesti vuorovaikuttavat keskenään tar-
tuttuaan pinnoille, lämpötilat laskettiin myös kuoren ja lietteen seokselle, jonka sulamis-
lämpötilat ovat T15 = 740 ℃ ja T70 = 1240 ℃.  
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Taulukko 3.6. T15- ja T70-lämpötilojen arvot eri ilmakertoimilla ja tuhkan koostumuksilla 
(Bajamundi 2013). 
 T15 (℃) T70 (℃) 
Ilmakerroin λ = 0,50 λ = 0,92 λ = 1,34 λ = 0,50 λ = 0,92 λ = 1,34 
Kuori 616 456 694 1272 1272 1272 
Liete 859 860 860 1136 1147 1285 
Kuori ja liete 622 550 740 1087 1087 1240 
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Koska näytteeseen, josta kuoren alkuainekoostumus oli määritetty, epäiltiin sekoit-
tuneen hiekkaa, laskettiin myös tapaukset, joissa piin määrä polttoaineessa oli 50 % ja 
10 % analyysissä ilmoitetusta määrästä. Kokonaisilmakertoimella laskettuna lämpötilat 
kuorelle, jossa piitä on 10 % alkuperäisestä, ovat T15 = 1176 ℃ ja T70 = 2020 ℃. Kuo-
relle, jossa piitä on 50 % alkuperäisestä, arvot ovat T15 = 1144 ℃ ja T70 =1434 ℃. Piin 
määrän vaikutus näihin lämpötiloihin on siis erittäin suuri. 
Joissakin tapauksissa havaittiin ilmakertoimellakin olevan suuri merkitys sulamis-
lämpötiloihin. Koska ilman syöttö on vaiheistettu ja tulipesässä on paljon ali-ilmaisia 
alueita, tämä tulisi ottaa huomioon varsinkin freeboardin alistökiömetrisissä alaosissa. 
Kuorella ilmakertoimen vaikutus T15-lämpötilaan on suuri, mutta T70-lämpötilaan pieni. 
Lietteellä taas vaikutus T15-lämpötilaan on pieni mutta T70-lämpötilaan suuri. Kuoren ja 
lietteen seosta tarkasteltaessa ilmakertoimella on vaikutus molempiin lämpötiloihin. 
Ilmakertoimen vaikutusta partikkelien tarttumiseen tarkastellaan jonkin verran tässä 
työssä. 
Myös kuorilla, jotka sisältävät 50 % ja 10 % alkuperäisestä piin määristä, on T70-
lämpötilat, jotka ovat lähes riippumattomat ilmakertoimesta. T15-lämpötilat taas muut-
tuvat olosuhteiden muuttuessa yli-ilmaisista ali-ilmaisiksi. Ali-ilmaisissa olosuhteissa 
T15-lämpötiloja on kolme. Esimerkiksi tapauksessa, jossa ilmakerroin on 0,92 ja piin 
osuus 50 % alkuperäisestä, sulaneen tuhkan osuus on 15 % yläpuolella välillä 781–912 
℃, minkä jälkeen tuhkan höyrystyminen aiheuttaa sulaneen osuuden hetkellisen piene-
nemisen. Sulanut osuus nousee lopullisesti 15 % yläpuolelle lämpötilan ylittäessä 1243 
℃. 
Taulukkoon 3.6 valitut ilmakertoimet perustuvat sekundääri- ja tertiääri-ilmojen 
alapuolella sekä tertiääri-ilman yläpuolella oleviin kumulatiivisiin ilmakertoimiin. Las-
kettaessa ilmakertoimen vaikutusta tarttumiseen käytetään kolmea eri T15-lämpötilaa. 
Seinillä sekundääri-ilma-aukkojen alapuolella käytetään ilmakerrointa 0,5 vastaavaa 
arvoa. Tertiääri-ilma-aukkojen alapuolella käytetään ilmakerrointa 0,92 vastaavaa ar-
voa. Tertiääri-ilman yläpuolella käytetään ilmakerrointa 1,34. Nämä eivät vastaa paikal-
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lisia ilmakertoimia, jotka vaihtelevat hyvin nopeasti nollasta hyvin suuriin arvoihin, 
mutta antavat paremman käsityksen alueen stökiömetriasta. 
3.4 Lämmönsiirron mallinnus: reunaehtona kuonan 
 pintalämpötila 
Kuonaantuminen synnyttää höyrystimen seinille kerrostumia, jotka heikentävät pinnan 
läpi tapahtuvaa lämmönsiirtoa. Kuonakerroksen pinnan lämpötila nousee kerrostuman 
kasvaessa, koska lämmönsiirto pinnan läpi heikkenee. Kuonaantuminen vaikuttaa myös 
pinnan emissiviteettiin. Kerrostuman vaikutusta lämmönsiirtoon voi mallintaa määrit-
tämällä kuonakerrokselle joko paksuuden ja lämmönsiirtokertoimen tai pintalämpötilan, 
ja laskemalla näiden tietojen avulla pinnan läpi kulkevan lämpövuon. 
Partikkelien tarttumisen mallintamiseen löytyy kirjallisuudesta paljon eri menetel-
miä. Monet mallit rajaavat kuonaantumisen ja likaantumisen mallinnuksen pelkkään 
partikkelien tarttumiseen, joten lämmönsiirron mallinnukseen menetelmiä on olemassa 
paljon vähemmän. Yleisin kirjallisuudessa käytettävä tapa on kerrostuman paksuuden 
aikariippuva laskenta, jonka perusteella lasketaan kerrostuman pintalämpötila. Tässä 
työssä etsitään kuitenkin ajasta riippumatonta mallia kuonaantumisen vaikutuksille tuli-
pesässä. Tällainen malli on esimerkiksi Muellerin et al. (2005) T70-lämpötilaan perustu-
va tasapainopaksuus.  
Alkuperäisessä mallissa oletetaan höyrystimen pinnalle vakiolämpötila 327 ℃, joka 
perustuu höyrypuolen lämpötilaan. Emissiviteetille käytetään vakioarvoa tai iteroidaan 
arvo, jolla tulipesän kokonaislämmönsiirto vastaa laitosdatan antamaa kokonaisläm-
mönsiirtoa. Kuonaantumisen vaikutusta mallinnetaan määrittelemällä uudelleen nämä 
reunaehdot. 
3.4.1 Pinnan lämpötilan määrittäminen 
Seinien lämpötilalla on suuri vaikutus lämmönsiirtoon, koska pinnan emittoima säteily 
on verrannollinen lämpötilan neljänteen potenssiin. Kokonaislämmönsiirto pienenee 
pinnan lämpötilan noustessa kuonakerroksen pinnan energiataseen mukaan 
                                  
          (66) 
Yhtälön oikean puolen termit vasemmalta luettuna ovat tuleva säteily, heijastuva säteily, 
seinän emittoima säteily ja konvektio. 
Ensimmäisenä oletuksena oletetaan kerrostuman kasvavan, kunnes sen pinta on niin 
kuuma, että siihen tarttuva tuhka valuu pinnalta pois. Tällöin kerrostuman paksuus las-
ketaan kaavan (21) tasapainopaksuuden avulla. Yksinkertaisimmassa mallissa kuonan 
pintalämpötila asetetaan arvoon T70 niissä osissa seiniä, joihin tarttuu partikkeleita. Tä-
män avulla lasketaan likakerroksen paksuus yhtälöstä  
       
         
 
         (67) 
jossa q on yhtälön (66) nettolämpövuo, jonka FLUENT laskee virtaus- ja säteily-
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yhtälöiden avulla. Tällainen malli ei kuitenkaan ota huomioon kuinka suuri massavirta 
partikkeleita tarttuu kuhunkin kohtaan.  
Kuoren tuhkan T70-lämpötila on 1272 ℃, joka on niin korkea suhteessa kaasun läm-
pötilaan, ettei kerrostuman pinnan lämpötila saavuta sitä höyrystimen alueella. Kuoren 
ja lietteen seoksen T70-lämpötila, 1240 ℃, on vain hieman pienempi. Tämän mallin pe-
rusteella kerrostuma kasvaisi loputtomasti, mikä ei kuitenkaan todellisuudessa pidä 
paikkaansa. Mallia ei siis voi käyttää tässä sovelluksessa, joten sille etsittiin vaihtoeh-
toinen lähestymistapa. Korkeammassa lämpötilassa tapahtuvaan palamiseen tai mata-
lammissa lämpötiloissa sulavalle tuhkalle malli voi kuitenkin sopia. Koska kuona ei 
muutu juoksevaksi seinällä, ei kuonan valumista tarvitse ottaa huomioon tässä tapauk-
sessa. 
Vaikka kattilan kuonaantumisesta ei ole tarkkaa mittausdataa, voidaan sulamisen si-
jaan kuitenkin olettaa jonkin muun mekanismin rajoittavan kerrostuman paksuutta. 
Vaihtoehtoisena menetelmänä oletetaan kerrostuman pinnan saavan seinään osuvien 
partikkelien lämpötilan. Lämpötila lasketaan seinään osuvien partikkelien lämpötilan 
massakeskiarvona. Partikkelien massavirta seinille on niin pieni, etteivät partikkelien 
lämpötilat todellisuudessa määrää kerrostuman lämpötilaa. Partikkelien lämpötila on 
kuitenkin lähellä kaasun lämpötilaa, joten voi olettaa, ettei kerrostuman pinnan lämpöti-
la voi nousta tätä korkeammaksi. Kerrostuman pintalämpötilan lähestyessä kaasun läm-
pötilaa lämmönsiirto lähestyy nollaa eikä absoluuttisella kerrostuman paksuudella ole 
merkitystä. 
Edelliset menetelmät perustuvat siihen, että lasketaan kerrostuman paksuus jonkin 
tasapainolämpötilan avulla. Tällaiset mallit eivät ota huomioon kuinka suuri partikkeli-
vuo seinille tarttuu. Käytettäessä kaasun lämpötilaa lähestyvää arvoa kaikilla höyrystin-
pinnoilla lähestyisi kokonaislämmönsiirto nollaa. Joissakin kohdissa tarttuvien partikke-
lien massavirta kuitenkin on niin pieni, ettei tasapainoarvoa todennäköisesti saavuteta 
ennen kuin kerrostumat irtoavat seiniltä jollakin mekanismilla. Tasapainomallin käyt-
täminen liioittelee näissä kohdissa lämmönsiirron pienenemistä. Ongelman ratkaisemi-
seksi käytetään seinälle osuvien partikkelien lämpötilaa vain alueilla, joilla seinään tart-
tuvien partikkelien massavirta on suuri. Suuren ja pienen massavirran välinen raja mää-
ritellään valitsemalla rajaksi kriittisen massavirran arvo. Alueilla, joilla massavirta on 
pieni, lämpötilan oletetaan riippuvan lineaarisesti seinään tarttuvien partikkelien massa-
virran ja kriittisenä arvona käytettävän massavirran suhteesta seuraavasti 
      
               
     
     
      
                     
      (68) 
missä Tw on alkuperäinen seinän lämpötila, joka on tässä tapauksessa 327 ℃.  
Samaa menetelmää voi soveltaa myös käyttämällä muitakin lämpötiloja kuin partik-
kelien lämpötiloja. Esimerkiksi kaasun lämpötilan ollessa T70-lämpötilaa suurempi, par-
tikkelien lämpötilan voi korvata yhtälössä T70-lämpötilalla. Ongelmana on kuitenkin 
kriittisen massavirran        valinta. Kriittinen massavirta jakaa tulipesän seinät nope-




 ja 0,1 g/s/m
2
, jotka perustuvat tarttuneiden partikkelien massavirtoihin. 
Todellisuutta vastaava arvo on todennäköisesti tapauskohtainen ja sen määrittämiseksi 
tarvitaan tietoa tulipesän seinien kuonaantumisesta. 
Muuraukselle on määritetty alkuperäisessä tapauksessa lämpötilan sijaan lämmön-
siirtokerroin ja paksuus eikä tätä reunaehtoa muokata. Partikkelien tarttuminen laske-
taan muurauksen alueella kuten höyrystimenkin alueella. Muuraukselle ei kuitenkaan 
lasketa kerrostuman paksuutta tai uutta lämpötilaa, koska sen läpi kulkeva lämpövuo on 
pieni ja uuden pintalämpötilan vaikutus lämmönsiirtoon olisi hyvin pieni. 
3.4.2 Pinnan emissiviteetin määrittäminen 
Pinnan emissiviteetin noustessa säteilylämmönsiirto paranee kaavan (66) mukaisesti. 
Sekä likainen että puhdas pinta käsitellään yleensä harmaana pintana, mikä tarkoittaa 
emissiviteetin olevan vakio kaikilla aallonpituuksilla ja riippumaton pinnan lämpötilas-
ta. (Öhman 2002.) Kirjallisuudessa yleisin kuonakerroksen emissiviteetille käytetty arvo 
on 0,8, mitä on havainnollistettu taulukossa 2.4. Puhtaan pinnan emissiviteetti riippuu 
materiaalista. Kiillotetun teräksen emissiviteetti on 0,066 ja oksidoituneen 0,79 (Raiko 
et al. 2002, liite B).  
Alkuperäisessä mallissa kokonaislämmönsiirto vastaa laitosdatasta saatua arvoa. 
Seinien lämpötiloja nostettaessa kokonaislämmönsiirto pienenee. Jos halutaan pitää 
kokonaislämmönsiirto todellisuutta vastaavassa arvossa, lämmönsiirron heikentyessä 
kuonaantuneilla alueilla on sen samalla parannuttava muilla alueilla. Kokonaislämmön-
siirtoon on yksinkertaista vaikuttaa säätämällä seinien emissiviteettiä. 
Kuonaantumista voi mallintaa asettamalla kuonaantuneen pinnan emissiviteetin arvo 
kohtiin, joihin tarttuu partikkeleita, ja puhtaan pinnan emissiviteetin arvo kohtiin, joihin 
partikkeleita ei tartu. Ongelmana menetelmässä on kuitenkin se, että lasketuissa tapauk-
sissa lähes kaikkialle höyrystinpinnoille tarttuu jonkin verran partikkeleita. Menetelmän 
käyttäminen vaatii kriteerin, jonka mukaan pinnat jaetaan kuonaantuneisiin ja kuonaan-
tumattomiin. Toisena ongelmana on kokonaislämmönsiirto, jota on vaikea saada vas-
taamaan todellisuutta käyttämällä kahta vakioarvoa emissiviteetille. Menetelmä hylättiin 
tässä työssä juuri vaikean kokonaislämmönsiirron määrittämisen vuoksi. 
Toinen vaihtoehto on etsiä yksi emissiviteetti kaikille pinnoille, jota käyttämällä 
saavutetaan todellisuutta vastaava kokonaislämmönsiirto. Tällä periaatteella lämpötilaa 
voi käyttää kuonaantumisen vaikutusten mallintamiseen ja samalla emissiviteetin avulla 
pitää kokonaislämmönsiirron vakiona. Emissiviteetin säätö perustuu menetelmään, jossa 
emissiviteetin arvoa muutetaan kaasufaasia iteroitaessa niin, että saavutetaan todelli-
suutta vastaava kokonaislämmönsiirto. Käytännössä tämä tarkoittaa emissiviteetin nos-
toa seinien lämpötilojen noustessa. Tässä työssä emissiviteetin ylärajaksi on asetettu 
0,9, joten liian korkeilla seinälämpötiloilla emissiviteetin nosto ei riitä halutun koko-
naislämmönsiirron saavuttamiseen. Useimmat tässä työssä mallinnetut tapaukset käyttä-
vät tätä lähestymistapaa ja lähes kaikissa lasketuissa tapauksissa saavutetaan todellisuut-
ta vastaava kokonaislämmönsiirto. 
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Kolmas vaihtoehto on asettaa vakio emissiviteetti joko kuonaantuneelle tai kuonaan-
tumattomalle pinnalle. Toisen pinnan emissiviteetti iteroidaan niin, että päästään todelli-
suutta vastaavaan kokonaislämmönsiirtoon samalla periaatteella kuin yhden emissivi-
teetin tapauksessa. Ensimmäisen päivän tapausta mallinnetaan myös tällä tavalla. Mal-
lissa oletetaan, että seinillä, joille tarttuu vain vähän partikkeleita, on irrallisista partik-
keleista koostuvat kerrostumat ja emissiviteetti on pieni. Seinillä, joille partikkeleita 
tarttuu enemmän, oletetaan kerrostuman lämpötilan olevan niin suuri, että tuhka on osit-
tain sulaa. Näillä alueilla emissiviteetti on suuri. Käytetyt arvot perustuvat Otsin (2011) 
artikkeliin. Mallissa on käytössä tarttuvien partikkelien massavirran arvo, jonka perus-
teella pinta jaetaan kuonaantuneisiin ja kuonaantumattomiin pintoihin. Tämä massavirta 
on kuitenkin eri kuin seinän lämpötilaa määritettäessä käytettävä kriittinen massavirta. 
Emissiviteettiä säädettäessä valitaan silmämääräisesti massavirran arvo, joka jakaa pin-
nan puoliksi enemmän ja vähemmän kuonaantuneisiin alueisiin. Vaihtoehtoisesti voisi 
valita sellaisen kuonan pintalämpötilan, jossa tuhkasta on sulanut tietty määrä. 
3.4.3 Kuonakerroksen paksuuden laskeminen 
Kuonakerroksen paksuus on yhteydessä lämmönsiirtoon lämmönjohtumisyhtälön 
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mukaisesti. Lämpövirran tiheys q on kaavan (66) seinälle tulevan nettosäteilyvirran ja 
konvektion summa, jonka FLUENT laskee virtaus- ja säteilylämmönsiirron yhtälöistä. 
Seinämän paksuuden laskenta ei vaikuta lämmönsiirtoon, mutta sen avulla voi selvittää, 
kuinka suurta paksuutta laskettu lämmönsiirron pieneneminen vastaa ja verrata suhteel-
lisia paksuuksia toisiinsa. 
Lämmönjohtavuudelle valittiin vakioarvo 1 W/mK, koska se on kirjallisuudessa 
käytettyjen taulukon 2.3 arvojen suuruusluokkaa. Tarkemman huokoisuudesta riippuvan 
arvon laskeminen vaatisi enemmän tietoa tuhkan sintraantumisesta ja sulamisesta sei-
nällä. Kuonakerroksen paksuus on kääntäen verrannollinen kerroksen lämmönjohtavuu-
teen, joten lämmönjohtavuuden kaksinkertaistaminen pienentää kerroksen paksuuden 
puoleen. Vakioarvo riittää kuitenkin tämän työn tarkkuuteen. 
Kerrostuman paksuutta voi myös laskea aikariippuvana tarttuvien partikkelien mas-
savirran avulla. Tähän tarvitaan tietoa siitä, kuinka paksuksi kerrostumat saavat kasvaa 
ennen kuin ne irtoavat tai puhdistetaan seiniltä. Ilman poistomekanismeja kerrostumat 
kasvavat loputtomasti, koska niiden lämpötila ei näissä laskentatapauksissa saavuta 
lämpötilaa, jossa kuona valuu pois seinältä. Laskettaessa kerrostuman kasvunopeutta 
partikkelien massavirran avulla tarvitaan tietoa kuonan tiheydestä. Tälle on esitetty ar-
voja taulukossa 2.2. Kun tiedetään partikkelien massavirta seinälle ja kuonan tiheys, voi 
kuonakerroksen paksuuden laskea kaavalla 
     
     
 
            (70) 
Tässä työssä haetaan kuitenkin jonkinlaista ajasta riippumatonta approksimaatiota kuo-
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nakerroksen paksuudesta. Tällä periaatteella kuitenkin voi arvioida aikaa, joka kuluu 
tietyn kuonakerroksen paksuuden saavuttamiseen. 
3.5 Lämmönsiirron mallinnus: reunaehtona kerrostuman
 paksuus 
Koschackin (2009) tulipesän seinien lämpötilamittausten perusteella on tehty arvioita 
kerrostuman paksuuksista tulipesässä. Näitä tuloksia haluttiin käyttää simuloinneissa 
hyväksi, joten molemmille päiville laskettiin myös tapaus, jossa reunaehdoiksi asetettiin 
mittaustuloksiin perustuvat kerrostuman paksuudet. Tällainen menetelmä on hyvä, jos 
tiedetään, kuinka paksut kerrostumat tulipesässä on.  
Mittaustulokset vaihtelevat välillä 3–20 mm. Käytetyssä mallissa ei huomioida, mil-
lä alueilla mittausten mukaan kerrostumat ovat paksuja ja millä ohuita. Tällainen lähes-
tymistapa olisi hyvin vaikea toteuttaa, koska mittauspisteitä on harvassa eivätkä ne kata 
koko höyrystimen aluetta. Sen sijaan kerrostumalle valittiin kolme eri paksuutta, jotka 
riippuvat tarttuneiden partikkelien määrästä. 
Koska kaikissa mittauspisteissä seinän lämpötila on selvästi korkeampi kuin höyry-
puolen lämpötila eli mittausten perusteella kaikkialla on kerrostumia, asetetaan alueille, 
joille tarttuu vähemmän kuin 0,02 g/s/m
2
 partikkeleita, kerrostuman paksuudeksi 1 mm. 
Alueille, joille partikkeleita tarttuu 0,02–0,2 g/s/m2, paksuudeksi asetetaan 5 mm. Jos 
partikkeleita tarttuu enemmän kuin 0,2 g/s/m
2
, paksuudelle käytetään arvoa 2 cm, joka 
on suurin seinällä mitattu kerrostuman paksuus. Nämä arvot perustuvat partikkelien 
tarttumismallin tuloksiin ja mitattuihin kerrostuman paksuuksiin. Emissiviteetille käyte-
tään luvun 3.4.2 mukaisesti arvoa, jolla kokonaislämmönsiirto vastaa prosessidatan an-
tamaa arvoa. 
FLUENT antaa asettaa reunaehtona seinän paksuudeksi vain vakioarvon. Sen sijaan 
lämpötilalle voi määrittää oman UDF-funktionsa. Siksi höyrystimen reunaehto on tässä-
kin tapauksessa implementoitava lämpötilan kautta yhtälön 
        
   
 
        (71) 
mukaisesti. Lämpövirran tiheyden arvona käytetään edellisellä iteraatiokierroksella las-
kettua arvoa.  
Näissä laskuissa kerrostuman lämmönjohtavuudelle käytetään arvoa 1 W/mK. Myös 
arvioitaessa mittausten perusteella kerrostuman paksuuksia käytettiin arvoa 1 W/mK, 
joten mittaukset ovat siltä osin vertailukelpoisia simulointien kanssa. Jos asetetaan ker-
rostuman paksuus reunaehdoksi, on lämmönjohtavuuden arvolla suuri merkitys. Luvun 
2.5.4 mukaan lämmönjohtavuus vaihtelee paljon varsinkin huokoiselle kerrostumalle. 
3.6 Tulipesän olosuhteet 
Kuonaantumismallin vaikutusta laskentatuloksiin arvioidaan vertaamalla saatuja tulok-
sia alkuperäisellä mallilla laskettuihin tapauksiin, joita laskettaessa kuonaantumismalli 
 49 
ei ollut käytössä. Jotta saataisiin käsitys tulipesän olosuhteista, esitetään tässä luvussa 
joitakin tuloksia alkuperäisestä tapauksesta. Tästä on apua kuonaantumismallin tulosten 
tulkinnassa. 
Kuvassa 3.3 on esitetty kaasun lämpötiloja päivien 1 ja 2 tapauksissa. Toisena päi-
vänä lämpötilat ovat matalampia kuin ensimmäisenä lietteen korkean kosteuspitoisuu-
den ja matalan lämpöarvon vuoksi. Ensimmäisenä päivänä maksimilämpötilat ovat noin 
1500 ℃ ja toisena hieman matalammat. 
Freeboardin alaosassa kaasun lämpötila ylittää kuoren ja lietteen T15-lämpötilat, 
minkä perusteella voi odottaa partikkelien tarttuvan seinille. Ylempänä varsinkin toisena 
päivänä lämpötilat ovat matalampia, minkä perusteella voisi olettaa näillä alueilla par-
tikkelien heijastuvan osuessaan seiniin. Partikkelien tarttumista mallinnetaan vain nokan 
tasolle asti, mutta tulistinalueen lämpötiloista voi päätellä, että partikkelit eivät välttä-
mättä ole tarpeeksi kuumia tarttuakseen tulistinpinnoille.  
Höyrystimen seinien lämpötilaksi on asetettu alkuperäisessä mallissa 327 ℃. Muu-
rauksen alueella lämpötilat sen sijaan riippuvat kaasun lämpötilasta. Ensimmäisenä päi-
vänä muurauksen pinnan lämpötilat vaihtelevat 850 ℃ ja 1050 ℃ välillä. Toisena päi-
vänä muurauksen lämpötilat vaihtelevat välillä 800–950 ℃. Nämä lämpötilat ylittävät 
sekä kuoren että lietteen T15-lämpötilat, joten muurauksen alueella seinät ovat tahmeita. 
 
 
Kuva 3.3. Tulipesän kaasun lämpötilat (℃) päivinä 1 (vasemmalla) ja 2 (keskellä) sekä paikal-
linen ilmakerroin päivänä 1 (oikealla). Skaala katkaistu ilmakertoimen kuvasta. 
Tulipesän paikalliset kaasufaasin ilmakertoimet, joita on havainnollistettu kuvassa 
3.3, vaihtelevat nollan ja hyvin suurten arvojen välillä. Ilmakertoimen gradientit ovat 
hyvin suuria ali-ilmaisten olosuhteiden muuttuessa yli-ilmaisiksi. Ali-ilmaiset alueet 
katoavat vasta tertiääri-ilman yläpuolella, missä kumulatiivinen ilmakerroin nousee yli 
yhden. Paikallisista ilmakertoimista voi erottaa ilma-aukkojen sijainnit. Kuvassa on 
ilmakertoimet vain ensimmäiseltä päivältä, mutta toinen päivä ei juuri eroa ensimmäi-
sestä. 
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Tulipesän kokonaislämmönsiirron pitäminen todellisuutta vastaavassa arvossa on 
yksi kuonaantumismallin tavoitteista. Laitosdatan antamat arvot näille suureille ovat 
ensimmäisen päivän tapauksessa 42,3 MW ja toisena päivänä 41,4 MW. Mallinnetussa 
alkuperäisessä tapauksessa ensimmäisenä päivänä kokonaislämpövuo on 42,7 MW ja 
toisena 43,0 MW. Siis tapauksissa, joissa kuonaantumista ei ole mallinnettu, kokonais-
lämpövirrat vastaavat hyvin todellisia lämpövirtoja. 
Paikalliset lämpövuot on piirretty kuvaan 3.4. Alkuperäisessä tapauksessa suurim-
mat lämpövirran tiheydet ovat sivuseinillä sekundääri-ilmojen korkeudella. Etu- ja ta-
kaseinillä lämpövuot ovat selvästi pienemmät kuin sivuseinillä. Muurauksen alueella 
lämpövirran tiheydet ovat pienimmillään. Keskimäärin lämpövuot kuitenkin pienenevät 
höyrystinpinnoilla mentäessä ylöspäin kattilassa. Koska kokonaislämmönsiirto pysyy 
suunnilleen samassa arvossa ensimmäisenä ja toisena päivänä ei tapauksissa ole suurta 
eroa. Toisen päivän maksimilämpövuot ovat ensimmäistä päivää hieman suurempia, 
mihin vaikuttaa toisena päivänä käytössä ollut korkeampi emissiviteetti. 
 
Kuva 3.4. Seinien läpi menevä lämpövuo (W/m
2
) päivien 1(vasen) ja 2 (oikea) alkuperäisissä 
tapauksissa. Seinämän emissiviteetti 1. päivänä ε=0,44 ja 2. päivänä ε=0,60. 
Kuonaantumista mallinnettaessa lämpövirran tiheys pienenee kuonaantuvilla alueilla 
seinien lämpötilojen noustessa. Toisaalta kokonaislämmönsiirron pysyessä todellisuutta 
vastaavassa arvossa lämmönsiirto paranee alueilla, joilla seinän lämpötila pysyy lähellä 
alkuperäistä arvoa. Tämä johtuu emissiviteetin nostamisesta. 
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4 TULOKSET 
Edellisessä luvussa esitellyillä menetelmillä lasketut tulokset on esitetty kirjallisesti ja 
kuvina tässä luvussa. Kuvat esittävät useimmiten jonkin suureen arvoa höyrystimen 
seinillä. Nokan tason yläpuolista aluetta ei ole piirretty kuviin, koska se ei ole oleellinen 
tämän työn kannalta. Kuonaantumista mallinnetaan sekä ensimmäiselle päivälle, jossa 
poltetaan kuorta, että toiselle päivälle, jossa poltetaan kuoren ja lietteen seosta. 
Luvussa 4.1 on esitetty partikkelien tarttumismallin tulokset. Luvussa testataan We-
berin lukuun ja T15-lämpötilaan perustuvaa tarttumiskriteeriä sekä tuhkan sulaneeseen 
osuuteen perustuvaa tarttumistodennäköisyyttä. Lisäksi tarkastellaan eri tekijöiden vai-
kutusta tarttumiseen ja heijastumiseen sekä testataan tarttumismallien herkkyyttä tuhkan 
piipitoisuuden ja ilmakertoimen vaihtelulle. 
Luvuissa 4.2 ja 4.3 testataan, miten eri mallit toimivat mallinnettaessa kuonaantumi-
sen vaikutusta tulipesän lämmönsiirtoon. Lähestymistavaksi otetaan luvussa 4.2 ennalta 
määrätty kuonan pintalämpötila ja luvussa 4.3 ennalta määrätty kuonakerroksen pak-
suus. Taulukkoon 4.1 on koottu luvuissa 4.2 ja 4.3 testatut mallit.  
 
Taulukko 4.1. Yhteenveto laskettavista tapauksista ja niihin valituista parametreista. 









vakio 327 ℃ 
 Vakio tai iteroitu, 
sama koko pinnalla 
 
Tapaus 1 Seinän lämpötila, 
kaava (68) 
      =0,5g/s/m
2
 Yksi iteroitu arvo 
koko pinnalle 
 
Tapaus 2 Seinän lämpötila, 
kaava (68)  
      =0,1g/s/m
2
 Yksi iteroitu arvo 
koko pinnalle 
 
Tapaus 3 Seinän lämpötila, 
kaava (68)  
      =0,5g/s/m
2





     >0,05g/s/m
2
 
Tapaus 4 Seinän lämpötila, 
kaava (68) 






nut pinta iteroitu 
Kuonaantunut 
pinta 
     >0,05g/s/m
2
 






















Alkuperäisessä tapauksessa kuonaantumismalli ei ole käytössä. Tapaukset 1-4 pe-
rustuvat lukuun 3.4 ja tapaus 5 lukuun 3.5. Tapaukset 1 ja 2 ovat kaavan (68) lineaari-
sesti massavirrasta riippuvaa lämpötilaprofiilia käyttävät tapaukset, joissa käytetään 
vain yhtä emissiviteettiä. Näissä kahdessa tapauksessa on vain erilaiset kriittisen massa-
virran arvot. Tapaukset 3 ja 4 ovat samat kuin tapaus 1, mutta niissä käytetään eri emis-
siviteettejä kuonaantuneelle ja kuonaantumattomalle pinnalle. Tapauksessa 5 hyödynne-
tään tulipesässä tehtyjä mittauksia, joiden perusteella on arvioitu kerrostumien paksuut-
ta. Kaikki lukujen 4.2 ja 4.3 laskut on tehty käyttämällä kriittiseen Weberin lukuun ja 
T15-lämpötilaan perustuvaa tarttumismallia. 
Kuonaantumismallin vaikutusta tulipesän muihin olosuhteisiin käsitellään luvussa 
4.4. Luvussa verrataan myös tapauksen 1 avulla kuonaantumisen mallintamisen vaiku-
tusta partikkelien tarttumiseen. Luvut 4.1–4.4 keskittyvät Rauman kattilan tuloksiin, 
kun taas luvussa 4.5 on testattu kehitettyjä malleja toiseen kattilaan. Tarkat tiedot toises-
ta kattilasta ovat luottamuksellisia, mutta joitakin päätuloksia on esitetty. Varsinkin täs-
sä työssä kehitetyissä malleissa, joissa valittavia parametreja on useita, on tärkeä testata 
mallien toimivuutta useampiin tapauksiin. Muuten voi epäillä mallien toimivuutta muis-
sa kattiloissa. 
4.1 Partikkelien tarttuminen tulipesän seinille 
Partikkelien tarttumista mallinnetaan kahdella eri menetelmällä ja tarkastellaan eri suu-
reiden vaikutusta tarttumiseen ja heijastumiseen. Tarttuminen on tässä luvussa aina las-
kettu alkuperäiselle tapaukselle eli seinille, joille ei ole vielä mallinnettu kuonakerrosta. 
Tämä on tehty yksinkertaistukseksi, jotta tulokset olisivat riippumattomia valitusta kuo-
naantumismallista. Kuonaantumisen mallinnus voi vaikuttaa partikkelien tarttumiseen, 
koska käytetyt mallit muuttavat seinien lämpötilaa, mikä vaikuttaa seinien tahmeuteen 
ja kaasun lämpötilajakaumaan. Luvussa 4.4.4 käsitellään mallinnetun kuonakerroksen 
vaikutusta partikkelien tarttumiseen. 
Partikkelien tarttuminen ja heijastuminen on esitetty massavirtoina pinta-
alayksikköä kohden. Partikkelien lämpötilat, sulamisasteet ja Weberin luvut on esitetty 
seinille osuvien partikkelien massakeskiarvoina. Näissä tuloksissa ei kuitenkaan ole 
otettu huomioon eri partikkelikokojen vaikutusta. Suuret partikkelit vaikuttavat massa-
keskiarvoihin pieniä enemmän, mutta arvot voivat kuitenkin erota paljon verrattaessa 
pieniä ja suuria partikkeleita. Pienet partikkelit seuraavat paremmin kaasun lämpötilaa 
kuin suuret. Lisäksi pienillä partikkeleilla on lähtökohtaisesti pienempi Weberin luku 
kuin suurilla niiden pienempien halkaisijoiden vuoksi. Pienempään Weberin lukuun 
vaikuttaa myös pienissä partikkeleissa olevan koksin reagoiminen nopeammin kuin suu-
rissa, minkä vuoksi pienillä partikkeleilla on todennäköisemmin pieni tiheys niiden osu-
essa seinään. 
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4.1.1 T15-lämpötilaan ja Weberin lukuun perustuva tarttumiskriteeri 
Partikkelien tarttuminen laskettiin sekä ensimmäiselle että toiselle päivälle taulukon 3.5 
kriteerien mukaan. Lämpötilan ja Weberin luvun vaikutusta tarkastellaan piirtämällä 
niiden massakeskiarvot seinillä. Lämpötilan vaikutusta tarkastellaan myös sulamisas-
teen avulla.  
Koska tarttumista mallinnetaan pinnalle, jolle ei ole vielä mallinnettu kuonakerrosta, 
on seinän lämpötila kaikilla höyrystinpinnoilla alkuperäistä mallia vastaava 327 ℃. Täl-
löin seinän lämpötilakriteeri ei ylity. Muurauksen alueen seinän lämpötilat nousevat 
T15-lämpötilojen yläpuolelle molempina päivinä. Kun kuonaantuminen otetaan huomi-
oon, höyrystinpintojen lämpötilojen nousu voi tehdä joillakin alueilla myös seinistä 
tahmeita. Tätä käsitellään luvussa 4.4.4. 
Kuoripartikkelien tarttuminen ja heijastuminen on esitetty kuvassa 4.1. Kuonaantu-
mista tapahtuu eniten tulipesän etu- ja takaseinillä sekundääri-ilman korkeudella ja sen 
alapuolella. Takaseinällä kuonaantumista tapahtuu myös tertiääri-ilman korkeudella. 
Sivuseinillä kuonaantumista tapahtuu sekundääri- ja tertiääri-ilmojen välillä. Partikke-
leita tarttuu pieniä määriä kaikkialle höyrystimen alueelle aivan muurauksen alaosaa 
lukuun ottamatta, jonne partikkeleita osuu hyvin vähän. Tätä ei kuitenkaan voi erottaa 
kuvan 4.1 skaalassa. Vasta tulistinalueella kaasun lämpötila laskee niin matalaksi, että 
partikkeleita ei tartu ollenkaan. Kuoripartikkelien heijastumista tapahtuu eniten muura-
uksen alueella etu- ja takaseinällä. Lisäksi sekundääri- ja tertiääri-ilmojen korkeudella 
on alueita, joilla partikkeleita heijastuu paljon. 
 
Kuva 4.1. Päivän 1 tarttuneiden (vasen) ja heijastuneiden (oikea) kuoripartikkelien massavirta 
höyrystimen seinillä (kg/s/m
2
), kuvien skaala katkaistu.  
Kuvassa 4.2 on esitetty erikseen toisen päivän tarttuvien kuori- ja lietepartikkelien 
massavirrat. Kuoripartikkelit tarttuvat samoille alueille kuin ensimmäisenä päivänä. 
Massavirrat ovat molempina päivinä suunnilleen samat. Toisena päivänä kuoren massa-
virta on hieman pienempi kuin ensimmäisenä, mutta matalammista lämpötiloista johtu-
van hitaamman palamisen vuoksi toisena päivänä seinille päätyy hieman enemmän kok-
sia. Alueet, joille lietepartikkeleita tarttuu, ovat kuoripartikkeleihin verrattuna lähes sa-
mat, mutta partikkelien määrä on pienempi lietteen pienemmän massavirran vuoksi. 
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Myös lietteen korkeampi T15-lämpötila vähentää partikkelien tarttumista. Lietteen kor-
kean tuhkapitoisuuden vuoksi kuoren ja lietteen yhteenlaskettu kuonaantumisnopeus on 
kuitenkin enimmäkseen suurempi kuin ensimmäisenä päivänä. 
 
Kuva 4.2. Päivän 2 tarttuneiden kuori- (vasen) ja lietepartikkelien (oikea) massavirta höyrysti-
men seinille (kg/s/m
2
). Kuvien skaala on katkaistu. 
Toisena päivänä heijastuvien partikkelien massavirta on esitetty kuvassa 4.3. Pelkän 
kuoren tapaukseen verrattuna heijastuneiden partikkeleiden määrä on selvästi suurempi, 
mikä johtuu lietteen korkeasta T15-lämpötilasta ja matalammista kaasun lämpötiloista. 
Kuvassa näkyvät selvät rajat alueille, joilla lietepartikkelien lämpötilat ovat liian alhai-
sia tarttumiseen. Etuseinällä nämä alueet alkavat jo sekundääri-ilman yläpuolella. 
 
Kuva 4.3. Päivän 2 heijastuneiden kuori- ja lietepartikkelien yhteenlaskettu massavirta höyrys-
timen seinille (kg/s/m
2
). Kuvan skaala on katkaistu. 
Koska kuoren T15-lämpötila on matala verrattuna tulipesän säteilyosan lämpötiloi-
hin, seinälle osuvan partikkelin liian matala lämpötila (kuva 4.4) on vain harvoissa ta-
pauksissa syy kuoripartikkelin heijastumiseen. Näin tapahtuu lähinnä muurauksen alu-
eella ja etuseinällä kuormailma-aukkojen lähistöllä, koska kuormailma-aukoista pienellä 
nopeudella tuleva ilma madaltaa etuseinän alueen lämpötilaa. Toisena päivänä seinään 
osuvien partikkelien lämpötila laskee kuoren T15-lämpötilan alapuolelle laajemmalla 
alueella kuin ensimmäisenä. Muurauksen alueelle osuvien partikkelien matalien lämpö-
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tilojen syynä ovat suuret partikkelikoot, joiden vuoksi partikkelin lämpötila ei ehdi 
nousta tarpeeksi korkeaksi. Muurauksen alueella seinän lämpötila on kuitenkin T15-
lämpötilan yläpuolella, joten kuoripartikkelien heijastumiseen vaikuttaa myös suuri 
Weberin luku. 
Lämpötilalla on suurempi vaikutus liete- kuin kuoripartikkelien heijastumiseen.  
Seinille osuvien partikkelien lämpötilat jäävät T15-lämpötilan alapuolelle laajoilla alueil-
la etuseinällä ja höyrystimen yläosassa, minkä voi nähdä kuvassa 4.4. Heijastumista 
tapahtuu myös alueilla, joilla partikkelien lämpötilat ovat T15-lämpötilan yläpuolella, 
mikä johtuu suurista Weberin luvista. Lämpötilajakaumaa voi verrata myös kuviin 4.6 
ja 4.7 piirrettyihin tuhkan sulaneisiin osuuksiin. 
 
Kuva 4.4. Päivien 1 (vasen) ja 2 (oikea) seinään osuvien partikkelien massakeskiarvotettu läm-
pötila (℃). 
Lämpötilaa enemmän kuoripartikkelien heijastumista aiheuttaa ensimmäisenä päi-
vänä Weberin luku. Kuvassa 4.5 on esitetty Weberin luvut kuoripartikkeleille päivänä 1 
ja lietepartikkeleille päivänä 2. Kuoripartikkeleita ei ole piirretty päivälle 2, koska tu-
lokset eivät eroa päivän 1 tapauksesta. Muurauksen alueella suuren Weberin luvun ai-
heuttavat kuorella suuret partikkelikoot, kun taas tertiääri- ja sekundääri-ilmojen kor-
keudella suuret partikkelien nopeudet. Kuvan perusteella voi arvioida liian korkean 
Weberin luvun aiheuttavan heijastumista vain pienillä alueilla. Näillä alueilla tapahtuu 
myös tarttumista, joten osalla partikkeleista on pieni Weberin luku. Jos valittaisiin pie-
nempi kriittisen Weberin luvun arvo, heijastumista tapahtuisi selvästi enemmän. 
Suuri Weberin luku aiheuttaa lietepartikkelienkin heijastumista sivuseinillä ja taka-
seinän yläosassa, mikä johtuu suurista partikkelien nopeuksista. Weberin luvun vuoksi 
heijastuvien partikkelien määrä on kuitenkin pieni verrattuna liian matalan lämpötilan 
vuoksi heijastuviin, joten lämpötilalla on siis toisenakin päivänä enemmän merkitystä 
kuin Weberin luvulla. Kuorella on keskimäärin korkeammat Weberin luvut kuin liete-
partikkeleilla. Alueet, joilla Weberin luvut ovat suuria, ovat pääosin samat molemmilla 
polttoaineilla, koska ne ovat seurausta sekundääri- ja tertiääri-ilman syötön aiheuttamis-
ta suurista kaasun nopeuksista. Ainoa poikkeus on muurauksen alue etu- ja takaseinällä, 
missä lietteen tapauksessa ei esiinny suuria Weberin lukuja. Alueelle osuu vain vähän 
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lietepartikkeleja. Näillä partikkeleilla on hieman suurempi halkaisija kuin muilla alueil-
la, mutta pienempi nopeus kuin kuorella, ja ne tarttuvat seinään, koska sekä partikkelien 
että seinän lämpötilat ylittävät T15-lämpötilan. 
 
Kuva 4.5. Päivän 1 kuori- (vasen) ja päivän 2 lietepartikkelien (oikea) massakeskiarvotettu 
Weberin luku. Kuvien skaala on katkaistu. 
Koska pintajännitys ei tässä mallissa riipu lämpötilasta, samaa polttoainetta olevia 
partikkeleita tarkasteltaessa muuttujia Weberin luvussa ovat partikkelin nopeus, tiheys 
ja halkaisija. Partikkelin tiheys laskee mentäessä ylöspäin seinillä, koska palamattoman 
koksin määrä pienenee, millä ei kuitenkaan näytä olevan suurta vaikutusta tarttumiseen. 
Pelkästä tuhkasta koostuvan partikkelin tiheys on vakio. Seinälle osuvien partikkelien 
nopeudet ovat suurimmillaan sekundääri- ja tertiääri-ilma-aukkojen korkeudella niiden 
viereisillä seinillä. Näillä alueilla myös Weberin luvut ovat suurimmillaan. Muurauksen 
alueelle osuvien kuoripartikkelien halkaisijat ovat selvästi muille alueille osuvia suu-
rempia. Muualla höyrystimen alueella ei halkaisijoissa ole suurta eroa. Kolmesta tarkas-
tellusta muuttujasta siis nopeus aiheuttaa eniten muutoksia Weberin lukuun höyrystimen 
alueella ja siksi suurimmat Weberin luvut löytyvät ilma-aukkojen korkeudelta. Weberin 
luvussa käytetyt nopeudet ovat seinää kohti kohtisuoria nopeuksia, joten kohtisuoraan 
seinään iskeytyvät partikkelit heijastuvat todennäköisemmin kuin vinosti tulevat.  
 
Kuva 4.6. Päivän 1 seinään osuvien partikkelien tuhkan sulanut massaosuus (%). 
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Tuhkan sulamisen havainnollistamiseksi on piirretty sekä päivälle 1 (kuva 4.6) että 
päivälle 2 (kuva 4.7) seinälle osuvien partikkelien massakeskiarvotettu sulamisaste. 
Arvoja vertailtaessa on otettava huomioon, että sulaneen osuuden oletetaan nousevan 
lineaarisesti lämpötilan noustessa T15- ja T70-lämpötilojen välillä. Tämä ei kuitenkaan 
tuhkan sulamisanalyysin perusteella pidä paikkaansa. 
Ensimmäisenä päivänä partikkelien tuhka on enimmillään 55 % sulaa. Partikkelien 
osuessa seinään tuhkasta on lähes kaikkialla sulanut yli 15 %. Ainoita poikkeuksia ovat 
etu- ja takaseinän alaosan muurattu alue sekä kuormailma-aukkojen lähistö etuseinällä. 
Aivan muurauksen alaosassa on alueita, joille ei osu lainkaan partikkeleita. 
 
Kuva 4.7. Päivän 2 seinään osuvien kuori- (vasen) ja lietepartikkelien (oikea) tuhkan sulanut 
massaosuus (%).  
Toisenakin päivänä lähes kaikkialla kuoren tuhkasta on sulanut vähintään 15 %. 
Kuormailma-aukkojen lähellä ja muurauksen alaosassa on tässä tapauksessa kuitenkin 
suuremmat alueet, joilla partikkelien lämpötila on liian alhainen tarttumiseen. Kuumim-
pienkin partikkelien sulamisaste on alle 50 %. Lietepartikkeleilla on korkeamman sula-
mislämpötilan vuoksi selvästi pienempi sulamisaste, joka vaihtelee välillä 0–35 %. Sei-
nillä on laajoja alueita, joilla iskeytyvät partikkelit ovat täysin kiinteitä. Muurauksen 
alueella etu- ja takaseinällä lietepartikkelien sulamisaste on poikkeuksellisesti suurempi 
kuin kuoripartikkelien. Tähän vaikuttavat erisuuruisten ja -tiheyksisten partikkelien eri-
laiset lentoradat. 
4.1.2 Piipitoisuuden vaikutus kuoripartikkelien tarttumiseen 
Partikkelien tarttumista mallinnettiin myös kuusen kuorelle tyypillisellä pienemmällä 
tuhkassa olevan piin määrällä. Tämä perustui epäilykseen, että polttoaineen koostumuk-
sen määrittämiseen käytettyyn kuoreen olisi sekoittunut hiekkaa. Näiden 50 % ja 10 % 
alkuperäisestä piin määrästä sisältävien polttoainepartikkelien T15-lämpötilat (1140 ℃ ja 
1176 ℃) ovat paljon korkeammat kuin alkuperäisellä kuoren koostumuksella. Kuvan 
4.4 perusteella seinään osuvien kuoripartikkelien massakeskiarvotetut lämpötilat jäävät 
selvästi näiden arvojen alapuolelle koko tulipesän alueella.  
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Näillä arvoilla laskettaessa vain yksittäisiä polttoainepartikkeleita tarttuu muurauk-
sen alueelle molemmissa tapauksissa, mitä on havainnollistettu kuvassa 4.8. Heijastu-
neiden partikkelien massavirta tapauksessa, jossa piitä on 50 % alkuperäisestä pitoisuu-
desta, on myös esitetty kuvassa 4.8. Heijastuneiden partikkelien massavirrat ovat suuria 
verrattuna aiempiin tapauksiin, sillä jos partikkelit eivät tartu, ne osuvat seinälle monta 
kertaa ennen poistumistaan höyrystimen alueelta. Kuvasta näkee, että höyrystimen sei-
nillä on myös alueita, kuten muurauksen alareuna, joille partikkeleita osuu hyvin vähän. 
Sekundääri-ilman tason alapuolella ja hieman sen yläpuolella sekä tertiääri-ilman tasolla 
sen sijaan partikkeleita iskeytyy seinille paljon. 
 
Kuva 4.8. Tarttuneiden (vasen) ja heijastuneiden (oikea) partikkelien massavirta kuoren tuhkan 
koostumuksella, jossa piitä on 50 % alkuperäisestä määrästä (kg/s/m
3
). Kuvien skaala katkaistu. 
Jos oletetaan kuoren sisältävän paljon vähemmän piitä kuin alkuperäinen koostumus 
antaa ymmärtää, kuonaantumista ei tapahdu lähes ollenkaan poltettaessa pelkkää kuorta. 
Poltettaessa kuoren ja lietteen seosta vain lietepartikkelit aiheuttavat kuonaantumista, 
jolloin tilanne voidaan olettaa kuvan 4.2 oikean puolen kaltaiseksi.  
4.1.3 Ilmakertoimen vaikutus partikkelien tarttumiseen 
Ilmakertoimen vaikutusta tarkasteltiin jakamalla tulipesä kolmeen alueeseen, joissa on 
kumulatiivisesta ilmakertoimesta riippuva T15-lämpötilan arvo. Alueet, joiden ilmaker-
toimet määriteltiin luvussa 3.3.2, ovat sekundääri-ilman alapuolinen alue, sekundääri- ja 
tertiääri-ilman välinen alue ja tertiääri-ilman yläpuolinen alue. Kuoren T15-lämpötila on 
matalampi alistökiömetrisissä olosuhteissa kuin kokonaisilmakertoimella laskettu arvo. 
Toisaalta kuoren T15-lämpötilat ovat kaikilla ilmakertoimilla niin matalat, että partikke-
lien lämpötila pääosin ylittää höyrystimen alueella nämä arvot. Tämän perusteella voi 
päätellä, että ilmakertoimella ei ole merkitystä kuoren aiheuttamaan kuonaantumiseen. 
Simulointi osoittaa todeksi tämän oletuksen. Tuloksia ei ole esitetty kuvina, koska ne 
eivät eroa kuvissa 4.1 ja 4.2 esitetyistä kokonaisilmakertoimella lasketuista tapauksista.  
Lietteen T15-lämpötila ei riipu ilmakertoimesta, joten ilman vaiheistuksen vaikutusta 
lietepartikkelin tahmeuteen ei tarvitse tarkastella. Kuoren ja lietteen seoksen T15-
lämpötilaan ilmakerroin taas vaikuttaa samalla tavalla kuin kuoreen. Seinän tahmeutta 
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tarkasteltaessa tämä on otettava huomioon. Laskettaessa partikkelien tarttumista alkupe-
räiselle tapaukselle seinän lämpötila ylittää höyrypuolen 327 ℃ lämpötilan vain muura-
uksen alueella. Muurauksen lämpötila kuitenkin ylittää kuoren ja lietteen T15-lämpötilat 
kaikilla kolmella ilmakertoimella, joten ilmakertoimen muutoksella ei ole vaikutusta 
tarttumiseen muurauksen alueella. 
Laskettaessa partikkelien tarttumista pinnalle, jolle on mallinnettu kuonakerros, il-
makertoimella on kuitenkin jonkin verran vaikutusta. Ilmakerroin saattaa vaikuttaa höy-
rystinpinnan T15-lämpötilan ylittymiseen riippuen siitä, kuinka korkeita kuonaantumis-
mallin antamat seinälämpötilat ovat. Tätä ei kuitenkaan ole selvitetty tarkemmin. 
Kuorilla, joissa on piitä 10 % ja 50 % alkuperäisestä pitoisuudesta, on ali-ilmaisissa 
olosuhteissa useampi T15-lämpötilan arvo. Vaikka kokonaisilmakertoimella laskettu T15-
lämpötila on liian korkea partikkelien tarttumiseen, on osa pienemmillä ilmakertoimilla 
lasketuista T15-lämpötiloista selvästi matalampia. Lämpötilan noustessa sulanut osuus 
kasvaa, mutta lämpötilan noustua tietyn arvon yläpuolelle sulanut osuus lähteekin pie-
nentymään. Yksi vaihtoehto mallintaa tätä olisi seurata partikkelin lämpötilaa sen radal-
la. Jos partikkelin lämpötila ylittää keskimmäisen T15-lämpötilan, jossa sulanut osuus 
painuu takaisin 15 prosentin alapuolelle, käytettäisiin ylintä T15-lämpötilaa tarttumiskri-
teerinä. Jos taas lämpötila pysyy keskimmäisen T15-lämpötilan alapuolella, käytettäisiin 
tarttumiskriteerinä alinta lämpötilaa. Tämä kuitenkin vaatisi partikkelin lämpötilan seu-
raamista koko sen liikeradan ajan eikä sitä ole toteutettu tässä työssä. 
4.1.4 Sulamisasteesta riippuva tarttumistodennäköisyys 
Kuonaantumista tarkasteltiin myös yhtälön (13) mukaisella mallilla, jossa tarttumisto-
dennäköisyys nousee lineaarisesti nollasta yhteen sulaneen osuuden noustessa 0,15:sta 
0,7:ään. Tämä malli on herkempi partikkelin lämpötilan muutoksille, koska pelkkä T15-
lämpötilan ylitys ei riitä täyttämään tarttumiseen vaadittavaa lämpötilakriteeriä. Tarttu-
misen todennäköisyyttä voi tarkastella kuvan 4.4 seinään osuvien partikkelien lämpöti-
lan ja kuviin 4.6 ja 4.7 piirretyn tuhkan sulaneen osuuden avulla. Partikkeleita tarttuu 
eniten samoilla alueilla kuin T15-lämpötilasta ja Weberin luvusta riippuvalla mallilla. 
Malli ennustaa kuitenkin enemmän heijastumista. 
Tarttuneiden partikkelien massavirrat (kuva 4.9) ovat lähes samat kuin edellisessä 
luvussa. Koska kuvan 4.6 sulaneen osuuden mukaiset tarttumistodennäköisyydet ovat 
50 %:n molemmin puolin, voisi odottaa tarttuvien partikkelien määrän olevan selvästi 
pienempi. Partikkeli kuitenkin tarttuu tietylle alueelle todennäköisemmin kuin yksittäi-
seen iskeytymiseen liittyvä tarttumistodennäköisyys antaa ymmärtää, sillä heijastuttuaan 
seinältä partikkeli voi iskeytyä uudelleen samalla alueella. Yksittäisten partikkeliratojen 
tarkastelu tukee tätä selitystä. Ilmiötä voi pitää probabilistisen menetelmän huonona 
puolena verrattuna deterministiseen malliin, jossa partikkelin ominaisuudet joko mah-
dollistavat tarttumisen tai estävät sen. 
Heijastumista tapahtuu samoilla alueilla kuin tarttumistakin, koska sulaneiden par-
tikkelien lämpötila on kaikkialla T70-lämpötilaa alhaisempi eli tarttumistodennäköisyyt-
 60 
tä 1 ei saavuteta. Heijastumista tapahtuu paljon myös etuseinällä ylempien kuormailma-
aukkojen lähellä, missä lämpötilat ovat matalat. Tällä alueella partikkeleita tarttuu hyvin 
vähän. Heijastumista tapahtuu tässä mallissa enemmän myös alueilla, joilla Weberin 
luku aiheuttaa toisessa mallissa partikkelien heijastumisen. 
Vaikka ilmakertoimella ei ole vaikutusta laskettaessa kuoripartikkelien tarttumista 
perusmallilla, ilmakertoimen muuttumisen aiheuttama T15-lämpötilan pieneneminen 
T70-lämpötilan pysyessä vakiona nostaa partikkelien tarttumistodennäköisyyttä tulipesän 
alaosissa. Lineaarisella mallilla laskettaessa tarttuneiden partikkelien massavirta siis 
nousee tertiääri-ilman alapuolella, mikä vähentää tarttumista tertiääri-ilman yläpuolella 
seinään osuvien partikkelien vähentyessä. Aiheutuneet muutokset ovat kuitenkin pieniä. 
 
Kuva 4.9. Päivän 1 tarttuneiden (vasen) ja heijastuneiden (oikea) kuoripartikkelien massavirta 
(kg/s/m
2
). Kuvien skaala on katkaistu. 
Menetelmää testattiin toisellekin päivälle, mutta tuloksia ei ole esitetty, koska tarttu-
neiden partikkelien massavirrat pysyivät samansuuruisina kuin aiemmassa tapauksessa. 
Tarkasteltaessa päivän 2 kuori- ja lietepartikkelien tuhkan sulanutta osuutta kuvasta 4.7 
voi päätellä heijastumista tapahtuvan selvästi enemmän kuin T15-lämpötilaa ja Weberin 
lukua kriteerinä käyttävässä tapauksessa. Alueilla, joilla lietepartikkeleita tarttuu, sula-
nut osuus on lähes aina alle 30 %, mikä vastaa 26 % tarttumistodennäköisyyttä. Kuori-
partikkeleidenkin sulamisaste on alle 45 %, mikä vastaa alle 55 % todennäköisyyttä. 
Vaikka heijastumista tapahtuu paljon, ovat tarttuneiden partikkelien massavirrat tässä-
kin tapauksessa suunnilleen samansuuruiset kuin luvun 4.1.1 tuloksissa. Tämä johtuu 
todennäköisesti samoista tekijöistä kuin ensimmäisenäkin päivänä. 
4.2 Seinän lämpötilaan perustuva kuonaantumismalli 
Kuonaantumismallin tulokset riippuvat valitusta partikkelien tarttumismallista. Koska 
kaikkia luvussa 4.1 laskettuja tapauksia ei tässä työssä ole mahdollista vertailla, käyte-
tään luvun 4.1.1 tuloksia, jotka on laskettu käyttämällä T15-lämpötilaa ja Weberin lukua 
kriteerinä tarttumiselle. Lineaarisesti lämpötilasta riippuvan tarttumistodennäköisyyden 
käyttäminen tai ilmakertoimen huomioonottaminen ei muuttaisi tuloksia juuri lainkaan. 
Jos oletettaisiin pienemmän piipitoisuuden avulla lasketut tarttumismallin tulokset to-
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dellisuutta vastaaviksi, ei tässä luvuissa käytetyillä malleilla olisi ensimmäisenä päivänä 
vaikutusta, koska partikkelit eivät tarttuisi seinille.  
Kuonaantumisen vaikutusten mallintaminen on iteratiivinen prosessi. Kun kuonaan-
tumismalli otetaan käyttöön, tulipesän lämpötilajakauma muuttuu. Tulipesän seinien 
lämpötilan noustessa seinä voi muuttua tahmeaksi. Muuttuvat lämpötilat vaikuttavat 
seinille osuvien partikkelien lämpötiloihin ja kaasusta seinille siirtyvään lämpövuohon. 
Nämä tekijät vaikuttavat partikkelien tarttumiseen, mikä taas vaikuttaa seinän lämpöti-
laan. Ratkaisua on iteroitava, kunnes päästään tasapainotilanteeseen. 
Tässä luvussa mallinnetaan kuonaantumista kaavan (68) mukaisella partikkelien 
lämpötilasta, lineaarisesti tarttuneiden partikkelien massavirrasta ja höyrystinpinnan 
lämpötilasta riippuvalla kuonakerroksen pinnan lämpötilalla. Tälle mallille tarkastellaan 
myös emissiviteetin valinnan vaikutusta tuloksiin. 
4.2.1 Seinien lämpötilat 
Kriittisen massavirran arvo on valittu tarkastelemalla kuvia 4.1 ja 4.2. Tapaus 1 on las-
kettu arvolla 0,5 g/s/m
2
 ja tapaus 2 arvolla 0,1 g/s/m
2
. Molemmat tapaukset on laskettu 
sekä päivälle 1 että päivälle 2. Tapaukselle 1 kriittisen massavirran arvo valittiin niin, 
että partikkelien lämpötilaa käytetään vain kaikkein eniten kuonaantuvilla alueilla. 
Muilla alueilla kuonaantuminen otetaan huomioon lineaarisesti massavirrasta riippuvan 
lämpötilan avulla. Tapauksessa 2 partikkelien lämpötilaa käytetään selvästi laajemmilla 
alueilla ja massavirrasta riippuvaa lämpötilaa vain näiden alueiden reunoilla.  
Päivän 1 tapauksessa 1 (kuva 4.10) höyrystimen seinillä on mallin mukaan korkeita 
lämpötiloja vain etu- ja takaseinillä sekundääri-ilman alapuolella, missä lämpötilat ovat 
noin 1000 ℃. Näin korkeita mittausarvoja (taulukko 3.4) ei tulipesän seiniltä löydy vaan 
maksimi on 840 ℃. Tulipesän alaosasta seinälämpötilojen mittauksia on kuitenkin vain 
muutamasta pisteestä. Muualla seinien mallinnettu lämpötila on tarttuneiden partikkeli-
en määrästä riippuen 300–600 ℃. Nämä arvot ovat pienempiä, kuin mitatut arvot, jotka 
vaihtelevat 500 ja 800 ℃ välillä.  
 





Tapaus 2 (kuva 4.11) antaa paljon jyrkempiä lämpötilagradientteja seinille kuin ta-
paus 1. Maksimilämpötilat sivuseinillä ja etuseinällä tertiääri-ilman korkeudella ovat 
noin 1100 ℃. Sivuseinien lämpötilat ovat etu- ja takaseinien alaosien nopeasti kuonaan-
tuvien osien lämpötiloja korkeampia, koska sivuseinille osuvien partikkelien lämpötilat 
ovat korkeampia. Nämä lämpötilat ovat selvästi liian korkeita verrattuna mitattuihin 
arvoihin. Seinällä olevat suuret lämpötilagradientit eivät myöskään vastaa mittauksia, 
joiden perusteella seinien lämpötilat muuttuvat tasaisemmin. 
 
Kuva 4.11. Seinien lämpötila (℃) päivien 1 (vasen) ja 2 (oikea) tapauksissa 2, joissa mcr”= 0,1 
g/s/m
2
. Kuvien skaala on katkaistu. 
Toisen päivän tapaukset ovat hyvin samanlaiset kuin ensimmäisen. Huippulämpöti-
lat ovat matalampia kuin ensimmäisenä päivänä, mikä johtuu matalammista kaasun 
lämpötiloista. Alueilla, joilla partikkeleita tarttuu vähemmän kuin kriittisen massavirran 
verran, lämpötilat ovat sen sijaan korkeampia kuin päivän 1 tapauksissa, koska seinille 
tarttuu enemmän partikkeleita. Varsinkin tapauksessa 2 on suuret alueet, joille käytetään 
suoraan partikkelien lämpötilaa, joten tarttuneiden partikkelien suhteellisella määrällä ei 
ole suurta merkitystä tässä tapauksessa. 
Päivältä 2 ei ole mittausdataa seinien lämpötiloista. Niiden voi kuitenkin olettaa ole-
van matalampia kuin ensimmäisenä päivänä matalampien kaasun lämpötilojen vuoksi. 
Vaikka mallinnuksen mukaan toisena päivänä tarttuu enemmän partikkeleita kuin en-
simmäisenä, kuonakerroksen paksuuden ei voi todellisuudessa olettaa muuttuvan mer-
kittävästi yhden vuorokauden aikana. 
4.2.2 Vaikutus lämmönsiirtoon ja emissiviteettiin 
Kuonaantumismallin vaikutusta lämmönsiirtoon voi arvioida höyrystimen seinien läpi 
kulkevan lämpövuon avulla. Alkuperäisessä tapauksessa, jossa ei ole käytössä kuonaan-
tumismallia, lämpövirran tiheys (kuva 3.4) riippuu kaasun lämpötilasta, virtausolosuh-
teista ja seinän emissiviteetistä. Kuonaantumismallia käytettäessä vaikutusta on lisäksi 
muuttuvalla kuonakerroksen pinnan lämpötilalla, joka vaikuttaa pinnan emittoiman sä-
teilyn määrään. Seinien lämpötilojen noustessa on emissiviteetinkin arvon noustava, 
koska kokonaislämmönsiirto jää muutoin todellisuutta pienemmäksi. Laskuissa on käy-
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tetty jokaiselle tapaukselle vain yhtä emissiviteettiä. Todellisuutta vastaava kokonais-
lämmönsiirto saavutettiin kaikissa tapauksissa paitsi päivän 2 tapauksessa 2. Lämpövir-
ran tiheydet tapauksille 1 ja 2 on esitetty kuvissa 4.12 ja 4.13. 
Jakauma on molempina päivinä tapauksessa 1 (kuva 4.12) melko tasainen ja eroaa 
alkuperäisestä tapauksesta selvästi vain etu- ja takaseinän alaosan nopeasti kuonaantu-
valla alueella, jossa lämpövirran tiheydet ovat lähellä nollaa. Sivuseinilläkin lämpövuot 
pienenevät hieman. Nämä erot ovat toisena päivänä suurempia kuin ensimmäisenä tart-
tuvien partikkelien suuremman määrän vuoksi. Kuvatekstissä esitetyt emissiviteetit ovat 
molemmissa tapauksissa vain hieman alkuperäisiä arvoja suurempia, mikä kertoo mallin 
vaikutuksen lämmönsiirtoon olevan melko pieni. Näissä tapauksissa ei myöskään synny 
negatiivisia lämpövirran tiheyksiä, jotka ovat ongelmana tapauksessa 2. 
 
Kuva 4.12. Seinien läpi menevä lämpövuo (W/m
2
) päivien 1 (vasen) ja 2 (oikea) tapauksissa 1, 
joissa mcr”= 0,5 g/s/m
2
. Seinän emissiviteetti 1. päivänä ε=0,47 ja 2. päivänä 0,62. 
 
Kuva 4.13. Seinien läpi menevä lämpövuo (W/m
2
) päivien 1 (vasen) ja 2 (oikea) tapauksissa 2, 
joissa mcr”=0,1 g/s/m
2
. Seinän emissiviteetti 1. päivänä ε=0,67 ja 2. päivänä ε=0,90. Kuvien 
skaala on katkaistu. 
Suurten lämpötilagradienttien vuoksi tapauksessa 2 (kuva 4.13) myös lämpövirran 
tiheydet vaihtelevat jyrkästi varsinkin toisena päivänä. Emissiviteetit ovat selvästi kor-
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keammat kuin alkuperäisessä tapauksessa. Toisena päivänä emissiviteetti on maksi-
miarvossaan ε = 0,9, mutta kokonaislämpövuo silti on pienempi kuin todellisuutta vas-
taava arvo. Tämä johtuu liian korkeista seinälämpötiloista. 
Alueilla, joille partikkeleita tarttuu vain vähän, lämpövuo on selvästi suurempi kuin 
alkuperäisessä tapauksessa korkeamman emissiviteetin vuoksi. Sitä vastoin kohdissa, 
joihin tarttuu paljon partikkeleita, lämpövirran tiheys on hyvin lähellä nollaa. Seinän 
lämpötilat ovat joissakin kohdissa niin korkeat, että lämpövirran tiheys on negatiivinen, 
mitä ei kuitenkaan erota näiden kuvien skaalasta. Tätä ongelmaa käsitellään tarkemmin 
seuraavassa luvussa. Negatiivisten lämpövirran tiheyksien ei kuitenkaan voi olettaa vas-
taavan todellisuutta, koska jos seinällä olevassa kerrostumassa ei tapahdu palamista, ei 
lämmönsiirron suunta voi olla kuin hetkellisesti kuonakerroksesta kaasuun. 
4.2.3 Kuonakerroksen paksuus 
Kuonakerroksen paksuus voidaan laskea seinien lämpötilan ja ratkaistun lämpövuon 
perusteella kaavasta (69). Tapauksen 1 maksimipaksuudet (kuva 4.14) ovat 5-20 cm 
ensimmäisenä päivänä kun taas muualla höyrystimen alueella paksuudet ovat suurim-
maksi osaksi alle 1 cm. Tämän mallin mukaan tarttuvien partikkelien massavirralla on 
hyvin suuri vaikutus kerrostuman paksuuteen eli kerrostumat ovat paksuimmillaan siel-
lä, missä partikkeleita tarttuu eniten. 
 
Kuva 4.14. Seinän lämpötilaa vastaava kuonakerroksen paksuus (m) päivien 1 (vasen) ja 2 (oi-
kea) tapauksissa 1, joissa mcr” = 0,5 g/s/m
2
. Kuvien skaala on katkaistu. 
Kerrostuman paksuudet 5-20 cm kuulostavat hyvin suurilta, mutta todellisuudessa 
tarkalla arvolla ei ole merkitystä. Monen sentin paksuisen kerrostuman läpi kulkeva 
lämpövuo on joka tapauksessa mitätön verrattuna puhtaampiin seiniin eikä paksuuden 
tarkalla arvolla ole merkitystä kokonaislämmönsiirron kannalta. Kiinnostavampia ovat 
alueet, joilla käytetään lineaarisesti massavirrasta riippuvaa kuonan pintalämpötilaa. 
Kuvasta näkee, että näillä alueilla kerrostumat ovat muutaman millin paksuisia ja läm-
pövirta kerrostuman läpi on lähes yhtä suuri kuin alkuperäisessä tapauksessa. Vaikka 
lämpövirta on lähellä alkuperäistä arvoa, on paksuuden muutoksella kuitenkin suurempi 
vaikutus lämmönsiirtoon kuin alueilla, joilla kerrostumat ovat hyvin paksuja. 
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Kuvassa 4.15 esitetty toinen tapaus antaa todellisuutta vastaavia paksuuksia vain 
etu- ja takaseinän alaosassa. Kuumimpien seinien liian korkeat lämpötilat johtavat nega-
tiivisiin lämpövirran tiheyksiin, jotka aiheuttavat negatiivisia kerrostuman paksuuksia. 
Näitä negatiivisia paksuuksia on suurella alueella erityisesti toisen päivän tapauksessa. 
Tämä tarkoittaa, että kerrostuma ikään kuin toimii lämmönlähteenä tulipesään. Todelli-
suudessa kuonan pintalämpötila ei voi nousta kaasun lämpötilaa korkeammaksi vaan se 
lähestyy kaasun lämpötilaa, kunnes kerrostuman paksuuden kasvu ei enää nosta kuonan 
pintalämpötilaa. Ongelmalta voisi välttyä asettamalla lämpötilalle ylärajan, joka vastaisi 
esimerkiksi lämpötilaa, jossa kaasun ja seinän välinen lämmönsiirto olisi nolla. Sitä ei 
kuitenkaan ole tässä työssä toteutettu, koska mittausten mukaan kuonakerroksen pinta-
lämpötilat eivät saavuta kaasun lämpötilaa vaan ovat selvästi matalampia. 
 
Kuva 4.15. Seinän lämpötilaa vastaava kuonakerroksen paksuus (m) päivien 1 (vasen) ja 2 (oi-
kea) tapauksissa 2, joissa mcr”= 0,1 g/s/m
2
. Kuvien skaala on katkaistu. 
Kuvissa 4.14 ja 4.15 esiintyy myös hyvin suuria, jopa monen kymmenen senttimet-
rin paksuisia kerrostumia kohdissa, joissa seinän lämpötila lähestyy kaasun lämpötilaa. 
Tätä ei näy kuvien skaalassa. Todellisuudessa jokin mekanismi, kuten eroosio tai gravi-
taatio, irrottaa kerrostuman ennen kuin se kasvaa useiden kymmenien senttimetrien pak-
suiseksi. Seinälämpötilojen mittauksissa laskettiin suurimmillaan 2 cm kuonakerroksen 
paksuuksia.  
4.2.4 Eri emissiviteetin käyttö likaiselle ja puhtaalle pinnalle 
Tässä luvussa esitetään tulokset luvussa 3.4.2 esitetylle mallille, jossa kuonaantuneella 
ja kuonaantumattomalla seinällä on eri emissiviteetit. Nämä tulokset on laskettu vain 
ensimmäisen päivän tapaukselle, jossa kriittinen massavirta on 0,5 g/s/m
2
. Näissä mal-
leissa oletetaan seinällä olevan kuonakerros, jos seinälle tarttuvien partikkelien massa-
virta on suurempi kuin 0,05 g/s/m
2
. Jos massavirta on pienempi, oletetaan, että seinälle 
on tarttunut vain irrallisia partikkeleita ja sen emissiviteetti on pieni.  
Ensimmäisessä lasketussa tapauksessa kuonakerroksen emissiviteetti on asetettu ar-
voon 0,8 kuonaantuneelle seinälle. Muille pinnoille emissiviteetti iteroidaan niin, että 
päästää haluttuun kokonaislämmönsiirtoon. Toisessa tapauksessa taas asetetaan emissi-
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viteetti 0,3 pinnalle, jossa ei ole kuonakerrosta, ja kuonaantuneen pinnan emissiviteetti 
iteroidaan. Molemmissa tapauksissa eli taulukon 4.1 tapauksissa 3 ja 4 saavutettiin to-
dellisuutta vastaava kokonaislämmönsiirto. 
Kuvassa 4.16 on esitetty emissiviteettien arvot höyrystimen alueella. Tapauksessa 3 
on asetettu kuonaantuneen seinän emissiviteetti arvoon 0,8 ja muille alueille on iteroi-
malla saatu arvo 0,28. Tapauksessa 4 on valittu kuonaantumattomalle pinnalle emissivi-
teetin arvo 0,3 ja iteroimalla saatu kuonaantuneelle pinnalle arvo 0,75. Koska näiden 
kahden tapauksen emissiviteetit eroavat vain vähän toisistaan, on tapauksilla käytännös-
sä vain vähän eroa. Kuonaantuneen ja kuonaantumattoman pinnan raja on suunnilleen 
samassa kohdassa molemmissa tapauksissa. Pienet erot johtuvat todennäköisesti siitä, 
että laskettuja partikkeleita on rajallinen määrä, ja että iteroidut ratkaisut eivät välttä-
mättä ole täysin vakiotilassa. 
 
Kuva 4.16. Emissiviteetin arvot tapauksille 3 ja 4, joissa kuonaantumattoman (vasen) tai kuo-
naantuneen (oikea) seinän arvo on iteroitu. Kuvien skaala on katkaistu.  
Seinän lämpötiloja ei ole esitetty kuvina näille tapauksille, mutta kuvassa 4.17 on 
esitetty lämpövirran tiheydet tulipesän seinien läpi. Seinälämpötilat eivät juuri poikkea 
tapauksesta 1, jossa käytetään vain yhtä emissiviteettiä. Kahden emissiviteetin käyttö 
yhden sijaan vaikuttaa vain hieman kaasun lämpötiloihin eikä seinään osuvien partikke-
lien lämpötiloissa ja tarttuvien partikkeleiden määrässä ole suurta eroa. Sen sijaan vai-
kutus lämmönsiirtoon on suuri.  
Lämpövirran tiheydet eroavat selvästi sekä yhdellä emissiviteetillä lasketuista ar-
voista (kuva 4.12) että alkuperäisestä tapauksesta (kuva 3.4). Emissiviteetin pienenemi-
nen alueilla, joille tarttuu vain vähän partikkeleita, johtaa lämmönsiirron heikkenemi-
seen, vaikka todellisuudessa näillä alueilla lämmönsiirron pitäisi olla tehokasta. Kuona-
kerroksen ollessa paksuimmillaan lämpövuo on lähellä nollaa niin kuin yhtä emissivi-
teettiä käyttävässä mallissakin. Alueilla, joilla tarttuu partikkeleita hieman enemmän 
kuin mikä on kuonaantuneen ja kuonaantumattoman seinän välinen raja, lämpövirran 
tiheydet ovat sen sijaan hyvin suuria. Tämä johtuu siitä, että näiden alueiden seinäläm-
pötilat ovat vain vähän korkeampia kuin alueilla, joilla käytetään matalampaa emissivi-
teettiä. Korkeampien emissiviteettien vuoksi lämpövuot kasvavat moninkertaisiksi ver-
rattuna läheisiin vähemmän kuonaantuneisiin alueisiin.  
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Kuva 4.17. Lämpövirran tiheydet seinältä höyrypuolelle (W/m
2
) tapauksissa 3 ja 4, joissa kuo-
naantumattoman (vasen) tai kuonaantuneen (oikea) seinän arvo on iteroitu. Kuvien skaala on 
katkaistu. 
Lämpövirran tiheyksien perusteella malli ei ennusta alkuperäiseen malliin verrattuna 
pienempää lämmönsiirtoa kuonaantuneelle pinnalle, mikä on ristiriidassa todellisen ti-
lanteen kanssa. Toisaalta valitsemalla kuonaantuneen ja kuonaantumattoman pinnan 
raja paremmin voitaisiin saada paremmin todellisuutta kuvaavia tuloksia. Käyttämällä 
yhtä emissiviteettiä yksinkertaistetaan tilannetta ja vältytään monen parametrin valinnal-
ta.  
4.3 Kerrostuman paksuuteen perustuva 
 kuonaantumismalli 
Luvussa 4.2 lähdettiin liikkeelle oletuksesta, jonka mukaan lämpötila rajoittaa kerros-
tuman paksuutta ja lämmönsiirtoa. Tässä lähestymistavassa osoittautui kuitenkin olevan 
ongelmia eikä yhteensopivuus mitattujen seinälämpötilojen kanssa ollut kovin hyvä. 
Kuonaantumista lähdettiin siksi tarkastelemaan myös mittaustulosten perusteella valittu-
jen kerrostuman paksuuksien avulla. Kerrostuman paksuuteen perustuvalla mallilla las-
kettiin tapaus 5. Mittaustuloksista valittiin kolme paksuutta, joita käytetään sen mukaan, 
kuinka suuri partikkelivuo seinälle tarttuu. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä luvussa on 
laskettu vain yksi tapaus sekä ensimmäiselle että toiselle päivälle. Vaikka paksuuksien 
valinta perustuu mitattuihin arvoihin, ne ovat kuitenkin vain yksittäisten pisteiden arvo-
ja. Kokeilemalla eri kerrostuman paksuuksia voisi mallin toimivuutta arvioida parem-
min. 
4.3.1 Valitut kuonakerroksen paksuudet 
Nopeimmin kuonaantuvilla alueilla käytetään kerrostuman paksuutta 2 cm, joka on mi-
tattujen arvojen maksimi. Alueilla, joilla tapahtuu jonkin verran kuonaantumista, käyte-
tään 5 mm paksuutta. Koska lähes kaikkialle tarttuu jonkin verran partikkeleita ja kaikki 
mitatut arvot ovat suurempia kuin nolla, käytetään lopuilla pinnoilla kerrostumalle 1 
mm paksuutta. Eri paksuuksien väliset rajat, jotka on esitetty taulukossa 4.1, on määri-
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telty niin, että ohuita ja paksuja kerrostumia on suunnilleen samassa suhteessa mallinne-
tussa tapauksessa kuin mittauksissa. Arvio on kuitenkin tehty vain silmämääräisesti 
pienestä määrästä mittauspisteitä eikä ole kovin tarkka. Seinille asetettuja kerrostuman 
paksuuksia on havainnollistettu kuvassa 4.18. 
 
Kuva 4.18. Valitut kuonakerroksen paksuudet (m), päivät 1 (vasen) ja 2 (oikea) tapauksessa 5. 
Kuonakerroksen maksimipaksuudet ovat pienempiä kuin seinän lämpötilojen perus-
teella lasketut tapausten 1 ja 2 arvot kuvissa 4.14 ja 4.15. Tapaukseen 1 verrattuna pak-
suudet ovat suurempia alueilla, joilla partikkeleita tarttuu vähän. Mallin etuna on nega-
tiivisten lämpövirran tiheyksien ja kerrostuman paksuuksien välttäminen. Päivät 1 ja 2 
eroavat vain hieman toisistaan. Toisena päivänä 2 cm ja 5 mm kerrostumat ovat laa-
jemmalla alueella kuin ensimmäisenä tarttuvien partikkelien suurempien massavirtojen 
vuoksi. 
4.3.2 Seinien lämpötilat  
Tapaus 5 antaa melko tasaisen lämpötilajakauman höyrystimen seinille, mikä on esitetty 
kuvassa 4.19. Kerrostuman paksuuden pysyessä vakiona kerrostuman pintalämpötilat 
ovat korkeampia alueilla, joilla kaasun lämpötilat ovat korkeampia. Maksimilämpötilat 
ovat molempina päivinä hieman 1000 ℃ alapuolella. Pienimmillään lämpötilat ovat alle 
400 ℃ 1 mm kerrostuman alueilla. 
Verrattuna tapaukseen 1 seinälämpötilat ovat yleisesti korkeampia ja paremmin mit-
taustuloksia vastaavia. Maksimilämpötilat ovat sen sijaan matalampia, mutta sijaitsevat 
kuitenkin molemmissa tapauksissa samoilla alueilla. Vaikka kerrostuman paksuudella 
on vain kolme vakioarvoa, seinän lämpötilat eivät ole vakioita vaan riippuvat kaasun 
lämpötilasta. Myös seinän lämpötilaan perustuvat mallit ottavat kaasun lämpötilan 
huomioon, koska partikkelien lämpötila on lähellä kaasun lämpötilaa, mutta tässä mal-
lissa sillä on kuitenkin suurempi vaikutus. 
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Kuva 4.19. Kuonakerroksen paksuuden perusteella laskettu seinän lämpötila (℃), päivät 1 (va-
sen) ja 2 (oikea) tapauksessa 5. 
4.3.3 Vaikutus lämmönsiirtoon ja emissiviteettiin 
Tässäkin tapauksessa kokonaislämmönsiirto pidetään todellisuutta vastaavassa arvossa 
emissiviteettiä säätämällä. Paikalliset lämpövuot (kuva 4.20) pienenevät alkuperäiseen 
malliin (kuva 3.4) verrattuna lähes koko tulipesän alaosassa. Suurinta pieneneminen on 
etu- ja takaseinällä sekundääri-ilman alapuolella, mutta myös sivuseinillä vuot pienene-
vät selvästi. Suurimmat lämpövirran tiheydet eivät tällä mallilla löydy sieltä, missä kaa-
sun lämpötila on korkeimmillaan, vaan yksittäisiltä alueilta tulipesän alaosassa, joissa 
kerrostuman paksuudet ovat pieniä. 
 
Kuva 4.20. Lämpövirran tiheys seinän läpi (W/m
2
), päivät 1 (vasen) ja 2 (oikea) tapauksessa 5. 
Seinän emissiviteetti 1. päivänä ε=0,61 ja 2. päivänä ε=0,81.  
Emissiviteetit ovat selvästi suurempia näissä tapauksissa verrattuna alkuperäisiin ta-
pauksiin. Tämän vuoksi tulipesän yläosassa, missä käytetään 1 mm kerrostuman pak-
suuksia, lämpövuot ovat pääosin suurempia kuin alkuperäisessä tapauksessa. Poikkeus 
tälle on tertiääri-ilman taso, jossa kuonaantumisen vuoksi esiintyy alkuperäisiä arvoja 
selvästi pienempiä lämpövirran tiheyksiä varsinkin toisena päivänä. Toisena päivänä 
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emissiviteetti on lähellä maksimiarvoaan, minkä perusteella kerrostuman paksuuksia ei 
pitäisi ainakaan suurentaa. 
4.4 Kuonaantumismallin vaikutukset tulipesässä 
Muutetut höyrystimen seinien reunaehdot vaikuttavat siihen, millä alueilla lämmönsiirto 
tulipesästä höyrypuolelle on tehokkainta. Tällä taas on vaikutusta tulipesän lämpötilaja-
kaumaan. Lämpötilojen muuttuminen voi vaikuttaa myös muihin laskettaviin suureisiin. 
Tässä luvussa verrataan eri suureiden arvoja alkuperäisen tapauksen ja tässä työssä las-
kettujen tapausten välillä. Tarkasteltavia asioita ovat lämpötilan lisäksi eri kaasujen 
konsentraatiot, palaminen ja säteilylämmönsiirto. Kaikkien mallien vaikutusta kaikkiin 
laskettaviin suureisiin ei ole mahdollista verrata. Koska tapaukset 3 ja 4 antavat todelli-
suutta huonosti vastaavat lämpövirran tiheyden jakaumat tulipesän seinillä, ne jätetään 
huomioimatta. Myös tapaus 2 antaa epäluotettavia tuloksia negatiivisten lämpövirran 
tiheyksien vuoksi. Tässä luvussa keskitytään tapauksiin 1 ja 5, jotka näyttävät antavan 
parhaiten todellisuutta vastaavia tuloksia, mutta joitakin vertailuja tehdään muillekin 
tapauksille. 
4.4.1 Vaikutus tulipesän lämpötilaprofiiliin 
Tulipesän lämpötiloja tarkastellaan vertaamalla horisontaalisten tasojen keskilämpötilo-
ja. Tapausten lämpötilaprofiilit on piirretty kuviin 4.21 ja 4.22. Kuvaajan selkeyden 
vuoksi ensimmäiselle päivälle laskettu tapaus 3 on kuitenkin jätetty piirtämättä, koska 
se on hyvin samankaltainen tapauksen 4 kanssa.  
 
























Kuvissa peti on 11 metrin tason alapuolella ja nokka on 31 metrin korkeudella. Kes-
kilämpötiloissa tapahtuu neljä selvästi erottuvaa pudotusta. Aivan freeboardin alaosassa 
tapahtuva pudotus johtuu polttoaineen syötöstä. Toinen pudotus korkeudella 16 m joh-
tuu sekundääri-ilmoista. Kolmannen pudotuksen aiheuttaa alemman kuormailman syöt-
tö. Neljäs pudotus johtuu tertiääri-ilmasta ja ylemmistä kuormailmoista. 
Lämpötilaprofiileissa ei ole ensimmäisenä päivänä suuria eroja. Tapausten välinen 
ero on suurimmillaan noin 50 ℃, ja selvästi korkeimpia lämpötiloja antaa tapaus 2. 
Lämpötilaero pienenee nokan tasoa lähestyttäessä, koska höyrystimen yläosissa läm-
mönsiirto kaasusta seinille on tehokkaampaa kuin alkuperäisessä tapauksessa korkean 
emissiviteetin vuoksi. Myös tapaus 5, jossa on asetettu vakioarvot kerrostumien pak-
suuksille, eroaa tulipesän alaosassa selvästi alkuperäisestä tapauksesta. Freeboardin ala-
osissa lämpötilat ovat alkuperäistä korkeampia, mutta lämpötilaero tasoittuu kuitenkin 
nopeasti sekundääri-ilman yläpuolella, koska tässäkin tapauksessa paksuimmat kerros-
tumat ovat freeboardin alaosassa. 
Tapaukset 1 ja 4 ovat hyvin samanlaiset. Niiden ainoa ero on se, että tapauksessa 4 
käytetään kahta emissiviteetin arvoa kun taas tapauksessa 1 käytetään vain yhtä. Tapa-
uksessa 4 tulipesän alaosissa lämmönsiirto on tehokasta, kun taas tapauksessa 1 saman 
alueen lämpövirran tiheydet ovat selvästi pienemmät, joten lämpötilat ovat tapauksessa 
1 hieman korkeampia tällä alueella. Nämä tapaukset ovat hyvin lähellä alkuperäistä ta-
pausta, koska partikkelien kriittisen massavirran 0,5 g/s/m
2
 avulla määritetyt seinän 
lämpötilat ovat niin matalia, että vaikutus tulipesän lämpötilajakaumaan on pieni.  
 
Kuva 4.22. Kaasun keskilämpötilan riippuvuus korkeudesta tulipesässä eri laskentatapauksille 
toisena päivänä. 
Toisena päivänä tapausten väliset erot ovat suurempia, koska tarttuvien partikkelien 
määrä on suurempi. Tapauksessa 2 on korkeimmat lämpötilat. Suurimmillaan lämpöti-






















koska tapauksessa 2 seinien lämpötilat ovat niin korkeat, että emissiviteetin säätö ei riitä 
nostamaan kokonaislämmönsiirtoa todellisuutta vastaavalle tasolle vaan se jää liian pie-
neksi. Lisäksi lämpövirrat ovat negatiivisia suurilla alueilla tässä tapauksessa, mikä kas-
vattaa lämpötilaeroa seinän toimiessa lämmönlähteenä. Koska kokonaislämmönsiirto on 
pienempi kuin muissa tapauksissa, eivät lämpötilaerot tasoitu edes ylempänä tulipesäs-
sä. 
Toisena päivänä tapauksessa 5, 2 cm ja 5 mm paksuudet esiintyvät laajemmalla alu-
eella kuin ensimmäisenä päivänä, joten lämpötilaero sen ja alkuperäisen tapauksen vä-
lillä on suurempi. Tapaus antaa toiseksi korkeimmat lämpötilat kuten ensimmäisenä 
päivänäkin. Lämpötilaerot kuitenkin tasoittuvat tertiääri-ilman tasolla korkeamman 
emissiviteetin vuoksi. Myös tapaus 1 antaa alkuperäistä tapausta selvästi korkeammat 
lämpötilat tertiääri-ilman alapuolella, koska tarttuvien partikkelien suuren määrän vuok-
si seinän lämpötilat ovat laajalla alueella korkeat. 
Kokonaisuudessaan vaikutus keskilämpötilaan ei ole kovin suuri tapauksissa, joissa 
kokonaislämmönsiirto pysyy halutulla tasolla. Muurauksen alueella eli 13 m tason ala-
puolella ei reunaehtoja ole muutettu. Lämpötila onkin lähes sama kaikilla malleilla tällä 
alueella. Höyrystimen alaosaan on mallinnettu suurimmat kerrostuman paksuudet, min-
kä vuoksi lämpötilaerot ovat siellä suurimmillaan. Nokan tasoa lähestyttäessä lämpöti-
loissa ei ole suurta eroa. 
Paikalliset lämpötilat ovat alkuperäistä mallia korkeammat lähellä niitä seiniä, joissa 
on korkeat lämpötilat. Heikentyneen lämmönsiirron vuoksi nämä pinnat eivät jäähdytä 
savukaasuja yhtä tehokkaasti kuin puhtaammat seinät. 
4.4.2 Vaikutus typpiyhdisteiden muodostumiseen 
Koska kuonaantumismallin käyttö vaikuttaa tulipesän lämpötilajakaumaan, sillä on to-
dennäköisesti myös vaikutusta muihin suureisiin. Typpiyhdisteiden muodostuminen 
tulipesässä on merkittävä prosessi ympäristön kannalta ja siksi onkin tärkeä tietää, mil-
lainen vaikutus kuonaantumismallilla on mallinnettuihin NOx-päästöihin. Typpioksidien 
muodostuminen laskettiin VTT:n mallilla jälkilaskentana alkuperäiselle ja kuonaantu-
mismallia käyttäville tapauksille. Tarkasteltavat typpiyhdisteet ovat NO, NH3 ja HCN. 
Laskenta tehtiin molemmille päiville sekä tapaukselle 1 että tapaukselle 5. Tulosten 
mukaan kuonaantumismallilla on hyvin pieni vaikutus typpiyhdisteiden muodostumi-
seen. Vaikka joitakin pieniä eroja tapausten välille syntyi, päästöarvot ovat käytännössä 
samat. 
Typpioksidipäästöt eri tapauksissa on koottu taulukkoon 4.2. Lisäksi taulukkoon on 
koottu CO-päästöt, joita käsitellään luvussa 4.4.3. Typpipäästöt eivät juuri eroa tapauk-
sia vertailtaessa. Sekä ensimmäisenä että toisena päivänä tapaukset 1 ja 5 antavat vain 
hieman suuremmat päästöarvot kuin alkuperäinen tapaus. Käytännössä tämä ero on kui-
tenkin merkityksetön. Tapauksessa 5 tämä ero on selkeämpi, kuten lämpötilaja-
kaumienkin erot. 
 73 





1. päivä   
Alkuperäinen tapaus 63 2,4 
Tapaus 1 66 2,1 
Tapaus 5 66 1,9 
2. päivä   
Alkuperäinen tapaus 57 5,3 
Tapaus 1 58 3,4 
Tapaus 5 61 3,6 
 
Toisen päivän NO-konsentraatioiden riippuvuus korkeudesta on piirretty kuvaan 
4.23. Alkuperäinen tapaus antaa pienimpiä NO-konsentraatioita lähes kaikilla korkeuk-
silla, kun taas tapauksessa 5 ne ovat taas enimmäkseen suurimpia. Samat trendit toistu-
vat enimmäkseen myös ensimmäisenä päivänä, mutta tapausten väliset erot ovat pie-
nemmät. 
 





















Tulipesän alaosissa yhteenlasketut NH3- ja HCN-konsentraatiot ovat suurempia al-
kuperäisessä tapauksessa kuin tapauksissa 1 ja 5 molempina päivinä. Koska lämpötila 
on matalampi tulipesän alaosissa alkuperäisessä tapauksessa, NH3- ja HCN reagoivat 
NO:ksi hitaammin. Ylempänä tulipesässä konsentraatiot ovat hyvin pieniä eikä niiden 
välillä ole merkittäviä eroja. Tapausten 1 ja 5 NH3- ja HCN-konsentraatioiden väliset 
erot riippuvat päivästä ja korkeudesta. 
4.4.3 Muut vaikutukset tulipesässä 
Kuonaantumismallin käyttö vaikuttaa jonkin verran myös muihin tulipesän olosuhtei-
siin. Tässä luvussa käsitellyt havainnot pätevät tapauksiin 1, 2 ja 5 molempina päivinä. 
Toisena päivänä erot tapausten välillä ovat keskimäärin suuremmat kuin ensimmäisenä, 
mikä johtuu suuremmasta seinille tarttuvien partikkelien määrästä. Vaikutukset ovat 
molempina päivinä suurimmat tapaukselle 2, jossa        = 0,1 g/s/m
2
. Toiseksi suurin 
vaikutus on tapauksen 5 mallilla, jossa kerrostuman paksuudet on määritelty ennalta. 
Pienimmät erot ovat tapauksen 1 ja alkuperäisen tapauksen välillä. Tämä järjestys pätee 
myös luvussa 4.4.1 vertailluille kaasun keskilämpötiloille. Varsinkin ensimmäisenä päi-
vänä erot alkuperäisen ja muiden tapausten välillä ovat kuitenkin melko pienet. Tapauk-
sia 3 ja 4 ei tarkasteltu tarkemmin. 
Seinille tulevan säteilyn määrä kasvaa kaikissa tapauksissa varsinkin tulipesän ala-
osissa. Pinnan lämpötilan ja emissiviteetin kasvaessa myös seinän emittoiman säteilyn 
määrä kasvaa, joten kasvava tulevan säteilyn määrä ei tarkoita tehokkaampaa kokonais-
lämmönsiirtoa. Säteilymäärän kasvamista on havainnollistettu kuvassa 4.24. Seinän 
lämpötilan noustessa seinän ja kaasun väliset lämpötilaerot pienentyvät ja konvektion 
merkitys pienenee. Alkuperäisessä tapauksessa ensimmäisenä päivänä säteilylämmön-
siirron osuus kokonaislämmönsiirrosta on 86 %. Tapauksessa 1 osuus on 87 % ja tapa-
uksessa 5 91 %. Toisena päivänä vastaavat luvut ovat 86, 88 ja 93 %. 
 
Kuva 4.24. Höyrystimen seinille tuleva säteily (W/m
2
) 1. päivän alkuperäisessä tapauksessa 
(vasen), tapauksessa 1 (keskimmäinen) sekä tapauksessa 5 (oikea). 
Lämpötilan nousu vaikuttaa myös palamiseen. Seinien lämpötilan noustessa koksin 
palamisnopeus seinien lähistöllä kasvaa, mitä on havainnollistettu kuvassa 4.25. Tämä 
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näkyy selvimmin alueilla, joilla seinät ovat kuumimmat eli sekundääri-ilmojen alapuo-
lella etu- ja takaseinillä.  
 
Kuva 4.25. Koksin palamisnopeus (kg/s/m
3
) höyrystimen seinillä 1. päivän alkuperäisessä tapa-
uksessa (vasen), tapauksessa 1 (keskellä) sekä tapauksessa 5 (oikea). 
Kuonaantumismallin käytön vaikutukset eri kaasujen konsentraatioihin ovat pieniä. 
Joitakin eroja on esimerkiksi happipitoisuuksissa, mutta selvästi erottuvia trendejä on 
vaikea huomata. Häkäpitoisuuksissa tulipesän yläosissa on kuitenkin jonkin verran ero-
ja. Alkuperäisessä tapauksessa konsentraatiot ovat suurempia kuin tämän työn malleilla 
lasketuissa tapauksissa. Tämä johtuu todennäköisesti kuonaantumismallin nostamista 
tulipesän alaosan lämpötiloista. Taulukkoon 4.2 on koottu alkuperäisen tapauksen sekä 
tapausten 1 ja 5 savukaasujen CO-konsentraatiot. 
4.4.4 Kuonaantumisen vaikutus partikkelien tarttumiseen  
Koska partikkelien tarttuminen luvussa 4.1 on laskettu alkuperäiselle tapaukselle, jossa 
seinien lämpötila on vakio eikä kuonaantumista ole otettu huomioon, eivät tulokset täy-
sin vastaa tuloksia, jotka saadaan tapauksesta, jossa kuonaantuminen on otettu huomi-
oon. On hyvä selvittää, kuinka suuren eron partikkelien tarttumiseen kuonaantumisen 
huomioonottaminen aiheuttaa, koska muuttuvat höyrystinpinnan ja kaasun lämpötilat 
vaikuttavat partikkelien tarttumiseen. Näillä voi olla vaikutusta myös muihin suureisiin, 
kuten partikkeliratoihin ja partikkelien palamiseen, jotka vaikuttavat siihen, mihin par-
tikkelit osuvat ja tarttuvat. Partikkelien tarttuminen kuonaantuneelle seinälle on laskettu 
tapaukselle 1 Weberin lukuun ja T15-lämpötilaan perustuvalla mallilla. Päivän 1 tulokset 
on esitetty kuvassa 4.26 ja päivän 2 kuvassa 4.27. 
Kuonaantumisella on hyvin pieni vaikutus partikkelien tarttumiseen pelkän kuoren 
tapauksessa. Kuvien 4.26 ja 4.1 välillä on vain pieniä eroja. Tapauksissa on laskettu 
äärellinen määrä partikkeliratoja, minkä vuoksi aivan pieniä eroja partikkelien ja-
kaumissa ei kannata vertailla. Heijastumista tapahtuu vähemmän sivuseinillä sekundää-
ri-ilman korkeudella sekä sekundääri- ja tertiääri-ilma-aukkojen alueella verrattuna ta-
paukseen, jossa kuonaantumista ei ole mallinnettu. Höyrystinpintojen lämpötila on ku-
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van 4.10 perusteella tapauksessa 1 suurimmaksi osaksi alle kuoren T15-lämpötilan, joten 
seinät eivät enimmäkseen ole tahmeita. 
 
Kuva 4.26. Päivän 1 tarttuneiden (vasen) ja heijastuneiden (oikea) kuoripartikkelien massavirta 
höyrystimen seinille (kg/s/m
2
), kun kuonaantuminen on otettu huomioon. Kuvien skaala on kat-
kaistu. 
Päivän 2 tapauksessa kuonaantumisella on suurempi vaikutus partikkelien tarttumi-
seen. Tämä johtuu suuremmista tarttuvien partikkelien määristä, matalammista tulipesän 
lämpötiloista sekä lietteen korkeasta T15-lämpötilasta. Pienikin kaasun lämpötilaja-
kauman muutos siirtää rajaa, jonka kohdalla seinään osuvien lietepartikkelien lämpötila 
on liian alhainen tarttumiseen. Kuvien 4.27 ja 4.2 perusteella erot tarttuneiden partikke-
lien määrässä ovat kuitenkin pieniä ja erot ovatkin paremmin nähtävissä heijastuneiden 
partikkeleiden määrässä. Kuvien mukaan raja, jossa lietepartikkelien lämpötila laskee 
liian matalaksi tarttumiseen, siirtyy ylemmäksi tulipesässä. Lisäksi etuseinällä on alku-
peräisessä mallissa sekundääri-ilman korkeudella kohta, jossa heijastuu paljon lietepar-
tikkeleita niiden matalien lämpötilojen vuoksi. Kuitenkin kuonaantumisen huomioonot-
tavassa mallissa seinän lämpötilat ovat tällä alueella nousseet T15-lämpötilan yläpuolel-
le, joten heijastumista ei tapahdu. 
 
Kuva 4.27. Päivän 2 tarttuneiden (vasen) ja heijastuneiden (oikea kuori- ja lietepartikkelien 
massavirta(kg/s/m
2
), kun kuonaantuminen on otettu huomioon. Kuvien skaala on katkaistu. 
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Seinään osuvien partikkelien lämpötilat (kuva 4.28) ovat jonkin verran korkeammat 
kuonaantumisen huomioonottavassa tapauksessa kuin alkuperäisessä tapauksessa (kuva 
4.4). Tämä näkyy varsinkin tulipesän alaosissa, missä kuonaantumista tapahtuu eniten ja 
kaasun lämpötila on korkeampi kuin alkuperäisessä tapauksessa. 
 
Kuva 4.28. Päivien 1 (vasen) ja 2 (oikea) seinään osuvien partikkelien massakeskiarvotettu 
lämpötila (℃), kun kuonaantuminen on otettu huomioon. 
Tapausten 2 ja 5 mallit vaikuttavat partikkelien tarttumiseen todennäköisesti enem-
män kuin tapaus 1, koska mallien vaikutus kaasun lämpötilaan ja muihin olosuhteisiin 
on suurempi. Erot ovat todennäköisesti kuitenkin niin pieniä, etteivät ne vaikuta siihen, 
mille alueille partikkeleita tarttuu eniten. Tämän luvun tulosten perusteella ei ole suurta 
merkitystä, lasketaanko partikkelien tarttuminen seinälle ilman mallinnettua kerrostu-
maa vai seinälle, jolle on mallinnettu kerrostuma. 
4.5 Mallien soveltaminen toiseen kattilaan 
Mallien toimivuuden testaamiseksi partikkelien tarttuminen ja kuonaantumisen vaikutus 
lämmönsiirtoon laskettiin Rauman kattilan lisäksi myös toiselle saman kokoluokan 
BFB-kattilalle. Tapaus on luottamuksellinen, joten siitä ei voi kertoa tarkkoja tietoja. 
Kuonaantumisen mallintamisen tärkeimmät tulokset kuitenkin esitetään. Tälle kattilalle 
on havaintoja siitä, millä alueilla höyrystimen seinillä on kerrostumia.  
Kattilassa poltetaan biomassan ja turpeen seosta, jossa turpeen massaosuus on noin 
10 %. Biomassojen korkean alkalipitoisuuden vuoksi ja koska vain pieni osa polttoai-
neesta on turvetta, oletetaan biomassan aiheuttavan kaikki kattilan kuonaantumisongel-
mat. Skrifvarsin et al. (1998) mukaan turpeen tuhka sulaa vain vähän tulipesän lämpöti-
loissa. Yleisesti turvetta pidetään melko ongelmattomana polttoaineena kuonaantumisen 
kannalta. Joissakin tapauksissa kuonaantumisongelmia kuitenkin esiintyy (Heikkinen et 
al. 1998). 
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4.5.1 Partikkelien tarttuminen 
Partikkelien tarttumismalli on käytössä vain biomassapartikkeleille. Turvepartikkelin 
osuessa seinään sen oletetaan heijastuvan aina. Biomassapartikkelin tarttumiskriteerinä 
käytetään T15-lämpötilaan ja Weberin lukuun perustuvaa mallia. Tarkempien tietojen 
puuttuessa T15-lämpötilalle käytetään samaa arvoa kuin Rauman tapauksessa kuorelle. 
Tulipesästä tehtyjen havaintojen mukaan alueet, joista löytyy kerrostumia, ovat ta-
kaseinällä sekundääri-ilman taso sekä etuseinällä sekundääri- ja tertiääri-ilmojen välinen 
alue. Kuonaantumista tapahtuu eniten takaseinällä. Sivuseinistä vasemmalla seinällä 
tapahtuu enemmän kuonaantumista kuin oikealla. 
Kuvassa 4.29 on esitetty biomassapartikkelien tarttuminen höyrystinpinnoille ja hei-
jastuminen niiltä. Mallin mukaan pahimmin kuonaantuneet alueet ovat sivuseinillä muu-
rauksen alue sekä etu- ja takaseinillä höyrystimen alaosa. Takaseinällä partikkeleita 
tarttuu ylempänäkin paljon.  Nämä alueet osuvat osittain päällekkäin niiden alueiden 
kanssa, joissa kattilassa on havaittu olevan kerrostumia. Korkeudet, joilla partikkeleita 
tarttuu, vastaavat suunnilleen havaintoja. Takaseinälle tarttui havaintojen mukaan eniten 
partikkeleita, minkä malli myös ennustaa hyvin jos muurauksen aluetta kattilan alaosas-
sa ei oteta huomioon. Simulointien mukaan vasemmalla seinällä partikkelit tarttuvat 
laajemmalle alueelle kuin oikealla. Partikkelien lämpötilat ovat tässäkin tapauksessa 
niin suuria, että ne ylittävät kuoren T15-lämpötilan lähes koko höyrystimen alueella, 
joten heijastumista aiheuttaa pääosin korkea Weberin luku. 
Tuhkan sulamiskäyttäytymistä ei laskettu tälle tapaukselle erikseen vaan simuloin-
nissa käytettiin Rauman tapaukselle määritettyä kuoren T15-lämpötilaa. Rauman tapauk-
sen T15-lämpötila oli melko alhainen kuoren tuhkan korkean piipitoisuuden vuoksi. Sen 
vuoksi tälle tapaukselle testattiin T15-lämpötilan nousun vaikutusta. Tarttumista tarkas-
teltiin käyttämällä T15-lämpötilaa 900 ℃. Tämä ei vaikuta tuloksiin muutoin kuin vä-
hentämällä tarttumista aivan höyrystimen yläosassa. Seinille osuvien partikkelien läm-
pötilat ovat yli 900 ℃ lähes koko tulipesän alueella.  
 
Kuva 4.29. Tarttuvien (vasen) ja heijastuvien (oikea) biomassapartikkelien massavirta 
höyrystimen seinillä (kg/s/m
2
) toisessa simuloitavassa kattilassa, kun käytetään kuoren T15-
lämpötilaa. Kuvien skaala on katkaistu. 
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Tarttumista testattiin myös lämpötilalla T15 = 1000 ℃. Tällöin tarttuminen väheni 
selvästi muurauksen alueella ja höyrystimen yläosissa. Alueet, joilla kuonaantumista 
tapahtuu eniten, pysyivät kuitenkin samoina. Jos T15-lämpötilat ovat selvästi kaasun 
lämpötiloja matalampia, ei malli ole herkkä sulamislämpötilojen vaihteluille. Kun T15-
lämpötila lähestyy kaasun lämpötilaa, vaikutus on selvästi suurempi. Siksi olisi hyvä 
määritellä polttoaineen sulamiskäyttäytyminen tapauskohtaisesti.  
4.5.2 Kuonaantumisen vaikutus lämmönsiirtoon 
Kuonaantumismallin toimivuuden testaamiseksi tarkasteltiin tällekin tapaukselle kuo-
naantumisen vaikutusta lämmönsiirtoon. Tarkastelu tehtiin määrittämällä kuonakerrok-
sen lämpötila käyttäen kriittisen massavirran arvoa 0,5 g/s/m
2
, eli taulukon 4.1 tapausta 
1. Tapauksessa 2 oli Rauman kattilassa ongelmia, joten se jätettiin pois tästä tarkastelus-
ta. Tarkastelu tehtiin myös tapaukselle 5 käyttämällä samoja kerrostuman paksuuksia 
samoilla tarttuvien partikkelien massavirroilla kuin Rauman tapauksessa. Rauman mit-
tauksiin perustuvia paksuuksia käytetään, koska todellisesta tilanteesta tässä kattilassa ei 
ole tietoa. Kokonaislämmönsiirto pidetään alkuperäistä tapausta vastaavassa arvossa 
emissiviteettiä säätämällä. Alkuperäisessä tapauksessa emissiviteetti on 0,6. Tuloksia ei 
esitetä kuvina, mutta tärkeimmät havainnot esitetään kirjallisesti. 
Tapaus 1 antaa jopa 1100 ℃ seinien lämpötilaksi alueilla, joilla partikkeleita tarttuu 
seinille yli 0,5 g/s/m
2
. Lämpövirran tiheys on näillä alueilla lähellä nollaa. Muualla 
lämpötilat pysyvät enimmäkseen 700 ℃ alapuolella ja lämmönsiirto pienenee vain vä-
hän. Etuseinällä ja oikealla seinällä on laajoja alueita, joille tarttuu vain vähän partikke-
leita. Näillä alueilla lämmönsiirto on hieman tehokkaampaa kuin alkuperäisessä tapauk-
sessa korkeamman emissiviteetin vuoksi. Erot lämpövirtojen tiheyksissä ovat enimmäk-
seen pieniä. Tapauksessa 1 emissiviteetti on 0,66, joka on vain vähän suurempi kuin 
alkuperäisessä tapauksessa, joten voi päätellä, ettei mallilla ole suurta vaikutusta läm-
mönsiirtoon. Tämä vastaa Rauman tuloksista tehtyjä havaintoja.  
Tapauksessa 5 kerrostuman paksuudet ovat suurimmillaan höyrystimen alaosissa, 
missä kuonaantuneen pinnan lämpötilat ovat jopa 1000–1100 ℃. Muilla alueilla seinän 
lämpötilat ovat matalampia, mutta korkeampia kuin tapauksessa 1. Tapauksessa 5 läm-
pövirran tiheydet eroavat selvästi alkuperäisestä tapauksesta. Lämpövuot ovat pienim-
millään, kun tarttuvien partikkelien massavirta ylittää 0,5 g/s/m
2
 eli kerrostuman pak-
suus on 2 cm. Alueilla, joilla käytetään 5 mm kerrostuman paksuutta lämpövuot pie-
nenevät vain hieman alkuperäiseen verrattuna. Käytettäessä 1 mm kerrostuman paksuut-
ta hitaasti kuonaantuvilla alueilla korkea emissiviteetti antaa korkeampia lämpövirran 
tiheyksiä verrattuna alkuperäiseen tapaukseen. Emissiviteetin arvo on 0,9, mikä on 
emissiviteetin yläraja. Kokonaislämmönsiirto jääkin 2 % pienemmäksi kuin alkuperäi-
sessä tapauksessa, minkä perusteella käytetyt kerrostuman paksuudet ovat liian suuria.  
Tulipesän vaakatasojen keskiarvotettuja lämpötiloja verrattiin eri malleille. Tässäkin 
tapauksessa kuonaantumismalli nostaa tulipesän alaosan lämpötiloja. Tapaus 5 antaa 
korkeimmat lämpötilat koko tulipesän alueella, mutta lämpötilaero sen ja alkuperäisen 
 80 
tapauksen välillä kuitenkin pysyy suurimmillaankin 40 ℃ alapuolella ja on keskimäärin 
20 ℃. Lämpötilaeroa kasvattaa hieman se, että kokonaislämmönsiirto ei aivan saavuta 
tapauksessa alkuperäistä arvoa. Tapaus 1 antaa alkuperäistä tapausta korkeammat läm-
pötilat vain tulipesän alaosissa. Suurimmillaan ero alkuperäiseen tapaukseen on 15 ℃  
mutta keskimäärin se on vain noin 5 ℃. Näiltäkin osin tulokset vastaavat Rauman tulok-
sia. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU JA 
 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Edellisessä luvussa esitettiin laskettujen tapausten tulokset. Tässä luvussa vertaillaan ja 
tulkitaan tuloksia sekä tehdään niistä johtopäätöksiä. Tarkasteltavana ovat myös tulok-
siin vaikuttavat eri tekijät ja virhelähteet sekä mallien käyttökelpoisuus muissa laskenta-
tapauksissa. Tarkastelu jaetaan partikkelien tarttumismallin ja kuonaantumisen mallin-
tamisen vaikutuksiin. Lopuksi pohditaan, miten mallinnustyötä voisi jatkaa tästä eteen-
päin. 
5.1 Partikkelien tarttumisen tarkastelu 
Partikkelien tarttumismallin tuloksiin vaikuttavat tuhkan sulamislämpötilat, tuhkan 
muodostuminen ja kulkeutuminen seinille sekä tulipesän olosuhteet. Tuhkapartikkelien 
tarttumista seinille on tutkittu paljon eri kattiloissa, mutta tapausten välinen vertailu on 
vaikeaa niiden erilaisuuden vuoksi. Tarttumismallin tulokset eivät juuri eroa toisistaan 
tässä työssä lasketuissa tapauksissa kuoren tuhkan matalan sulamislämpötilan vuoksi. 
Koska kuoren tuhkan T15-lämpötila ylittyy lähes kaikkialla tulipesässä, useimmat höy-
rystimen alueella seiniin osuvat partikkelit tarttuvat. Poikkeus tälle on alkuperäistä vä-
hemmän piitä sisältävä kuori. Sen T15-lämpötila on niin korkea, ettei partikkeleita tartu 
juuri lainkaan. Lietteen tuhka sulaa korkeammissa lämpötiloissa kuin kuoren, mutta 
tällä ei ole suurta merkitystä lietteen pienen massavirran vuoksi. 
Toisen mallinnetun kattilan tulokset vastaavat kattilassa tehtyjä havaintoja eniten 
kuonaantuvista alueista kohtalaisen hyvin. Tämän perusteella voi olettaa T15-
lämpötilaan ja Weberin lukuun perustuvan tarttumismallin toimivan tyydyttävästi tar-
kasteltaessa vain kuonaantumisongelmien sijaintia eikä tarttuvien partikkelien massavir-
ran suuruutta. Rauman kattilasta on vaikea tehdä samanlaisia vertailuita mittauspistei-
den pienen määrän vuoksi. 
5.1.1 Eri tarttumismallien vertailu 
Tuhkapartikkelien tarttumista seinille voi tarkastella monella eri menetelmällä, joista 
useimpien perustana on tuhkan muuttuminen tahmeaksi lämpötilan noustessa. Tässä 
työssä tehdyn kirjallisuusselvityksen perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, mikä mene-
telmä on paras. Biomassoille kehitetty ja niille eniten käytetty T15-menetelmä antaa täs-
sä työssä käsitellyille polttoaineille niin matalat sulamislämpötilat, että suurin osa seinil-
le osuvista partikkeleista tarttuu. Kuonaantumista siis tapahtuu siellä, missä partikkelei-
ta osuu seinille. Yleisesti eniten käytetty menetelmä eli tuhkan viskositeettiin perustuva 
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tarttumiskriteeri on taas kehitetty hiilille ja sitä on sovellettu biomassoille vain vähän, 
joten sitä ei käytetä tässäkään työssä. 
T15-menetelmä perustuu kokeellisiin tuloksiin biomassan tuhkan tahmeudesta. Kir-
jallisuudesta on vaikea löytää korrelaatioita T15-lämpötiloille ja valmiita arvoja on ole-
massa vain joillekin polttoaineille. Sulamislämpötilat riippuvat tuhkan tarkasta koostu-
muksesta, joka voi vaihdella vuodenajan ja kasvupaikan mukaan. Tasapainolaskut otta-
vat koostumuksen huomioon, joten ne ovat siten valmiita arvoja ja korrelaatioita parem-
pia. Tuhka ei kuitenkaan välttämättä ehdi reagoida tasapainoon asti. Myös epätarkkuu-
det tuhkan koostumuksessa, kuten polttoaineen mukana kulkeutuva hiekka, voivat vai-
kuttaa tuloksiin. Tällä hetkellä termodynaamista tasapainoanalyysiä voi kuitenkin pitää 
melko hyvänä menetelmänä tuhkan tahmeuden määrittämiseen tällaisessa mallinnukses-
sa. Se vie suhteellisen vähän aikaa verrattuna kokeellisiin mittauksiin ja ottaa tuhkan 
koostumuksen huomioon paremmin kuin kirjallisuudesta löydetyt korrelaatiot ja valmiit 
arvot. 
Jotta nähtäisiin kuinka paljon viskositeettiin perustuva tarttumismalli eroaa T15-
lämpötilaan perustuvasta mallista, verrataan sekä kuoren että lietteen tuhkan viskositee-
tin lämpötilariippuvuutta tuhkan sulaneeseen osuuteen. Viskositeetit laskettiin Urbain-
mallilla (kaavat (37)-(47)). Liete muuttuu tahmeaksi korkeammissa lämpötiloissa kuin 
kuori sekä viskositeetin että T15-lämpötilan perusteella. Jos tarttumista tarkasteltaisiin 
viskositeetin avulla ja käytettäisiin yleisimpiä kriittisen viskositeetin arvoja 10
4
 Pa*s tai 
10
5 
Pa*s, malli ennustaisi tarttumista vielä matalammissa lämpötiloissa kuin T15-
lämpötilaan perustuva malli. Viskositeetti 10
5
 Pa*s esiintyy kuorella jo 611 ℃ ja liet-
teellä 778 ℃ lämpötilassa. Arvo 104 Pa*s taas esiintyy kuorella 707 ℃ ja lietteellä 885 
℃ lämpötilassa. Käytettäessä viskositeetista riippuvaa tarttumistodennäköisyyttä (kaava 
(6)) partikkeleita tarttuu jonkin verran jo kriittistä viskositeettia korkeammilla viskosi-
teeteilla. Kriittisen viskositeetin arvon valinnalla on hyvin suuri merkitys tuloksiin. Vis-
kositeetin etu T15-lämpötilaan verrattuna on valmiiden koostumuksesta riippuvien korre-
laatioiden olemassaolo, mutta niitä ole sovitettu biomassoille, joten ne voivat antaa kau-
kana todellisuudesta olevia tuloksia. Tämän sovelluksen kannalta ei kuitenkaan juuri ole 
merkitystä, käytetäänkö tarttumiskriteerinä T15-lämpötilaa vai viskositeettia, koska tuli-
pesän lämpötiloissa partikkelit ovat molempien menetelmien mukaan enimmäkseen 
tahmeita. Yleisiä johtopäätöksiä on kuitenkin mahdoton tehdä vain kahden polttoaineen 
perusteella. 
Tarttumismallit voidaan myös jakaa probabilistisiin malleihin, joissa määritellään 
tuhkan sulamisasteesta tai viskositeetista riippuva partikkelin tarttumistodennäköisyys, 
sekä deterministisiin malleihin, joissa tarttumiseen riittää tarttumiskriteerien toteutumi-
nen eli esimerkiksi T15-lämpötilan tai kriittisen viskositeetin lämpötilan ylittyminen ja 
kineettiseen energiaan liittyvän kriteerin toteutuminen. Tässä työssä käytetty probabilis-
tinen ja deterministinen malli eivät kuitenkaan juuri eroa toisistaan tarttuneiden partik-
kelien massavirtaa tarkasteltaessa. Vaikka lineaarisesti sulamisasteesta riippuvassa mal-
lissa heijastumista tapahtuu paljon enemmän, partikkelit tarttuvat kuitenkin lopulta sa-
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moille alueille. Siten ainakaan tässä tapauksessa ei ole merkitystä, kumpaa mallia käyt-
tää.  
Sulamiskäyttäytymisen vaihtelu ilmakertoimen mukaan ei tässä työssä lasketuissa 
tapauksissa vaikuta partikkelien tarttumiseen, koska sulamislämpötilat ovat kaikilla il-
makertoimilla hyvin matalia. Ilmakerroin on kuitenkin tekijä, jolla saattaa olla suuri 
merkitys partikkelien tarttumiseen jossakin toisessa tapauksessa, koska ilmakerroin voi 
vaikuttaa T15-lämpötilaan paljon. Paikallinen ilmakerroin, joka vaihtelee nollan ja hyvin 
suurten arvojen välillä on vaikea ottaa huomioon, koska partikkeli todennäköisesti kul-
kee sekä yli- että ali-ilmaisilla alueilla, mutta ei välttämättä ehdi reagoida tasapainoti-
lanteeseen. Tulipesän jakaminen osiin kumulatiivisen ilmakertoimen perusteella antaa 
kuitenkin jonkinlaisen approksimaation todellisesta tilanteesta. Jaon voi tehdä useam-
paankin osaan kuin tässä työssä on tehty sen mukaan, kuinka monelta tasolta ilmaa syö-
tetään. Ilmakertoimen vaikutuksen voisi myös ottaa huomioon jakamalla tulipesän sei-
nät ali- ja yli-ilmaisiin alueisiin, jotka määräytyvät seinän viereisen paikallisen ilmaker-
toimen perusteella. Kuvan 3.3 perusteella tällainen jako olisi hyvin selkeä, koska rajat 
selvästi yli-ilmaisten ja selvästi ali-ilmaisten alueiden välillä ovat jyrkät. Sulamiskäyt-
täytymistä voisi tällöin tarkastella kahdella ilmakertoimella, joista toinen olisi nolla ja 
toinen selvästi yli yksi. 
5.1.2 Tuhkan muodostumisen ja kulkeutumisen mallintamisen ongelmat 
Koska varsinkin kuoren T15-lämpötila on matala ja Weberin luku rajoittaa tarttumista 
vain pienillä alueilla, mallin mukaan lähes kaikki seinään osuvat kuoripartikkelit tarttu-
vat. Lietepartikkeleita heijastuu paljon höyrystinalueen yläosissa, mutta suuremman 
massavirtansa takia kuoren käyttäytyminen määrää pahimmin kuonaantuvat alueet toi-
senakin päivänä. Partikkeliratojen laskenta siis määrää pitkälti, missä kuonaantumista 
mallinnetaan tapahtuvan. Ratojen laskentaan ei tässä työssä kuitenkaan ole vaikutettu 
muuten kuin poistamalla seinille tarttuvat partikkelit laskennasta. Tulipesän alaosissa 
tapahtuva kuonaantuminen määrää osittain ylempänä tarttuvien partikkelien määrän. Jos 
tulipesän alaosissa tarttuu paljon partikkeleita, ylempänä niitä iskeytyy seinille vähem-
män. 
Tuhkapartikkelien tarkempi mallintaminen vaatii tietoa siitä, mitä tuhkalle tapahtuu 
palamisen aikana. Verrattaessa mallinnettujen partikkelien tiheyksiä biomassan lento-
tuhkan tiheyteen on epätodennäköistä, että tuhkapartikkelin halkaisija on todellisuudes-
sa alkuperäisen polttoainepartikkelin halkaisijan suuruinen vielä palamisen jälkeenkin, 
mikä oli eräs tämän työn oletuksista. Tiheydellä ja halkaisijalla on vaikutusta partikkeli-
ratoihin ja Weberin lukuun. Suuremmilla tiheyksillä ja pienemmillä halkaisijoilla par-
tikkelit saattaisivat osua seinille eri alueilla kuin nykyisellä mallilla.  Koska massa on 
verrannollinen halkaisijan kolmannen potenssin ja tiheyden tuloon, mutta Weberin luku 
sen sijaan halkaisijan ja tiheyden tuloon, nostaisi tiheyden kasvaminen massan pysyessä 
vakiona Weberin luvun arvoja, mikä lisäisi partikkelien heijastumista. 
Tämän työn tarkastelusta puuttuu kokonaan mikrometrin kokoluokan ja sitä pie-
nemmät partikkelit, joita syntyy muun muassa haihtuneen tuhkan kondensoituessa ja 
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partikkelien fragmentoituessa. Näiden partikkelien kerrostumisessa merkittäviä meka-
nismeja ovat iskeytymisen lisäksi termoforeesi ja kondensaatio. Partikkelin tarttumisek-
si näillä mekanismeilla tuhkan ei tarvitse olla tahmeaa, joten kerrostumia syntyy myös 
alueilla, joilla iskeytyvät partikkelit ovat T15-lämpötilaa kylmempiä. Kerrostuvien par-
tikkelien kokonaismassavirtaan on kondensaatiolla ja termoforeesilla tutkittu olevan 
vain pieni merkitys, joten pienten partikkelikokojen huomioimatta jättäminen ei aiheuta 
suurta virhettä kuonaantumisnopeuteen tulipesän säteilyosassa. 
Jos otetaan huomioon tuhkan höyrystyminen, jäljelle jäävän partikkelin massa pie-
nenee. Muutos ei ole suuri, mutta kuonaantumisnopeus saattaa hieman pienentyä pie-
nempien partikkelien seuratessa paremmin kaasun virtausta. Höyrystyvä tuhka muodos-
taa kondensoituessaan tarkastelusta nyt puuttuvia pieniä partikkeleita. Tuhkan höyrys-
tyminen voidaan ottaa huomioon käyttämällä termodynaamisia tasapainolaskuja, joiden 
avulla voi selvittää höyrystyneen ja kiinteäksi tai nesteeksi jäävän tuhkan koostumuksen 
ja massan eri lämpötiloissa ja ilmakertoimilla. 
Myös tuhkapartikkelien fragmentaatiolla ja agglomeraatiolla on merkitystä partikke-
liratoja laskettaessa. Lähestymistapa, jossa oletetaan, että partikkeli ei hajoa, yliarvioi 
kuonaantumisnopeuden, koska partikkelien hajotessa syntyvät pienemmät partikkelit 
seuraisivat paremmin kaasun virtausta. Toisaalta agglomeraatio tekee partikkeleista 
suurempia, mikä saattaisi lisätä partikkelien tarttumista. 
5.1.3 Muut tarttumismallin ongelmat 
Partikkelin tahmeuden tarkastelussa ei oteta huomioon siinä jäljellä olevaa palamatonta 
koksia. T15-lämpötilassa tuhkasta on sulanut 15 %. Sulaneen tuhkan massa voi kuitenkin 
olla paljon pienempi osuus partikkelin kokonaismassasta, jos palamaton koksi otetaan 
huomioon. Jos oletetaan, että koko partikkelista on oltava sulanut 15 %, on tunnettava 
tuhkan sulamiskäyrä. Esimerkiksi tapauksessa, jossa tuhkaa ja koksia on partikkelissa 
yhtä paljon, vastaa 15 % sulanutta osuutta lämpötila, jossa tuhkasta on sulanut 30 %. 
Lin et al. (2010) mukaan hiilen palaessa partikkelit muuttuvat tahmeiksi, kun koksista 
on palanut 88 %. Tämän uskotaan perustuvan siihen, että koksin määrän pienentyessä 
partikkelin pinnasta suurempi osa koostuu tahmeasta tuhkasta. Vastaavia tutkimuksia 
biomassan poltosta ei löytynyt, mutta käyttäytyminen saattaa erota haihtuvien aineiden 
suurten pitoisuuksien ja tuhkan erilaisen rakenteen vuoksi.  
Jos höyrystinpinnoille päätyy paljon koksia, se palaa todennäköisesti ainakin osittain 
seinällä. Tämän huomioonottaminen muuttaisi tulipesän lämpötilajakaumaa ja pienen-
täisi seinillä olevan kerrostuman massaa. Toisaalta seinien lämpötilojen mittauksissa ei 
havaittu niin korkeita lämpötiloja, joita koksin palaminen todennäköisesti aiheuttaisi. 
Kuonassa oleva hiili voi myös palaa kerrostumien irrottua seiniltä. 
Vaikka kuoren tarkka koostumus on mitattu, on sen piipitoisuudesta epäselvyyttä. 
Jos oletetaan tuhkan piipitoisuus puolet pienemmäksi, mikä vastaisi normaalia kuoren 
piipitoisuutta, ei pelkän kuoren tapauksessa kuonaantumista tapahtuisi juuri ollenkaan. 
Seinien lämpötilojen mittausten mukaan kaikilla höyrystimen pinnoilla on kuitenkin 
jonkinlainen kerrostuma. Näiden syntyperää ei kuitenkaan tunneta, koska käytetyt polt-
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toainekoostumukset olivat käytössä vain mittauspäivinä eikä kattilassa aiemmin polte-
tuista polttoaineseoksista ole tarkempaa tietoa. Lisäksi kerrostumia voi aiheuttaa muut 
mekanismit, kuten termoforeesi ja kondensaatio, joita ei tässä työssä ole otettu huomi-
oon. Muokattu koostumus saattaisi siis olla lähellä todellista koostumusta ja T15-
lämpötila selvästi laskettua korkeampi. Tällöin mallinnetuista polttoaineista vain liete 
aiheuttaisi kuonaantumista, mikä muuttaisi myös käytettyjen reunaehtojen vaikutusta. 
Mallinnuksessa käytettyä T15-lämpötilaa korkeampaan todelliseen T15-lämpötilaan viit-
taa myös se, että pedin lämpötilan oletetaan olevan 800 ℃, jolloin nykyisellä mallilla 
pedissä olevasta tuhkasta olisi sulanut noin 25 %, jolloin kuonaantumisen lisäksi myös 
petipartikkelien agglomeraatio olisi ongelma.  
Kemiallista fraktionaatiota on joissakin tutkimuksissa käytetty selvittämään, mikä 
osa tuhkasta on maa-ainesta ja hiekkaa, joka joutuu polttoaineen sekaan prosessoinnin 
aikana. Muellerin et al. (2003) mukaan ulkopuolinen aines ei pääse reagoimaan tuhkan 
kanssa palamisen aikana, joten sitä on tarkasteltava erillisenä muusta tuhkasta. Toisaalta 
Lindströmin et al. (2008) ja (2010) mukaan hiekan sekoittuminen polttoaineen joukkoon 
lisää kuonaantumista. Asiaa on tutkittu biomassapellettejä polttavassa 20 kW kattilassa 
sekä kuoren ja metsätähteen poltossa. Kaikissa tutkituissa tapauksissa sekoittunut hiek-
ka lisää kuonaantumista, koska sulanut tuhka reagoi hiekan kanssa, mikä johtaa suu-
rempaan määrään piipitoista sulaa. Seinille syntynyt kuonakerros koostuu sulaneesta 
tuhkasta ja siihen tarttuneista hiekkapartikkeleista. Leijupoltossa myös petimateriaali on 
hiekan lähde. 
Mallin oletus petiin päätyvien polttoainepartikkelien sisältämän tuhkan pysymisestä 
pedissä pienentää seinille päätyvän tuhkan määrää, mutta todellisuudessa tuhkan sisäl-
tämät haihtuvat komponentit voivat vapautua pedistä ja lopulta päätyä lämmönsiirtopin-
noille. Jos tuhkakomponenttien höyrystyminen huomioidaan mallin kehityksen jossakin 
vaiheessa, voi haihtuvat tuhkakomponentit vapauttaa pedistä samalla periaatteella kuin 
polttoaineen sisältämät palavat haihtuvat komponentit vapautetaan. 
5.1.4 Vertailu muihin tutkimuksiin  
Tämän tutkimuksen tuloksia on vaikea verrata muihin tutkimuksiin, koska partikkelien 
tarttuminen riippuu paljon tulipesän lämpötiloista, ilma-aukkojen sijoittelusta, kattilan 
geometriasta ja koosta sekä polttoaineesta. Lisäksi biomassan poltosta on julkaistu vain 
vähän tutkimuksia. Monet tutkimukset käsittelevät kuonaantumisen sijaan tulistinten 
likaantumista. Tässä kuitenkin verrataan muutamaa samankaltaista biomassan aiheutta-
maa kuonaantumista käsittelevää tapausta kirjallisuudesta. 
Pahimmin kuonaantuvien alueiden sijaintia on mahdoton verrata muihin tutkimuk-
siin erilaisten geometrioiden vuoksi. Jopa tässä työssä verrattujen kahden BFB:n välillä 
on suuret erot erilaisten ilman syöttöjen vuoksi. Muiden tutkimusten antamia kuonaan-
tumisnopeuksia voi kuitenkin jonkin verran verrata, jotta saadaan käsitys tarttuvien par-
tikkelien massavirtojen suuruusluokasta näissä tutkimuksissa. Muissakin biomassan 
polton aiheuttamaa höyrystimen kuonaantumista käsittelevissä tutkimuksissa tarttuvien 
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partikkelien massavirta vaihtelee paljon eri puolilla kattilaa. Tästä syystä on ehkä hel-
pointa verrata nopeimmin kuonaantuvien alueiden massavirtoja. Rauman kattilassa näi-
den alueiden massavirrat ovat 0,5 g/s/m
2
 ylä- ja alapuolella. Toisenkin mallinnetun kat-
tilan massavirrat ovat samaa suuruusluokkaa. 
Kaerin (2001) tulosten mukaan poltettaessa olkea arinakattilassa suurin kuonaantu-
misnopeus höyrystimen alueella on melkein kertaluokkaa pienempi kuin tässä työssä. 
Tarkkaa vertailua on kuitenkin vaikea tehdä tuloksia havainnollistavien kuvien skaalan 
vuoksi. Petersen (2012) käyttää myös Kaerin mallia oljen arinapoltossa. Tulosten perus-
teella pahimmin kuonaantuvien alueiden massavirrat ovat samaa suuruusluokkaa kuin 
tässä työssä. Petersenin työssä kehitetyllä muokatulla Kaerin mallilla massavirrat ovat 
sen sijaan paljon pienempiä. Oljen polton tiedetään aiheuttavan suuria kuonaantumison-
gelmia, minkä perusteella tässä työssä käytettävän mallin pitäisi antaa pienempiä kuo-
naantumisnopeuksia kuin olkea käsittelevien mallien.  
Schulzen et al. (2006) malli antaa myös kertaluokkaa pienempiä kerrostumisnope-
uksia pinta-alaa kohden biomassan poltossa, mutta simuloitava kattila on pilottikoko-
luokkaa. Borellon et al. (2013) malli sen sijaan antaa biomassan poltossa tarttuvien par-
tikkelien massavirraksi enimmillään vain 5 µg/s/m
2
, joka on hyvin pieni verrattuna tässä 
luvussa käsiteltyjen mallien tuloksiin. 
Tarttuvien partikkelien massavirrat ovat tässä työssä tarkastelujen perusteella melko 
suuria verrattuna muihin samankaltaisiin tutkimuksiin. Näissä kirjallisuudesta poimi-
tuissa tutkimuksissa tuhkan muodostusta ei kuitenkaan ole mallinnettu polttoainepartik-
kelin palamisen kautta vaan tuhka on injektoitu tulipesään valmiilla kokojakaumalla. 
Tällöin partikkelit ovat pienempiä, joten ne seuraavat kaasun virtausta paremmin eikä 
niissä myöskään ole palamatonta koksia, joka lisää tarttuvien partikkelien massaa tässä 
työssä. 
5.2 Kuonaantumisen vaikutusten mallintaminen 
Tässä työssä laskettiin viisi eri tapausta kuonaantumisen vaikutuksista, joista osa lasket-
tiin sekä ensimmäiselle että toiselle päivälle. Näillä tapauksilla on osittain samanlaiset 
tulokset ja vaikutukset tulipesään. Jonkin verran eroja tapausten välillä kuitenkin on.  
Tietoja kuonaantumisesta käytännön tapauksissa on vaikea löytää kirjallisuudesta. 
Tässä työssä on tulosten oikeellisuutta tarkasteltu seinien lämpötilamittausten ja toisesta 
mallinnetusta kattilasta tehtyjen havaintojen perusteella. Kovin kattavaa tarkastelua ei 
näiden avulla kuitenkaan ole mahdollista tehdä. 
5.2.1 Laskettujen tapausten vertailu 
Kuonaantumisen vaikutusta mallinnettiin viiden eri tapauksen avulla. Tässä luvussa 
vertaillaan tapauksia 1, 2 ja 5, jotka laskettiin Rauman tapauksessa molemmille päiville. 
Tapauksia 3 ja 4 käsitellään erikseen luvussa 5.2.2.  
Kuonakerroksen lämpövastuksen määrittämiseksi on tunnettava joko kerrostuman 
paksuus ja lämmönjohtavuus tai kerrostuman pintalämpötila. Jos näistä ei ole mittaustu-
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loksia, on tehtävä jonkinlainen lähtöoletus. Tässä työssä lähdettiin liikkeelle oletuksesta, 
että kerrostuman paksuutta ei tunneta. Kerrostuman oletettiin kasvavan, kunnes pinnalla 
oleva tuhka alkaa valua pitkin seinää. Tuhka-analyysin mukaan tällaista tilannetta ei 
tässä sovelluksessa saavuteta tuhkien korkeiden T70-lämpötilojen vuoksi. Tuhkan valu-
mista on kuitenkin onnistuneesti mallinnettu soodakattiloissa (Li et al. 2009) sekä jois-
sakin tapauksissa hiilen kaasutuksessa (Yong & Ghoniem 2012) ja poltossa (Wang et al. 
2007). 
Tuhkan valumisen sijaan tapauksissa 1-4 oletettiin kerrostuman kasvavan, kunnes se 
saavuttaa pintaan iskeytyvien partikkelien lämpötilan. Tämä lämpötila on lähellä sitä 
lämpötilaa, jossa kaasun ja kuonan pinnan välinen lämmönsiirto on nolla. Malli siis 
olettaa lämmönsiirron olevan hyvin pieni eniten kuonaantuvilla alueilla. Kuonakerros 
kasvaa joillakin alueilla hitaasti. Näiden alueiden lämpötilojen oletetaan nousevan tart-
tuvien partikkelien massavirran kasvaessa. Oletukset ovat yksinkertaistuksia ja niiden 
avulla kuonaantumismallissa yritetään ottaa huomioon kuonaantumisnopeus ja kaasun 
lämpötila.  
Tapauksissa 1-4 oli useita ongelmakohtia. Lämpötilat saattavat nousta liian korkeik-
si alueilla, joilla seinään osuvien partikkelien lämpötila on kaasun lämpötilaa korkeam-
pi. Lisäksi malli liioittelee nopeasti kuonaantuvien seinien lämpötiloja, jos kerrostumat 
eivät kasvakaan niin paksuiksi, että lämmönsiirto näillä alueilla lähestyisi nollaa. Lisäk-
si kriittisen massavirran       valinta tuottaa ongelmia. Jos valitaan pieni arvo suhteessa 
tarttuvien partikkelien massavirtoihin, oletetaan kerrostumien olevan hyvin paksuja suu-
ressa osassa tulipesää. Suuren arvon valinta sen sijaan antaa ratkaisun, joka ei juuri eroa 
alkuperäisestä. Valittaessa liian suuri arvo kuonaantumismallista ei ole lisähyötyä mal-
linnukseen. Liian suuren arvon valinta on kuitenkin parempi kuin liian pienen. Liian 
pieni arvo liioittelee kuonaantumisongelman vaikutuksia tulipesässä sekä johtaa liian 
pieneen kokonaislämmönsiirtoon ja huonosti todellisuutta vastaavaan tilanteeseen. 
Kriittisen massavirran arvon valinta vaatii partikkelien tarttumismallin tulosten silmä-
määräistä tarkastelua. Myös kokeelliset tulokset seinien lämpötiloista auttaisivat valin-
nassa, jotta tiedettäisiin seinien todelliset lämpötilat. 
Tapauksessa 1 on melko suuri kriittisen massavirran arvo. Malli toimi ongelmitta 
molempina päivinä Rauman tapauksessa sekä toisessa mallinnetussa kattilassa. Toisaal-
ta erot alkuperäiseen tapaukseen nähden ovat melko pieniä. Seinän lämpötilat ovat 
Rauman tapauksessa lähellä kaasun lämpötilaa vain etu- ja takaseinillä sekundääri-
ilman alapuolella. Muillakin alueilla seinän lämpötilat nousevat alkuperäisen lämpötilan 
yläpuolelle, mutta vaikutus lämmönsiirtoon jää pienemmäksi kuin muilla malleilla. 
Vaikutus emissiviteetteihin on myös melko pieni. 
Tapaus 2, jossa kriittisen massavirran arvo on melko pieni, eroaa selvästi tapausta 1 
enemmän alkuperäisestä, koska höyrystimen pinnat saavat partikkelien lämpötilan hy-
vin suuremmalla alueella. Seinän lämpötilat ovatkin hyvin korkeita näillä alueilla ja 
joissain kohdissa jopa kaasun lämpötilaa korkeampia. Tällä on suuri vaikutus lämmön-
siirtoon ja tulipesän olosuhteisiin varsinkin toisena päivänä. Lämpötiloissa on hyvin 
suuria gradientteja kuonaantuvien ja puhtaampien pintojen välillä. Korkeat lämpötilat ja 
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suuret gradientit vastaavat huonosti mittaustuloksia. Koska lämpövirran tiheydet ovat 
hyvin pieniä tai jopa negatiivisia kuonaantuneilla alueilla, emissiviteetti nousee niin 
korkeaksi, että puhtaammilla pinnoilla saavutetaan hyvin suuria lämpövirran tiheyksiä. 
Tämän vuoksi myös lämmönsiirrossa esiintyy suuria gradientteja seinän lämpötilan 
muuttuessa äkillisesti. Toisena päivänä emissiviteetin säätö ei riitä halutun kokonais-
lämmönsiirron saavuttamiseen. Näiden huomioiden perusteella valittu kriittinen massa-
virta on liian pieni.  
Tapaus 2 sopii kattilaan jossa tiedetään kuonaantumisen nostavan seinien lämpötilo-
ja paljon. Muuten se liioittelee kuonaantumisen vaikutusta tulipesään. Mallia käytettäes-
sä on asetettava seinän lämpötilalle yläraja, jotta negatiivisia lämpövirtoja ei synny. 
Lämmönsiirron ja seinien lämpötilojen avulla laskettiin, millaista kerrostuman pak-
suutta seinien lämpötilan nousu vastaa. Kerrostuman paksuudet kasvavat hyvin suuriksi 
seinien lämpötilan saavuttaessa partikkelien lämpötilan. Tarkalla arvolla ei tässä tapauk-
sessa ole kuitenkaan merkitystä, koska lämmönsiirto on lähellä nollaa eikä paksuuden 
muuttuminen vaikuttaisi siihen merkittävästi. Muilla alueilla paksuudet ovat sen sijaan 
hyvin pieniä. Käytettäessä partikkelien lämpötilaa kerrostuman paksuus ei ole välttä-
mättä suurin siellä, missä tarttuu eniten partikkeleita. Tällainen tilanne olisi myös tapa-
uksessa, jossa pinnan lämpötilaksi on asetettu T70-lämpötila tai jokin muu vakiolämpöti-
la. 
Mittaustulosten perusteella seinien lämpötilat eivät nouse lähelle kaasun lämpötilaa 
missään mittauspisteessä, minkä perusteella voi olettaa vääräksi tapauksissa 1-4 tehdyn 
oletuksen siitä, että kuonan pintalämpötila saavuttaa partikkelien lämpötilan. Toisaalta 
mitattuja arvoja on vain vähän sekundääri-ilman tasolla ja sen alapuolella eli alueilla, 
joilla tapauksessa 1 on korkeimmat mallinnetut seinän lämpötilat. Ylempänä tulipesässä 
tapauksessa 1 ei saavuteta mitattujen suuruisia seinien lämpötiloja, kun taas tapauksessa 
2 lämpötilat ovat taas selvästi liian korkeita näillä alueilla. 
Lämpötilan lineaarinen riippuvuus massavirrasta on hyvin herkkä tarttuvien partik-
kelien massavirran muutoksille verrattuna mittaustulosten lämpötilajakaumaan. Lämpö-
tilat ovat liian korkeita alueilla, joilla käytetään suoraan partikkelien lämpötilaa, kun 
taas lineaarista lämpötilajakaumaa käyttävillä alueilla massavirran pienentyessä lämpö-
tila laskee selvästi mittausarvojen alapuolelle. Mittaustulosten mukaan kuonan pinta-
lämpötilat vaihtelevat välillä 510–840 ℃, mikä vastaa 183–513 ℃ lämpötilaeroa kuo-
nan ulkopinnan ja höyrystimen metallipinnan välillä. Suurin lämpötilaero on siis vain 
kolminkertainen verrattuna pienimpään eroon. Kriittinen massavirta voi olla kuitenkin 
jopa 100-kertainen verrattuna tietyn kopin tarttuvien partikkelien massavirtaan. Tällöin 
lämpötilaero kuonan pinnan ja höyrystinpinnan välillä pienenee sadasosaan verrattuna 
tilanteeseen, jossa käytetään suoraan partikkelien lämpötilaa. Käytännössä tällöin pinta-
lämpötila ei eroa alkuperäisestä tapauksesta. Mittausten mukaan seinän lämpötilat ovat 
kuitenkin metallipinnan lämpötilaa korkeampia kaikkialla. Lineaarisen riippuvuuden 
sijaan voisi yrittää soveltaa muuta riippuvuutta, joka olisi vähemmän herkkä massavir-
ran muutoksille. Toinen vaihtoehto on asettaa seinille kerrostuman minimipaksuus tai 
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minimilämpötila. Rauman tapauksessa minimilämpötila voisi olla mitattu 510 ℃ tai 
minimipaksuus samalla periaatteella 3 mm luokkaa. 
Lineaarisesti massavirrasta riippuvan lämpötilan sijaan voi myös valita kuonalle 
maksimipaksuuden, ja olettaa kriittisen massavirran alapuolella kuonakerroksen pak-
suuden riippuvan lineaarisesti partikkelien massavirrasta. Tässä on kuitenkin samat on-
gelmat kuin lineaarisessa lämpötilassakin lukuun ottamatta negatiivisia seinämän pak-
suuksia. Tapaukseen 5 valittiinkin lineaarisen riippuvuuden sijaan kolme vakiopaksuut-
ta. 
Koska kerrostuman paksuudesta on myös jonkin verran kokeellista tietoa, tapauk-
sessa 5 käytettiin mittaustuloksiin perustuvaa, mutta samalla kuonaantumisnopeuden 
huomioonottavaa kerrostuman paksuutta. Kerrostuman paksuuteen perustuvan kuonaan-
tumismallin käyttö vaatii kuitenkin tietoa kattilan kerrostumien paksuuksista. Malli ei 
välttämättä anna todellisuutta vastaavia tuloksia jos kerrostuman paksuuksien arvot on 
otettu eri kattilasta, kuten tässä työssä tehtiin toiselle mallinnetulle kattilalle. Menetel-
män etuna on lämpövirran tiheyden pysyminen positiivisena. Kerrostuman paksuuden 
kasvaessa sen pinnan lämpötila lähestyy kaasun lämpötilaa, mikä vastaa todellisuutta 
paremmin kuin liian korkeaksi nouseva lämpötila. 
Tapauksiin 1 ja 2 verrattuna tapaus 5 antaa seinille tasaisemman lämpötilajakauman. 
Seinien minimilämpötilat ovat selvästi alkuperäisen mallin antamia arvoja korkeammat. 
Korkeimmat lämpötilat ovat taas tapauksia 1 ja 2 matalammat. Nämä tulokset vastaavat 
paremmin mitattuja lämpötiloja. Koska kerrostuman paksuudelle käytetään yksittäisiä 
paksuuden arvoja, syntyy seinien lämpötilajakaumiin jyrkkäreunaisia muutoksia kerros-
tuman paksuuden muuttuessa. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä poistuttaessa seinien 
välittömästä läheisyydestä. 
Käytettäessä lämpötilaa reunaehtona lämmönjohtavuuden arvolla ei ole lämmönsiir-
ron kannalta merkitystä. Sitä käytetään vain laskettaessa kuonakerroksen paksuutta 
lämpövuon ja kerrostuman pintalämpötilan avulla. Sen sijaan käytettäessä kerrostuman 
paksuutta reunaehtona lämmönjohtavuudella on merkitystä tuloksiin. Tässä työssä ole-
tettu vakio lämmönjohtavuus ei kuitenkaan välttämättä vastaa todellisuutta. Lämpötila-
mittausten mukaan kuumimmilla pinnoilla kuoren tuhkasta on sulanut jopa 30 %. Ker-
rostuman pinnoilla on myös lämpötiloja, joissa tuhka on täysin kiinteää. Näissä lämpöti-
loissa huokoisuudella saattaa olla suuri merkitys lämmönsiirtoon eivätkä vakio lämmön-
johtavuudella arvioidut lämpövastukset välttämättä päde. Tällaisilla alueilla myös emis-
siviteetit voivat olla pieniä verrattuna sulaneisiin pintoihin. Seinälämpötilojen mittaus-
ten perusteella Koschackin (2009) arvioimat kerrostuman paksuudet perustuvat kuiten-
kin samaan lämmönjohtavuuden vakioarvoon, jota on käytetty tässäkin työssä. 
Lietteen tuhkapitoisuus on hyvin korkea, minkä vuoksi se aiheuttaa suhteessa mas-
savirtaansa enemmän kuonaantumista kuin kuori. Tämän vuoksi partikkelien massavir-
rat seinille ovat suuremmat toisena kuin ensimmäisenä päivänä. Suurempien massavir-
tojen vuoksi kuonaantumismalleilla on suurempi vaikutus toisena päivänä kuin ensim-
mäisenä. Tuhkan määrällä onkin suurempi vaikutus kuonaantumiseen kuin sulamisläm-
pötilalla tarkasteltaessa polttoaineita, joilla on matalat sulamislämpötilat. Kuumia seiniä 
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on toisena päivänä laajemmilla alueilla kuin ensimmäisenä, koska kriittiset massavirrat 
ja tapauksessa 5 rajat eripaksuisten kerrostumien välillä pysyvät samansuuruisina. To-
dellisuudessa kuonan paksuus ei todennäköisesti juuri muuttunut sen yhden vuorokau-
den aikana, jolloin kuoren ja lietteen seosta poltettiin. 
Seinien lämpötilat vastaavat tapauksissa 1 ja 5 kohtalaisen hyvin mittaustuloksia ja 
sopivat tässä luvussa tehtyjen tarkastelujen perusteella parhaiten kuonaantumisen mal-
lintamiseen. Tapauksessa 5 tämä on odotettavaa, koska malliin valitut reunaehdot perus-
tuvat mittauksiin. Kuonaantumismallin tulosten vertailua seinälämpötilojen mittaustu-
loksiin vaikeuttaa simuloinnin oletus pitkään samana pysyneestä polttoaineesta. Mitta-
usten aikana polttoaineseos vaihtui joka päivä eikä välttämättä vastannut kattilassa ai-
emmin poltettuja seoksia. Tällä perusteella kattilassa poltettu kuori voi olla hyvinkin 
kuonaava polttoaine, mutta se ei vain ole ehtinyt vaikuttaa kerrostumien paksuuteen. 
Toinen ääripää on, että kuori ei aiheuta lainkaan kuonaantumista vaan mitatut kerrostu-
mat ovat syntyneet muiden polttoaineiden poltossa. 
Tapaukset 1 ja 5 laskettiin myös toiselle kattilalle. Tulokset olivat samankaltaiset 
kuin Rauman tapauksessa. Tapauksessa 5 kokonaislämmönsiirto jäi hieman haluttua 
pienemmäksi, koska emissiviteetti saavutti ylärajansa. Vaikka tarkempia tarkasteluja 
kuonaantumismallin käytön vaikutuksista ei tehty toiselle kattilalle, voi kuitenkin todeta 
kehitettyjen mallien toimivan lähes ongelmitta tällekin kattilalle. Kerrostuman pinnan 
lämpötilat ja vaikutukset lämmönsiirtoon seinillä muistuttavat Rauman tapausta. Emis-
siviteetit kasvavat suunnilleen saman verran molemmissa tapauksissa ja mallin vaiku-
tukset tulipesän lämpötiloihin ovat samankaltaisia. Tässäkään kattilassa ei kuonaantu-
mismallin käytöllä ole kovin suurta vaikutusta poistuttaessa seinien läheisyydestä. Toi-
sessa kattilassa tehdyt simuloinnit lupaavat kuitenkin hyvää mallien toimivuudelle 
muissakin laskentatapauksissa. 
5.2.2 Emissiviteetin vaikutus tuloksiin 
Kuonaantuminen vaikuttaa myös pinnan emissiviteettiin. Tässä työssä verrattiin mene-
telmiä, joissa määritettiin joko yksi emissiviteetti koko höyrystinpinnalle tai eri emissi-
viteetit kuonaantuneelle ja kuonaantumattomalle pinnalle. Kahta emissiviteettiä käyttä-
vät tapaukset 3 ja 4 antoivat huonosti todellista tilannetta vastaavia tuloksia. Lämpövuot 
kasvoivat kuonaantuneilla alueilla suuren emissiviteetin vuoksi ja pienenivät puhtaam-
milla seinillä, joilla emissiviteetti oli pieni. Muuten tulokset eivät juuri eronneet alkupe-
räisestä tapauksesta tai tapauksesta 1, johon ne perustuivat. Näitä tapauksia ei suositel-
lakaan käytettäväksi sovellettaessa kuonaantumismallia muihin kattiloihin. 
Koska ainakin tässä työssä lasketuissa tapauksissa kaikkialla höyrystimen alueella 
pinnoille tarttuu jonkin verran partikkeleita, voi myös olettaa kuonakerroksen kasvavan 
ajan myötä niin paksuksi, että emissiviteetti on suunnilleen vakio. Tämä yksinkertaistaa 
tilannetta huomattavasti, koska ei tarvitse etsiä kriteeriä, joka erottaa enemmän ja vä-
hemmän kuonaantuneet pinnat. Tällainen jyrkkäreunainen kriteeri ei muutenkaan vastaa 
todellisuutta, koska todellisuudessa emissiviteetti muuttuisi tasaisemmin kerrostuman 
paksuuden muuttuessa. Yhdellä emissiviteetillä lasketut tapaukset ovat yksinkertaisem-
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pia senkin vuoksi, että seinän lämpötila on ainoa suure, jonka avulla kuonaantuminen 
otetaan huomioon. 
Yhtä emissiviteettiä käyttävässä mallissa emissiviteettiä nostetaan, jotta saavutetaan 
haluttu kokonaislämmönsiirto. Emissiviteetin noston suuruuden avulla voi arvioida 
kuonaantumismallin vaikutusten suuruutta. Jos emissiviteettiä on nostettava paljon, ovat 
seinän lämpötilat hyvin korkeat verrattuna alkuperäiseen tapaukseen. Jos emissiviteetti 
kasvaa vain vähän, on seinien lämpötiloissa tapahtunut vain pieni tai paikallinen nousu. 
5.2.3 Kuonaantumismallien vaikutus tulipesässä 
Kuonaantumismallin vaikutusta tulipesän keskilämpötiloihin ja muihin suureisiin tar-
kasteltiin jonkin verran. Vaikutukset ovat kaikissa tapauksissa samansuuntaiset, mutta 
niiden suuruudet vaihtelevat. Toisena päivänä tapahtuvat muutokset ovat suurempia 
kuin ensimmäisenä, koska tarttuvien partikkelien massavirta on suurempi. Tapauksessa 
2 käytettävä malli aiheuttaa suurimmat muutokset. Toiseksi suurimmat muutokset aihe-
uttaa tapaus 5 ja pienimmät tapaus 1. Tämä on seurausta suoraan siitä, kuinka paljon 
seinien lämpötilat muuttuvat alkuperäiseen tapaukseen verrattuna. Tapaukset 3 ja 4 jä-
tettiin pois vertailusta, koska kahta emissiviteettiä käyttävä malli todettiin huonosti toi-
mivaksi. Kokonaisuudessaan kuonaantumisen mallintamisella on vain pieni vaikutus 
tulipesään, kun siirrytään kauemmaksi seiniltä. Tämä johtuu suurelta osin kokonais-
lämmönsiirron pysymisestä vakiona. Lämmönsiirto saatiin vastaamaan todellisuutta 
kaikissa tapauksissa lukuun ottamatta Rauman kattilan toisen päivän tapausta 2 ja toisen 
mallinnetun kattilan tapausta 5. 
Kuonaantumismallin käyttö nostaa tulipesän lämpötilaa höyrystimen alaosissa. Nou-
su on kuitenkin useimmissa tapauksissa melko pieni. Ylempänä lämpötilaero tapausten 
välillä tasoittuu lämmönsiirron kasvaessa kuonaantumismallia käyttävissä tapauksissa. 
Lämpötilaprofiilin muutoksella on kuitenkin vain pieni vaikutus siihen, mitä palamisen 
aikana tapahtuu. Savukaasujen NO-konsentraatioissa tapahtuu hyvin pieni nousu vaih-
dettaessa alkuperäisestä mallista kuonaantumisen huomioon ottavaan malliin. Savukaa-
sujen häkäpitoisuus sen sijaan pienenee, mutta tämäkin ero on pieni. Nämä muutokset 
aiheuttaa todennäköisesti lämpötilojen nousu tulipesän alaosassa.  
Seinille tulevan säteilyn määrä kasvaa kaasun lämpötilan noustessa, mutta sillä ei 
ole merkitystä lämmönsiirron kannalta, koska myös heijastuvan ja seinän emittoiman 
säteilyn määrä kasvaa. Konvektion merkitys pienenee tulipesän seinien ja kaasun välis-
ten lämpötilagradienttien pienentyessä. Sitä vastoin palaminen seinien lähellä kiihtyy 
lämpötilan noustessa. 
Tapauksen 1 tuloksista tarkasteltiin myös, kuinka paljon kuonaantumismallin käyttö 
vaikuttaa tarttuvien partikkelien massavirtaan. Heijastuneiden partikkelien määrä piene-
nee varsinkin toisena päivänä tulipesän alaosien lämpötilan ja seinälämpötilojen nousun 
myötä, mutta tarttuvien partikkelien määrässä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja. 
Vaikutusten voi olettaa olevan samanlaiset muillekin tapauksille.  
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5.2.4 Kuonakerroksen paksuutta rajoittavat tekijät 
Jos tarkastellaan seinille tarttuvien partikkelien massavirtojen suuruutta, on kattilassa 
melko suuri kuonaantumisongelma. Kuonakerroksen kasvunopeuden voi laskea kaavan 
(70) avulla. Pahimmin kuonaantuville höyrystimen seinän alueille tuleva tarttuvien par-
tikkelien massavirta on noin 0,5 g/s/m
2
. Jos oletetaan kuonan tiheyden olevan 1500 
kg/m
3
, kuonakerros saavuttaa 10 cm paksuuden 3,5 vuorokaudessa näillä alueilla. 
Lämmönsiirto näin paksun kerrostuman läpi on lähellä nollaa. Tällainen kasvunopeus 
johtaisi lämmönsiirron pienentymiseen hyvin nopeasti. 
Seinille tarttuvien partikkelien massavirtojen avulla voi myös arvioida, kuinka kau-
an kestää saavuttaa tapauksessa 5 käytetyt ennalta määrätyt kuonakerroksen paksuudet. 
Massavirrat, joiden kohdalla kerrostuman paksuus kasvaa 1 mm:stä 5 mm:iin ja 5 
mm:stä 2 cm:iin ovat 0,02 g/s/m
2
 ja 0,2 g/s/m
2
. Alueilla, joilla käytetään paksuutta 1 
mm, tämän paksuuden saavuttamiseen kuluu vähintään 21 tuntia. 5 mm paksuutta käyt-
tävillä alueilla paksuus saavutetaan 10–104 tunnissa. Alueilla, joilla paksuus on 2 cm, 
arvon saavuttaminen vie enintään 42 tuntia. Jos mallinnetut tarttuvien partikkelien mas-
savirrat ovat oikeaa suuruusluokkaa, on kerrostumia poistavien mekanismien oltava 
tehokkaita. 
Kuonaantumismallissa ei ole otettu huomioon partikkelissa jäljellä olevan koksin 
mahdollista palamista tai tuhkakomponenttien höyrystymistä, mutta kuonakerroksen 
kasvunopeuden suuruusluokka pysyisi samana, vaikka nämä otettaisiinkin huomioon. 
Kuonakerroksen kasvunopeuden perusteella voi olettaa tarttuvien partikkelien määrän 
olevan yliarvioitu. Tähän viittaa myös vertailu muiden tutkimusten tuloksiin. Toisaalta 
kerrostumien irtoamista aiheuttaa ja kasvua rajoittaa todennäköisesti moni tekijä, kuten 
gravitaatio ja eroosio, joita on hyvin vaikea mallintaa. Tarttumismallin tuloksia voikin 
ennemmin pitää indikatiivisina tuloksina pahimpien kuonaantumisongelmien sijainnista 
kuin tarkkoina arvoina seinälle tarttuvien partikkelien massavirrasta. Kuonaantumista ei 
myöskään voi näiden massavirtojen avulla mallintaa aikariippuvasti. 
Tieto kuonakerroksen paksuuseroista höyrystimen seinillä olisi tärkeä kuonaantu-
mismallin kannalta. Jos alueilla, joille tarttuu eniten partikkeleita on todellisuudessa 
paksummat kerrostumat kuin alueilla, joille niitä tarttuu vähemmän, kuonaantumisno-
peudesta riippuvan lämpötilaprofiilin kaltainen lähestymistapa on hyvä. Toisaalta ker-
rostuman kasvua voi rajoittaa jokin tekijä, kuten eroosio, nuohous, tuhkan sulaminen tai 
kaasun virtaus, sen kasvaessa tietyn paksuiseksi. Tällöin ei tarttuvien partikkelien mää-
rällä ole suurta merkitystä ja mallissa voisi käyttää kerrostumalle vakiopaksuutta. Rau-
man seinälämpötilojen mittausten mukaan tilanne on jotain tältä väliltä. Mitattujen pak-
suuksien maksimiarvo on vain 2 cm, joten kerrostumat eivät kasva kovin suuriksi. Ar-
vot kuitenkin vaihtelevat 3 mm ja 2 cm välillä eli paksuus ei ole vakio. Ei tiedetä, rajoit-
taako kerrostuman paksuutta tarttuvien partikkelien pieni määrä, eroosio, kaasun virtaus 
vai jokin muu tekijä eikä myöskään tiedetä, onko kerrostuma todellisuudessa paksuim-
millaan alueilla, joille tarttuu eniten partikkeleita. 
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Yksinkertaisimmillaan eroosion voisi ottaa huomioon yhtälön (33) avulla, jossa hei-
jastuva partikkeli ottaa mukaansa osan kerrostumasta. Tällainen malli olisi yksinkertai-
nen toteuttaa, mutta käytettäessä yhtälössä vakiokerrointa ep eroosio vain joko hidastaisi 
kerrostuman kasvua tai sen ollessa tarpeeksi suuri aiheuttaisi kerrostuman kulumisen 
kokonaan pois. Tällaisella mallilla olisi vaikea löytää kuonalle tasapainopaksuutta. Ot-
tamalla huomioon myös kaasun virtauksen, gravitaation, puhdistusmekanismien ja mui-
den tekijöiden aiheuttaman kuonan irtoamisen, saattaisi olla mahdollista löytää kerros-
tumalle jonkinlainen tasapainotila. Tällaista tilannetta ei ole kirjallisuuden perusteella 
kuitenkaan koskaan mallinnettu, koska kaikkia ilmiöitä ei tunneta tarpeeksi hyvin niiden 
huomioonottamiseksi. 
Jos kerrostuman paksuutta rajoittaa tarttuvien partikkelien pieni määrä, voi todelli-
suus muistuttaa tapausta, jossa piitä on vähemmän kuin mitatussa tuhkan koostumuk-
sessa. Tulosten mukaan tällöin partikkeleita tarttuu vain hieman muurauksen alueella 
eikä höyrystinpinnoilla lainkaan. Kattilasta mitatut kerrostumat ovat voineet syntyä pit-
källä aikavälillä esimerkiksi satunnaisesta partikkelien tarttumisesta, höyrystyneen tuh-
kan kondensaatiosta tai aiemmasta kattilassa poltetusta polttoaineseoksesta. 
5.3 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 
Partikkelien tarttumismalli antaa indikatiivisia tuloksia pahimpien kuonaantumisongel-
mien sijainnista. Rauman kattilalle vertailua mittauksiin on vaikea tehdä, koska mitattu-
ja kerrostuman paksuuksia oli vain muutamasta mittauspisteestä. Mallinnus toiselle kat-
tilalle antaa kuitenkin kohtalaisen hyvin havaintojen kanssa yhteensopivia tuloksia. Ei 
kuitenkaan tiedetä, pystyykö malli erottamaan kattiloita, joissa on ongelmia kuonaan-
tumisen kanssa. Tämä riippuu tuhkan sulamisanalyysin tulosten luotettavuudesta. Jos 
polttoaineen tuhkan T15-lämpötila on tulipesän lämpötilojen alapuolella, mallin mukaan 
kuonaantumista tapahtuu paljon. Tällöin partikkelit tarttuvat lähes aina osuessaan sei-
niin. T15-lämpötilan ollessa kaasun lämpötilan luokkaa, kuten lietteen tapauksessa, ja-
kaantuvat seinät alueisiin, joilla partikkelit enimmäkseen tarttuvat ja joilla ne eivät tartu. 
Korkeilla sulamislämpötiloilla mallin perusteella kuonaantumista ei tapahdu ollenkaan. 
Malli vaatii kuitenkin testausta muihin kattiloihin. Tässä työssä tarkasteltujen polttoai-
neiden matalien sulamislämpötilojen vuoksi esimerkiksi lämpötilan ja ilmakertoimen 
muutosten vaikutusta kuonaantumiseen on vaikea tarkastella. 
Kuonaantumisen vaikutusta tarkastelevissa malleissa on tarttumismallia enemmän 
epävarmuustekijöitä. Seinien lämpötiloiksi valitut lämpötilat eivät perustu kirjallisuu-
teen eikä samanlaista mallia ole käytetty muissa tutkimuksissa. Vaikka toiselle kattilalle 
tehdyt simuloinnit antoivat havaintoihin verrattuna kohtalaisen hyviä tuloksia, on epä-
selvää, ovatko kerrostumat todellisuudessa paksuimmillaan siellä, missä partikkeleita 
tarttuu mallin mukaan eniten. Kerrostuman paksuuteen saattaa partikkelien tarttumisen 
lisäksi vaikuttaa moni muukin tekijä, ja paksuus vaihtelee myös ajan kuluessa. Kuona-
kerroksen paksuutta reunaehtona käyttävä malli on kuitenkin hyvä vertailukohta lämpö-
tilaa reunaehtona käyttävälle mallille, koska se perustuu osittain mittaustuloksiin. 
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Tapauksissa 1 ja 5 käytetyt mallit ovat käyttökelpoisimmat tässä työssä lasketuista 
tapauksista. Ennalta asetettuja kerrostuman paksuuksia käyttävä tapaus 5 sopii hyvin 
tapaukseen, jonka kerrostumien paksuudet ovat tunnettuja. Tapausta 1 voi käyttää tuli-
pesään, josta ei ole kokeellista tietoa. Kriittisen massavirran arvon suhde tarttuvien par-
tikkelien massavirtaan on kuitenkin hyvä tarkistaa kussakin tapauksessa erikseen. Tällä 
hetkellä kriittinen massavirta on silmämääräisesti tarttumismallin tuloksista valittu, mut-
ta sen määrittämiseen voisi yrittää kehittää systemaattisempaa menetelmää. Ainakin 
Rauman tapaukselle malli antaisi myös parempia tuloksia, jos kaavassa (68) höyrysti-
men metallipinnan lämpötila korvattaisiin korkeammalla minimilämpötilalla. Muutok-
sen testaamiseen tämän työn puitteissa ei ollut aikaa. 
Kuonaantumismallin kehittämiseksi voisi ottaa huomioon kaikki luvussa 2 käsitellyt 
asiat. Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista mallintaa puutteellisen tiedon, mallien ke-
hittämiseen kuluvan ajan ja rajallisten laskentaresurssien vuoksi. Partikkeleiden tarttu-
mismallia olisi kuitenkin hyvä parantaa mallintamalla tarkemmin tuhkan kulkeutumista 
seinille sekä eri tuhkakomponenttien höyrystymistä ja kondensaatiota. Tuhkamallia voi-
si tarkentaa esimerkiksi liittämällä tasapainolaskuihin perustuvan tuhkamallin FLUEN-
Tiin. Käytettäessä ennalta asetettua kerrostuman paksuutta kerrostuman lämmönjohta-
vuudella on myös suuri merkitys, joten kuonan lämmönjohtavuuden mallintamista olisi 
hyvä tutkia tarkemmin. 
Seinien reunaehtoja on vaikea kehittää tarkemmiksi ilman tietoa kattiloissa olevista 
kerrostumista. Mallien validointiin tarvitaan mittausdataa kattilasta. Ideaalinen tapaus 
olisi sellainen, jossa samaa polttoainetta on poltettu samoissa olosuhteissa pitkään. Näin 
päästäisiin mahdollisimman lähelle tasapainotilannetta, jossa kaikki seinillä olevat ker-
rostumat olisivat syntyneet saman polttoaineseoksen poltossa suunnilleen samoissa olo-
suhteissa. Seinälämpötilojen mittausten lisäksi pitäisi saada havaintoja kerrostumien 
paksuudesta. Olisi tärkeää selvittää, ovatko kerrostumat todellisuudessa paksuimmillaan 
kohdissa, joihin simulointien mukaan tarttuu eniten partikkeleita, koska tähän oletuk-
seen perustuu koko työssä kehitetty kuonaantumismalli. 
Pienillä muutoksilla mallia voisi yrittää soveltaa myös tulistinalueiden likaantumi-
sen mallintamiseen. Tällöin pitäisi kuitenkin ottaa huomioon kaasufaasissa olevien tuh-
kakomponenttien kondensaatio pinnoille sekä mikrometriluokan tuhkapartikkelit, joiden 
termoforeesi saattaa tulistinalueella olla merkittävä tekijä, koska kaasun lämpötilat eivät 
viileämmillä alueilla aina ylitä tuhkan T15-lämpötiloja.  
Kuonaantumismallin hyöty mallinnuksessa riippuu siitä, mitä halutaan tarkastella. 
Jos halutaan tietoa savukaasujen komponenttien pitoisuuksista ja tulipesän yläosan läm-
pötiloista, kuonaantumismallilla ei ole suurta merkitystä tuloksiin. Jos halutaan tarkas-
tella tarkemmin seinien läheisiä alueita ja lämmönsiirtoa, antaa kuonaantumismalli to-
dennäköisesti tarkemmat tulokset verrattuna alkuperäiseen tapaukseen. Tämä oletus 
perustuu siihen, että Rauman tapauksessa kuonaantumismallilla mallinnetut seinän läm-
pötilat olivat lähempänä mittaustuloksia kuin alkuperäisessä tapauksessa. 
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6 YHTEENVETO 
Tuhkan sulaminen on usein ongelma biomassan poltossa sen matalan sulamislämpötilan 
vuoksi. Seinille tarttuva sulanut tai osittain sulanut tuhka aiheuttaa kuonaantumista tuli-
pesän säteilyalueen lämmönsiirtopinnoilla. Höyrystinpinnoille syntyvät kerrostumat 
heikentävät kaasun ja höyrypuolen välistä lämmönsiirtoa. Ne voivat myös aiheuttaa 
korroosiota ja kasvaessaan suuriksi rajoittaa kaasun virtausta. Leijupoltossa ongelmia 
aiheuttavat myös petiin putoavat suuret kuonakappaleet.  
Kuonaantumisen yksityiskohtainen mallinnus koostuu monen osaprosessin mallin-
tamisesta, joita on käsitelty tämän työn teoriaosassa. Palamisprosessin aikana tuhka-
komponentit reagoivat keskenään ja höyrystyvät, sulavat tai pysyvät kiinteinä. Tuhka 
kulkeutuu seinille eri mekanismeilla, kuten iskeytymällä, kondensaatiolla tai termofo-
reesilla. Tärkeimmät seinään iskeytyvän partikkelin tarttumiseen vaikuttavat tekijät ovat 
partikkelin ja seinän tahmeus, jotka liittyvät tuhkan sulamiseen. Seinälle tarttuvien par-
tikkelien massavirran perusteella voidaan laskea kerrostuman kasvunopeus.  
Kerrostuman kasvuun ja lämmönsiirto-ominaisuuksiin vaikuttaa moni tekijä, kuten 
sen huokoisuus, tiheys, lämmönjohtavuus ja emissiviteetti. Kerrostumat eivät myöskään 
kasva loputtomasti. Tässä työssä käsitellyn Rauman BFB-kattilan mittaustulosten mu-
kaan korkein kattilassa havaittu kerrostuman paksuus oli 2 cm. Kerrostumien paksuutta 
voivat rajoittaa sulaneen tuhkan valuminen, eroosio sekä gravitaation ja kaasun virtauk-
sen aiheuttama kerrostumien irtoaminen.  
Kaikkia teoriaosassa käsiteltyjä asioita ei ole mahdollista ottaa huomioon käytetyis-
sä malleissa. Sen sijaan työssä käytetään yksinkertaistettua mallia, jossa tarkasteltiin 
seinille iskeytyvien partikkelien tarttumista. Kuonaantumisen vaikutus lämmönsiirtoon 
otetaan huomioon muokkaamalla höyrystinpintojen reunaehtoja, minkä jälkeen tuloksia 
verrataan alkuperäiseen tapaukseen, jossa reunaehtoina ovat vakiolämpötila ja -emis-
siviteetti. Malleja testataan käyttämällä biomassaa polttavaa Rauman BFB-kattilaa esi-
merkkitapauksena. Mallinnettavana on kaksi tapausta, joissa poltettiin kuorta sekä kuo-
ren ja lietteen seosta. 
Käytetty tarttumismalli perustuu tuhkan sulaneeseen osuuteen sekä partikkelin We-
berin lukuun. Koska kuoren tuhkan T15-lämpötila on matala verrattuna höyrystimen 
alueen lämpötiloihin, kuoripartikkelit ovat useimmiten seinään osuessaan tahmeita. 
Lietteen tuhka sulaa korkeammissa lämpötiloissa, joten lietepartikkeleita heijastuu 
enemmän. Weberin luku rajoittaa tarttumista molemmilla polttoaineilla vain pienillä 
alueilla. Heijastuneiden partikkelien pienen määrän vuoksi partikkeliratojen laskenta 
määrää kuonaantumisnopeuden. Eniten kuonaantumista tapahtuu tulosten perusteella 
etu- ja takaseinällä sekundääri-ilman korkeudella ja sen alapuolella. Kerrostumien kas-
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vunopeudet ovat nopeasti kuonaantuvilla alueilla suuria ja saavuttavat mitatut paksuudet 
joillakin alueilla alle vuorokaudessa. 
Kuonaantumisen vaikutuksia mallinnetaan asettamalla höyrystinpinnan reunaehdok-
si joko lämpötila tai kerrostuman paksuus. Emissiviteetin säädöllä saadaan kokonais-
lämmönsiirto vastaamaan todellisuutta. Usein lämpötila, jossa tuhka alkaa virrata, on 
asetettu kuonakerroksen pintalämpötilaksi, mutta tässä sovelluksessa lämpötilat eivät 
nouse niin korkeiksi. Siksi reunaehdoksi asetetaan iskeytyvien partikkelien lämpötila. 
Mallissa oletetaan nopeasti kuonaantuvilla alueilla kuonakerroksen pinnan lämpötilan 
kasvavan kuonakerroksen kasvaessa, kunnes se saavuttaa kaasun lämpötilan. Hitaam-
min kuonaantuvilla alueilla lämpötilan oletetaan riippuvan tarttuvien partikkelien mas-
savirrasta. Tätä mallia käytettäessä pitää kuitenkin valita kriteeri, jonka avulla pinnat 
jaetaan hitaasti ja nopeasti kuonaantuviin. 
Koska seinälämpötilaan perustuva malli aiheuttaa ongelmia mallinnuksessa eikä ai-
van vastaa mitattuja arvoja, mallinnetaan tapausta myös mittaustuloksiin perustuvien 
kerrostuman paksuuksien avulla. Malli antaa odotetusti paremmin mittauksia vastaavia 
kuonan pintalämpötiloja, mutta sitä käytettäessä pitäisi olla havaintoja kerrostumien 
suuruudesta. 
Verrattuna alkuperäiseen malliin molemmat lähestymistavat antavat pienemmän 
lämmönsiirron alueilla, joille tarttuu paljon partikkeleita. Korkeamman emissiviteetin 
vuoksi lämmönsiirto kasvaa alueilla, joille tarttuu vähemmän partikkeleita. Kuonaantu-
mismallin käyttö nostaa tulipesän alaosien lämpötiloja, mutta erot tasoittuvat lähestyttä-
essä nokan tasoa. Mallin käyttö aiheuttaa tulipesässä muitakin muutoksia, joiden suu-
ruudet riippuvat tapauksesta. Pääosin muutokset ovat kuitenkin melko pieniä. 
Osa tapauksista laskettiin myös toiselle saman suuruusluokan kattilalle, jonka ker-
rostumien sijainnista on havaintoja. Simulointi antaa kohtalaisen hyvin havaintoja vas-
taavia tuloksia. Rauman tapauksissa käytetyt reunaehdot toimivat hyvin tässäkin katti-
lassa ja antavat järkevän suuruisia tuloksia. Myös vaikutus tulipesän lämpötilaprofiiliin 
on samanlainen molemmissa kattiloissa. 
Tällä hetkellä mallia voi käyttää löytämään alueet, joilla on kuonaantumisongelmien 
riski. Mallia voi myös käyttää ottamaan karkeasti huomioon kuonaantumisen vaikutuk-
sen lämmönsiirtoon. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin oltava kriittinen ja jonkinlais-
ta tietoa mallinnettavan kattilan kuonaantumisesta olisi hyvä olla. Tuhkan sulamisana-
lyysin antamia T15-lämpötiloja on hyvä verrata kirjallisuudesta löytyviin arvoihin, koska 
lämpötilalla, jossa tuhka muuttuu tahmeaksi, on suuri vaikutus tuloksiin. Käytettäessä 
lämpötilaa reunaehtona seinällä on myös kriittisen massavirran valintaan kiinnitettävä 
huomiota. 
Jatkotutkimuksissa tuhkan höyrystymisen huomioonottaminen toisi todennäköisesti 
lisää tarkkuutta kuonaantumismalliin, koska höyrystyvän tuhkan määrä voi biomassan 
poltossa olla merkittävä. Tarttumismallin tuloksia parantaisi todennäköisesti tuhkan 
muodostumisen tarkempi mallinnus ja palamattoman koksin huomioiminen. Kuonaa 
seinältä irrottavat tekijät olisi hyvä ottaa huomioon mallinnettaessa kuonaantumisnope-
utta. Näin saataisiin parempi kuva kuonakerroksen todellisesta kasvunopeudesta verrat-
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tuna pelkkään tarttuvien partikkelien massavirtaan. Lisäksi partikkelin sisältämä pala-
maton koksi pitäisi ottaa jollakin tavalla huomioon tarttumismallissa. Jos mallinnettavan 
kattilan kerrostumien paksuuksista on havaintoja, näitä kannattaa käyttää reunaehtoina. 
Yleisesti reunaehtona voi kuitenkin käyttää sekä kuonan pintalämpötilaan että kerros-
tuman paksuuteen perustuvaa lähestymistapaa. 
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